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EE

FF

海 側

陸 側

水
圧

海 側

陸 側

水
圧

水 圧

海 側 陸 側

据付基準線

転倒防止ガイド

転倒防止ガイド

支圧板

据付基準線 据付基準線

支圧板 支圧板

据付基準線

転倒防止ガイド

支圧板 支圧板

据付基準線

BH200× 100× 9/12

(SS400)

(SS400)

L75× 75× 9

(SS400)

PL6

(SS400)

PL9

緩衝材

t20(CR)

PL40

C100× 50× 5

I200× 150× 9/16

据付基準線

BH200× 100× 9/12

5号陸閘ゲート戸当り組立図

令和 ３ 年度

縮 尺

沿岸広域振興局水産部

釜石漁港海岸 釜石市新浜町地内

図 示

全 31 枚ノ中

其 5

5号陸閘ゲート

戸当り組立図



機器配置図
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A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5
I

4

Y1

Y2

Y1

Y2
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5 6

7
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番号

1

2

3

4

5

6

非常用発電機

切替分電盤

耐雷トランス(7.5kVA)

名 称

7

サイレン制御盤

8

9

回転灯

10

スピーカ

11

12 無停電電源装置(3kVA)

13 遠方監視制御装置(子局)

14

数量

1

1

1

1

4

1

1

1

1

15

接地端子箱

1

安全周知制御盤 1

照明分電盤(建築設備)

5号陸閘 機側操作盤 1

サイレン 0.75kW

2

1

1

衛星アンテナ

設備所掌

電源設備

安全周知設備

建築設備

遠方監視設備

引込計器盤

ゲート設備

機器リスト

1盤取付け架台－

11

1

S=1:30

R654
R654

2

14

電力引込線

A

既設埋設配管３

ゲート開閉装置

配線ピット

海 側

2
00

150150

釜石漁港海岸

令和 ３ 年度

全 31 枚ノ中

其 6

A1 図示縮 尺

釜石市新浜町地内

沿岸広域振興局水産部

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

機器配置図
５ 号陸閘
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引込開閉器盤 外形図
Ｓ ＝ １ ： １ ０

形 式 ステンレス製屋外壁掛形

鋼 板

（ 仕様）

前面扉背面扉構 造

内面 マンセル５ Ｙ ７ ／ １

外面 マンセル５ Ｙ ７ ／ １
塗 装

ハンドル 鍵付ハンドル

製作数 １ 面

Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４

１ ． ５ ｔ

膜 厚 メーカ標準

接地端子盤

（ 仕様）

S=1:10

形 式 鋼板製屋内壁掛形

鋼 板

前面扉背面扉構 造

耐塩塗装（ SUSの場合は標準塗装）

内面 マンセル５ Ｙ ７ ／ １塗 装

ハンドル 鍵付ハンドル

製作数 １ 面

Ｓ Ｐ ＣＣ １ ． ６ ｔ

（ Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４ １ ． ５ ｔ ）

膜 厚
外側80μ ｍ ， 内側50μ ｍ

外面 マンセル５ Ｙ ７ ／ １

（ SUSの場合はメーカ標準）

電源設備機器 外形図

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5
C

開

Ｎ Ｐ ０ １

A-1140-1
(ｷｰNo.200)

６ － φ １ ６

４ － Ｍ １ ６

６ － φ １ ６

切替分電盤 外形図

V

NP1

A

NP2

V

NP3

A

NP4

Ｃ Ｏ Ｓ

S -T

O F F

R - S T - R

O FF

Ｃ Ｏ Ｓ

S

O FF

R T

O FF

Ｃ Ｏ Ｓ

N- T

O FF

R -N T- R

OF F

Ｃ Ｏ Ｓ

N

OF F

R T

OF F

NP5 NP6 NP5 NP6

表示ランプ詳細

鋼板製屋外閉鎖自立形形 式

鍵付ハンドル

［ １ ０ ０ × ５ ０ × ５ ｔ (SUS304)]

操作小扉付

前面扉背面固定

大扉３ ． ２ ｔ 、 その他２ ． ３ ｔ

Ｓ Ｅ Ｈ Ｃ

塗 装

ハンドル

製作数 １ 面

鋼 板

ベース

構 造

（ 仕様）

Ｃ Ｏ Ｓ ： 切換スイッチ

Ｐ Ｂ ： 押釦スイッチ

切替分電盤

銘板記入文字記号

ＮＰ ６

ＮＰ ４

ＮＰ ５

ＮＰ ３

ＮＰ １

ＮＰ ２

Ｎ Ｐ ０ １

電灯電流

電灯電圧

動力電圧

（ 銘板一覧表）

動力電流

（ 仕様）

電流切換

電圧切換

ＣＳ ： 切換スイッチ

社名板ＮＰ -Ｍ

動力電源

出力
商用側 発電機側

BLE W W

Ｓ Ｌ １

Ｓ Ｌ ２

商用動力

受電

BLE

商用電灯

受電

BLE

W

発電機

運転

W

発電機

故障

R

O

動力電源 共通

発電機

発電機

W

W

機側

自動･遠隔

発電機

受電

電灯電源

出力
商用側 発電機側

BLE W W

Ｓ Ｌ ３

電灯電源

Ｒ － 赤

Ｗ － 白

表示灯

Ｏ － 橙

Ｂ － 青

動力電源選択

商用 発電機

Ｃ Ｓ １

Ｐ Ｂ Ｇ ３

Ｐ Ｂ Ｇ ４

Ｃ Ｏ Ｓ ２

発電機

Ｂ

Ｒ

停止

運転

機側 自動･
遠隔

警報停止

Ｒ

Ｐ Ｂ Ａ Ｓ

Ｐ Ｂ Ｌ Ｔ

Ｙ

ランプテスト

中扉詳細

漏電

O

O

発電機

油面低下

電灯電源選択

商用 発電機

Ｃ Ｓ １

図面入れ

外面 マンセル5Y7/1 80μ m以上

内面 マンセル5Y7/1 50μ m以上

耐塩塗装， 半艶

開

A-1140-1
(ｷｰNo.200)

Ｕ Ｐ Ｓ

故障

O

O

Ｕ Ｐ Ｓ

バッテリー

低下
（ ヨビ）

NP-M 耐雷トランス S=1:10

（ 仕様）

電圧変動率 4%以下

絶縁抵抗

94%以上効 率

AC10kV(1分間)

インパルス30kV(1.2/50μ s)
耐電圧

100MΩ 以上

端子間(500V)

サージ減衰量 -60dB以下

釜石漁港海岸

令和 ３ 年度

A1 図示縮 尺

釜石市新浜町地内

沿岸広域振興局水産部

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

電源設備機器外形図其 7

全 31 枚ノ中 ５ 号陸閘
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予備発電機 単線結線図

配 管 フ ロ ー 図

ディーゼル発電装置
3φ 3W 200V 50Hz

低騒音パッケージ（ 85dB(A)）

20kVA
(自動始動発電機盤搭載形)

屋 内

ガラリ

（ 通気開口率60%以上）

排風

排気

50A

排
風

吸気

排気出口

６ ５ ４６ ５ ４

５ ０ Ａ

入線口

監視窓

４ － φ ２ ０
穴

予備発電機 外形図
S=1:15

3P
MCCB

AS

CT A

75/5A

84

VS

V Hz

制御回路

ACG

パッケージ型

予備発電機

ENG

ディーゼル機関

以上
20kVA

自
動
始
動
装
置

(切替分電盤より)

3φ 3W200V50Hz

(20kVA)

100AF

Ｆ

2P
MCCB

30AF

充電器

Ｖ
2P
MCCB

30AF

THR

MSE

スタータ回路

AVR

AC
EX

1φ 2W200V 50Hz

25A

予備発電機 外形図

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5
B

2P
MCCB

30AF

ヒータ

釜石漁港海岸

令和 ３ 年度

A1 図示縮 尺

釜石市新浜町地内

沿岸広域振興局水産部

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

其 8

全 31 枚ノ中
予備発電機外形図
５ 号陸閘
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機側操作盤 外形図

Ｏ ・ ・ ・ オレンジ

Ｒ ・ ・ ・ 赤色

注）英文字は、 表示灯の色を示す。

Ｗ ・ ・ ・ 乳白色

Ｆ ・ ・ ・ フリッカ表示

4-φ 16穴
3030

40

機側操作盤 外形図

通風口
塩害フィルター付

鋼板製屋内閉鎖自立形形 式

鍵付ハンドル

［ １ ０ ０ × ５ ０ × ５ ｔ (SUS)]

操作小扉付

前面扉背面固定

塗 装

ハンドル

製作数 １ 面

鋼 板

ベース

構 造

（ 仕様）

陸閘機側操作盤

銘板記入文字記号

ＮＰ ６

ＮＰ ７

ＮＰ ４

ＮＰ ５

ＮＰ ３

ＮＰ １

ＮＰ ２

Ｎ Ｐ ０ １

共通状態

電源電圧

（ 銘板一覧表）

陸閘電流

（ 仕様）

ＮＰ ８

Ｃ Ｏ Ｓ ： 切換スイッチ

Ｐ Ｂ ： 押釦スイッチ

Ｇ － 緑

Ｂ － 黒

Ｙ － 黄

Ｒ － 赤

押釦色

ＣＳ ： 切換スイッチ

凡 例

Ｙ

ﾗﾝﾌ゚ﾃｽﾄ

Ｒ

警報停止

Ｇ

故障ﾘｾｯﾄ

PB

PB

PB

操作ｽｲｯﾁ詳細

ＮＰ ９

非常時操作

陸閘状態

機側操作盤中扉詳細

Ｃ Ｏ Ｓ

PLC 非常時 閉 開

非常時操作 陸閘ゲート

Ｃ Ｓ

図面入れ

Ｎ Ｐ ０ １

V

開

A-1140-1

(ｷｰNo.200)

NP1

4-φ 16穴
通風口
塩害フィルター付

W

検知

挟まれ
全開

W

R R

開

過トルク

閉

過トルク

RR

接点溶着

R

F/W

３ Ｅ 動作

(閉鎖中)

F/W

トリップ
Ｍ Ｃ Ｃ Ｂ

OW

全閉

(開放中)

検知断線

挟まれ

O

電動機電源

R

W

W

動力電源

制御電源

R

W

非常停止

※ （ ヨビ）は無記入のこと。

R

漏電

O

W

F/W

遠隔操作

機側操作

W

異常

Ｐ Ｌ Ｃ

F/O

Ｐ Ｌ Ｃ 操作

非常時操作

F/O

電動

手動

入

入

W

A1

NP2

NP3

SL1

NP8NP7 NP9NP5 NP6

5E

BZCH

Ｂ

開

Ｒ

停止

Ｂ

閉

PB

PB

PB

陸閘

Ｂ

開始

PB

機側操作開始

Ｃ Ｏ Ｓ

切 入

安全周知
表示灯（ Ｓ Ｌ １ ）

（ 共通）

表示灯（ Ｓ Ｌ ２ ）

（ 陸閘状態）

NP10

NP-M

リトライ回数 運転回数運転時間挟まれ検知

Ｎ Ｐ １ ０

挟まれ検知リトライ回数

陸閘ゲート

ＮＰ -Ｍ 社名板

運転時間

非常停止（ 赤文字）

運転回数

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5

NP4

SL2

W

（ ヨビ）

O

（ ヨビ）

Ｄ

大扉３ ． ２ ｔ 、 その他２ ． ３ ｔ

Ｓ Ｅ Ｈ Ｃ

外面 マンセル5Y7/1 80μ m以上

内面 マンセル5Y7/1 50μ m以上

耐塩塗装， 半艶

（ ヨビ）

（ ヨビ）

動力

釜石漁港海岸

令和 ３ 年度

其 9

A1 図示縮 尺

釜石市新浜町地内

沿岸広域振興局水産部

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

全 31 枚ノ中
機側操作盤外形図
５ 号陸閘
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W=6.000m× H=4.500m)
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 13
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 14
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 15
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注記

1.材質： SUS304(特記外）

沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 16

1号陸閘
防雪カバー組立図

1 号 陸 閘 防 雪 カ バ ー 組 立 図

水圧方向

110037 15

据付基準線

(S=1:15)

側面図

1
4
5
0

有
効

高
4
5
0
0

8
0

5
2
0

20 1330 3

1353

40
°

水圧方向

110037 15

据付基準線

(S=1:15)

A -
有

効
高

4
5
0
0

1353

6
4

L65x65x6

[100x50x6

M16ケミカルアンカー

1715

130

480

480

480

1
5
0

L65x65x6

L65x65x6

1195 600 1195 600 1195 600 1195

据付基準線

2
0
0

1
3
3
0

2
0

3

1
3
5
3

1215
5

620
5

1165
5

620 1215
5

620
5

1165
5

415 415 415

5501245

415415415

1245 550

415415415

550 1245

415 415 415

1245 1010

6650

有
効

高
4
5
0
0

純径間 6000175

1
4
5
0

防雪カバー(3) 防雪カバー(2)防雪カバー(1) 防雪カバー(1)

防雪カバー(4)

防雪カバー(5)

A A AA

(S=1:15)

平面図

(S=1:15)

正面図

L65x65x6

[100x50x6

水
圧

方
向

PL3

PL3

PL3

PL3

PL3

PL3

PL3

PL3 PL3 PL3

防雪カバー(4) 防雪カバー(4)

防雪カバー(5) 防雪カバー(5)

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

令和 ３ 年度



縮 尺

沿岸広域振興局水産部

小白浜漁港(小白浜)
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 18
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 19
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 20

2号陸閘
扉体組立図(2)

2 号 陸 閘 扉 体 組 立 図 (2)

(S=1:15)
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 21

2号陸閘
走行装置組立図

2 号 陸 閘 走 行 装 置 組 立 図
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 22

2号陸閘
上下装置組立図

注記

1.電磁クラッチの端子台は桁側とする。

入出力軸の向きに注意すること。

2 号 陸 閘 上 下 装 置 組 立 図
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沿岸広域振興局水産部

縮 尺 図 示

小白浜漁港(小白浜) 釜石市唐丹町地内

全 31 枚ノ中
其 23

2号陸閘
戸当り組立図

2 号 陸 閘 戸 当 り 組 立 図
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２ 号～ １ 号陸閘 配線図(参考) S=1:50

配線図(参考)
２ 号～ １ 号陸閘

縮 尺

其 24

図 示

全 31 枚ノ中

沿岸広域振興局水産部

令和 ３ 年度

小白浜 電源設備 釜石市唐丹町地内
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番号

Q
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U

名 称

回転灯

スピーカ

数量

1

1

4

1号陸閘 安全周知制御盤

1号陸閘照明分電盤

1号陸閘 機側操作盤

2

設備所掌

ゲート設備

安全周知設備

建築設備

1

1盤取付架台 電源設備－

機器リスト

450

プルボックス仕様(SUS,防水)

PB-J 500 x 500 x 200

PB-K 500 x 500 x 200

電源設備

端子箱A

600× 600× 300

端子箱B

600× 600× 300

U

露出配線

金属製可とう電線管

露出配管

図示記号表

記 号 名 称

立上げ

埋設配管

平面図 S=1： 50 A - A 矢視 S=1： 50

PS-E× 4台
242319131211

242319131211

242319131211

防護柵

13

2524231211

PS-C× 1台
242318121110

PB-Jより
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備 考

800 1400

5
0
0

7
75

6501125
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4
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2-C-100x50x5x7.5
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2x4-M12

アンカーボルト

ピット

盤取付け架台図(参考図) S=1： 20

SS400＋ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ(電源設備所掌)

13 26

13 26

ケミカルアンカー詳細図
(S=1:5)
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電源切替盤 S=1:10

切替分電盤

NP1

ハンドル(ロッド棒付)

鍵№ #200(タキゲン)

50A

DTMC

3P
100AF/75AT

MCCB

F
W

F

MCCB

50AF/40AT
3P

MCCB

F

AS
A

VS
V

CT× 2

3P

MCCB

50AF/40AT

F

AS
A

VS
V

CT× 2

3P

MCCB

50AF/50AT

50A

DTMC

切替分電盤

MCCB

OVR

F
制御電源(DTMC)

1φ 3W 200-100V

F

UVR
F

10kVA

逆V Tr

UVR
F

単線結線図

仕 様

形 式 ： 鋼板製屋内閉鎖自立型

板 厚 ： 扉3.2t，本体 2.3t

製作数 ： 1面

塗 装 ： 重耐塩塗装

ベース ： C-100x50x5x7.5(溶融亜鉛メッキ)

CP1 CP2

V A V A

FI2FI1

CP1 CP2
VS AS VS AS

NP2 NP3

動力

受電

FI1記入文字

発電機

給電

動力

配電

電灯

配電

遠方監視

配電

動力主幹

故障

FI2記入文字

動力電源

故障

発電機

故障

電灯電源

故障

遠方監視

電源故障

１
号
陸
閘

機
側
操
作
盤

CE 22sq-3C

負

荷

名

称

幹線サイズ

備考

最大負荷容量

予
備

MCCB

50AF/50AT
3P

MCCB

20
0
-1
00
V

２
号
陸
閘

照
明
分
電
盤

MCCB

100AF/60AT
3P

MCCB

1
00
V

遠
方
監
視
制
御
装
置

２

CE 5.5sq-2C

(参考)

MCCB

予
備

耐雷トランスより引込計器盤より

非常用発電機へ

制御電源(DTMC)

(注記)

１ ， 図示なくとも関係法令、 規程に準拠して支障なきよう設置すること。

MCCB

予
備

MCCB

SPD
ｸﾗｽ1 引込計器盤へ

耐雷トランスへ

接地端子箱より

無停電電源装置より

非常用発電機より

遠方監視制御装置へ

信
号
用
端
子
台

G DE

AC200V,50Hz,20kVA

3φ ,3W

1φ 200-100V3φ 200V3φ 200V

10
0
V

注)機器固定用アンカーは機器費に含む。

(参考)

２
号
陸
閘

機
側
操
作
盤

CE 5.5sq-3C

(参考)

MCCB

MCCB

SPD
ｸﾗｽ1

MCCB

20
0
-1
00
V

１
号
陸
閘

照
明
分
電
盤

MCCB

SPD
ｸﾗｽ1

電灯

受電

電灯主幹

故障

1.2kW 1.5kW

30AF

3P

30AF

3P

30AF

3P

30AF

3P

30AF

3P

30AF

2P

30AF

2P

30AF

3P

発電機

油面低下

1.53kVA1.53kVA

CE 22sq-3C CE 5.5sq-2C

2
0
0V

20
0
V

2
0
0V

１
号
陸
閘

機
側
操
作
盤

CE 22sq-2C

２
号
陸
閘

機
側
操
作
盤

CE 5.5sq-2C

0.6kVA0.6kVA

１
号
陸
閘

安
全
周
知
制
御
盤

CE 38sq-2C

２
号
陸
閘

安
全
周
知
制
御
盤

CE 5.5sq-2C

1.0kVA 1.0kVA

MCCB

1
00
V

MCCB

SPD
ｸﾗｽ1

30AF

2P

無
停
電
電
源
装
置

CE 22sq-2C

5.3kVA

MCCB

1
00
V

30AF

2P

MCCB

1
00
V

MCCB

SPD
ｸﾗｽ1

30AF

2P

MCCB

1
00
V

30AF

2P

(5kVA)

無停電電源装置

C
E
22
s
q-
2
C

MCCB

10
0
V

100AF

2P

60AT

遠
方
監
視
制
御
装
置

１

CE 5.5sq-2C

(参考)

MCCB

1
00
V

30AF

2P

0.7kVA 0.7kVA

NP No.

NP1

記入文字

切替分電盤

CP No.

CP1

記入文字

動力電源

CP2 電灯電源

接
地
用
端
子
台 非常用発電機へ

非
常
用
発
電
機
（
充
電
器
）

MCCB

30AF

2P

2
00
V

CE 3.5sq-2C

0.2kVA

非
常
用
発
電
機
（
ヒ
ー
タ
）

MCCB

50AF/30AT
3P

2
0
0V

CE 3.5sq-2C

0.5kVA

縮 尺
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A1版： S=1:10

全 31 枚ノ中
電源切替盤

沿岸広域振興局水産部

令和 ３ 年度

小白浜 電源設備 釜石市唐丹町地内

A3版： S=1:20

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

6-φ 16穴

100 600 100

1400

19
0
0

1
00

2
00
0

20 525 20

35 565

600

600

(
60
)

2
0

5
2
5

2
0

5
6
5

100 600 100600



引込柱 詳細図

S=1:20

φ 165.2× 5.0t

(SGP 150A)

150Aキャップ

(PT370,Scu20)

リブプレート 詳細

9-M16× 25

(Znメッキ)

高ナット

9-M16× 140

(Znメッキ)

足場ボルト

注１ ）溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

２ ）特記なき溶接は全周すみ肉溶接とする。

PL-25t

(SS400)

4-φ 33

4-PL-9t

(SS400)

リブプレート

4-アンカ－ ボルト

NP

S=1:20

4-φ 16穴

(M12用)

機器銘板

5kVA 無停電電源装置(遠隔監視設備参考図)

注)機器固定用アンカーは機器費に含む。

機器姿図 S=1:10

引込計器盤(SUS製)

WH WH

3φ 3W 200V

(動力)

WH

3P

50AF/

1φ 3W 200-100V

(電灯)

三
相
負
荷

単
相
負
荷

接地端子箱

キーNo.#200

図面ホルダ

NP
接地端子盤

E ptE ctED

単相10kVA耐雷トランス

En

V2V1

U1 U2

Ef

S1 S2 S3

A4 A3 A2 A1

C

T

単相トランス回路図

Ｅ

通気穴（ 背面）

アクリル名称板

定格銘板

社銘板

みぞ形鋼 75x40x5

（ シール）

通気穴（ 両側面）

みぞ形鋼 75x40x5

4-φ 15穴

一

次

側

二

次

側

（ 入力200/100V⇒出力 200/100V 入側サージ耐電圧）

A1～ A4 アレスタ

S1～ S3 サージアブソーバ

C サージ吸収コンデンサ

20AT

MCCB

WH

3P

100AF/

60AT

MCCB

封印付キーハンドル

ステンレス

キーハンドル

ステンレス

SUS304 t=1.5ボディ

SUS304 t=1.5ドア

計器部 木製 t=25
基板

スイッチ部 木製 t=15

ライトベージュ(5Y7/1)塗装

保護等級 IP44Ｉ Ｐ

日東工業 PM-517相当

ポール取付金具× 1組

縮 尺

其 26

A3版： S=1:20

全 31 枚ノ中
機器姿図

沿岸広域振興局水産部

令和 ３ 年度

小白浜 電源設備

名 称 規 格 (参考) 数 量

全ねじボルト(先端45° )

樹脂カプセルアンカー M24(AP-24相当)

ナット M24 溶融亜鉛メッキ

大ワッシャー M24 溶融亜鉛メッキ

ボルトカバーキャップ M24

アンカーボルト仕様表

M24× 400 溶融亜鉛メッキ 4 〃

8 個

4 本

4 〃

4 〃

釜石市唐丹町地内

A1版： S=1:10

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

2
5

(
6
00
0)

2
5
00

12
50

5
@4
50
=
22
5
0

25
1
50

90

8φ 400

320

φ
40
0

3
20

600

740

800

1
0
0

1
4
00

1
5
00

(30)

30 540

50
6
4
0

50

30

(30)

7
4
0

500

10
3
0

200

400

40
0

120

550

80
0

500

75

550

450

4
50

500

50 5015 15

8
00



非常用発電機 S=1:30

結 線 図

排風

開口寸法

開
口
寸
法

8-M8
排気出口

JIS5K-50A

外形図（ 屋内仕様）

吸気

裏面扉据置式

入線口

(パッケージ)

(アンカー)

排風

4-φ 15

4-φ 20

基礎及び電線立上がり位置図

定格出力容量 3φ 3W AC210V 50Hz 20kVA

型 式 屋内キュービクル型(超低騒音タイプ・ 長時間形)

発電装置

原動機 ディーゼル機関

2極50Hz,3000r/m

共通台床

GEN側 ENG側

4-M16

操作面側

電線立ち上げ位置

排風

8-M8

監視窓

吸気

4-φ 20

燃料タンクドレン

操作面側

R・ S・ T 発電機電源

3φ 3W 210V

X・ Y 商用電源

1φ 2W 200V

XL・ YL 補助(充電器)電源

1φ 2W 200V

接地

警報・ 制御

27R

MCCB-H

MCCB-C1

BC

MCCB-C2

DVS

V

－

E

23WH
23W

A

～

CT

51

デジタル表示

MCCB-G1

V

～
F

デジタル表示

12

14

84G

セルモータ

バッテリー

制御回路

90

SG

ENG

縮 尺

其 27

A1版： S=1:30

全 31 枚ノ中
非常用発電機

沿岸広域振興局水産部

令和 ３ 年度

小白浜 電源設備 釜石市唐丹町地内

A3版： S=1:60

・ ベル自動停止（ 90秒）
・ 故障個別出力（ 全故障）
・ MCCB状態出力（ 遮断器入切）
・ 電動ブレーカー有
・ 遠方操作（ 故障復帰）
・ 重故障発生時自動モード保持
・ 負荷切替器無
・ 選択モード出力（ 自動）
・ FOT油面低下
・ MSEバッテリー（ 長寿命化）
・ 重耐塩塗装
・ 寒冷地-15℃
・ 長時間運転試験（ 定格3ｈ +過負荷0.5ｈ ）

オプション

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

76
5

20

15

215 215

15

10

50 400 40

390 1420 490

2300

1
2
03

1
00

5
0

40
0

39
0

20

1
5

21
5

2
15

1
5

36
0260

45 1310 45

400 1399 500

765

760

855

900

1
0
30

158

45
°

PC
D10

5
φ 130

65 150

195 1310 195

1700

1
7
0
25
0

4
35

10
2
.5

85
5

1
02
.5

1
0
60

R6
54

R654

50
0

17
0
3

76
5

3901420490

2300

1
2
03

1
00

33
5

8
4
0

45131045

4001399500

R6
54

R654

50
0

17
0
3



DL+12.98

東北電力 唐丹線170

NTT 第一北7

MH

非常用発電機 配置図 S=1:50

陸閘

平 面 図

2

排風ﾌーﾄﾞ

(SUS製)

5

4

11

12

1

614

3

7

8

東

北

西

南

13

番号

1

2

3

4

5

6

非常用発電機

切替分電盤

無停電電源装置(5kVA)

名 称

7

8

9 回転灯 (図範囲外)

10 スピーカ (図範囲外)

11

12

13

14

数量

1

1

1

4

1

1

1

1

安全周知制御盤 1

照明分電盤(建築設備)

2号陸閘 機側操作盤 1

2

設備所掌

ゲート設備

安全周知設備

建築設備

1引込計器盤

1耐雷トランス盤(10kVA) 電源設備

接地端子箱 1

衛星アンテナ

遠方監視設備

－ 盤取付け架台 1

機器リスト

A - A 矢視

▽ T.P.+14.50

2
3 7

引込柱

1

A A

盤取付け架台

風圧ｼｬｯﾀｰ

排風ﾌーﾄﾞ

(SUS製)

風圧ｼｬｯﾀｰ

2

B - B 矢視

B

B

遠方監視制御装置(子局)-1

遠方監視制御装置(子局)-2

縮 尺

其 28

A1版： S=1: 50

全 31 枚ノ中
非常用発電機配置図

沿岸広域振興局水産部

令和 ３ 年度

小白浜 電源設備釜石市唐丹町地内

A3版： S=1:100

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

800

38
0
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2
0
00
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1
5
0

1
50

77001050 150

(149.0°
)

7700

7
00

2
00

2
0
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0
0

2
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889 4100

(
24
0
0)

1200 1111

2150 3800



縮 尺

沿岸広域振興局水産部

釜石市唐丹町地内小白浜漁港(小白浜)

令和 ３ 年度

全 31 枚ノ中

其 29

2号陸閘

ゲート配線図(参考)

2号陸閘ゲート配線図（ 参考）

A1版： S=1: 75
A3版： S=1:150

海 側

陸 側

(
開

口
寸

法
)

(開口寸法)

(ゲート寸法)

(
ゲ

ー
ト

寸
法

)

(
ゲ

ー
ト

寸
法

)

(ゲート寸法)

T.P+14.50(D.L+15.36)

T.P+3.09(D.L+3.95)

T.P+2.59(D.L+3.45)

T.P+6.09(D.L+6.95)

既設構造物

sA

sA

落
蓋
式
側
溝
3
00
×
30
0

3.
97

T-
7-
1

3-1NO.10+8.04

AEP

ANO.21

AIP4

排熱フード
(SUS製)

番号

A

B

C

D

E

F

非常用発電機

切替分電盤

無停電電源装置(5kVA)

名 称

G

H

J 回転灯 (図範囲外)

K スピーカ (図範囲外)

L

M

N

P

数量

1

1

1

4

1

1

1

1

安全周知制御盤 1

2号陸閘照明分電盤

2号陸閘機側操作盤 1

2

設備所掌

ゲート設備

安全周知設備

建築設備

1引込計器盤

1耐雷トランス盤(10kVA)
電源設備

接地端子箱 1

衛星アンテナ

遠方監視設備

－ 盤取付け架台 1

機器リスト

遠方監視制御装置(子局)-1

遠方監視制御装置(子局)-2

平面図
S=1/75

正面図S=1/75 A-A矢視 S=1/75

海 側

陸 側

A

A

A

B

CD

F

H L M

P

N

操作室
PB22

PB24

PB22

PB24

スイング式ゲート

スイング式ゲート

プルボックス仕様(SUS,防水)
PB21 300x300x200

PB22 300x300x200

2号陸閘

PB23 300x300x200

記号

PB24 300x300x200

5554535251

6059585756

686766

6059585756

6564636261

PB23

PB23

6564636261

686766

備考

PB22A

PB-A

PB-04

PB-A PB04 PB03

E

G

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託

2980

2
9
8
0

8000

1200

3
0
0
0

3
1
4
0

4050

3512

4
0
5
0

4050

露出配線

金属製可とう電線管

露出配管

図示記号表

名称

立上げ

埋設配管



陸閘ゲート機側操作盤

ゲート操作部

仕様

2.配電盤仕上色

3.配電盤構造

1.保護構造の種別

屋内自立閉鎖型 （ IP5X）

ケース

取付板

表面

内面

塗装膜厚

ドアー

：マンセル 5Y7/1 半ツヤ

：マンセル 5Y7/1 半ツヤ

：外面 60μ m以上、 内面40μ m以上

：板厚 2.3mm（ SPC）

：板厚 2.3mm（ SPC）

：板厚 3.2mm（ SPC）

1号陸閘機側操作盤外形図

縮 尺

沿岸広域振興局水産部

釜石市唐丹町地内小白浜漁港(小白浜)

令和 ３ 年度

全 31 枚ノ中

其 30

1号陸閘

機側操作盤外形図

A1版： S=1:10
A3版： S=1:20

Ｄ Ｓ Ｗ ２陸閘ゲート

開

（ Ｂ ）

Ｐ Ｂ １
停止

（ Ｒ ）

Ｐ Ｂ ２
閉

（ Ｂ ）

Ｐ Ｂ ３

故障リセット

（ Ｇ ）

Ｐ Ｂ Ｒ Ｓ
警報停止

（ Ｂ ）

Ｐ Ｂ Ｂ Ｚ
ランプテスト

（ Ｙ ）

Ｐ Ｂ Ｌ Ｔ

社 銘 板
ＡＡ

図面入れ
（ Ａ ４ ）

耐塩フィルター付
換気扇（ 左側面）

耐塩フィルター付
通気口

扉アース

ドアストッパー取付

φ １ ６ － ４

25 25

40

30

40

共通表示 陸閘ゲート

動力電源

制御電源

電動運転

手動運転

機側操作

遠方操作

通常操作

強制操作

動力漏電

制御漏電

動力電源

Ｍ Ｃ Ｃ Ｂ

トリップ

非常停止

全開

開放中

ゲート

Ｍ Ｃ Ｃ Ｂ

トリップ

スイッチ

検知

停止 全閉

（ 予備） 閉鎖中

接点溶着 ３ Ｅ 動作

クラッチ

異常

Ｓ Ｌ １ Ｓ Ｌ ２

挟まれ防止

スイッチ

異常

強制操作選択 ゲート寸動操作

開 閉通常 強制

Ｃ Ｏ Ｓ １ Ｐ Ｂ ４

（ Ｂ ） （ Ｂ ）

Ｐ Ｂ ５

点検休止選択

通常点検休止

Ｃ Ｏ Ｓ ２

挟まれ防止

側 面 図 右 側 面 図

PLC

光成端箱

MC

2号機側操作盤
光ケーブル

1号機側操作盤

通 信 回 路

釜石・ 小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託
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仕様

2.配電盤仕上色

3.配電盤構造

1.保護構造の種別

屋内自立閉鎖型 （ IP5X）

ケース

取付板

表面

内面

塗装膜厚

ドアー

：マンセル 5Y7/1 半ツヤ

：マンセル 5Y7/1 半ツヤ

：外面 60μ m以上、 内面40μ m以上

：板厚 2.3mm（ SPC）

：板厚 2.3mm（ SPC）

：板厚 3.2mm（ SPC）

2号陸閘機側操作盤外形図

縮 尺

沿岸広域振興局水産部

釜石市唐丹町地内小白浜漁港(小白浜)

令和 ３ 年度

全 31 枚ノ中

其 31

２ 号陸閘

機側操作盤外形図

A1版： S=1:10
A3版： S=1:20

社 銘 板
ＡＡ ドアストッパー取付

SH
図面入れ
（ Ａ ４ ）

扉
アース

ドアストッパー取付

扉
アース

φ １ ６ － ６

FAN

耐塩フィルター付
換気扇（ 左側面）

耐塩フィルター付
通気口

25 25

40

30

40

スイングゲート機側操作盤
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