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凡　例

連絡線電柱

支線アンカー
(電線,光ケーブル用)

支柱

電力柱
(複架線)
電力柱

(単架線)

電話柱

ＴＶ柱

21

L=29.40ｍ

L=51.12ｍ

No.2マンホール
M3　N=1基

No.1マンホール 別途工事
M3　N=1基

CPNo.1
ケーブル立ち上がり 

電柱番号

3

E1P14

2

AP14

1

DJP14

①電線及びｹｰﾌﾞﾙ支持種類
　A： 引通し

②電柱支持方式
　S:　　支線ｘ１（Ｙ支線）

　2SS： 支線ｘ4（同方向に支線が2本と別方向にも2本）
　R:　　支柱ｘ１

　PS：　支線柱ｘ１,支線ｘ１
　記入なし：支線なし

装柱型一覧

電柱サイズ

3

E1P14

E2

5

P16

4

E2P16

R(P10)  SS

装柱型

R(P10)SS R(P10) SS

支線形状

支柱（サイズ）

○　記入なき配線は下記による

連絡線(架空)
電力

通信

電力

通信

電力

通信

33KV OC240sq × 3

光ケーブル　SM-20C SSW

-----

-----

連絡線(地中)

連絡線(推進部)

33KV CVT-325sq

光ケーブル　SM-20C (FEP 80)

(FEP200)

光ケーブル　SM-20C (FEP 80)

薄肉(PEP150)

（推進管HP350φ　推進工事）

Ａ

Ｂ
33KV CVT-325sq

①電線及びｹｰﾌﾞﾙ支持種類

②電柱支持方式

33KV CV・T-325sq

(FEP150)別途工事

光ケーブル　SM-20C
(FEP80)別途工事

GL-1.200

Ａ

GL-1.200

光ケーブル
ピット内配線

通信盤（開閉所）

GL-1.200

ケーブル接続箇所

光ケーブル接続箇所

光ケーブル余長箇所　RSS:　支柱x1と支線ｘ2

　SS：　支線ｘ２（同方向）

　E1：引留め1段
　E2：引留め２段
　D:　立上り
　J:　接続部

49
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°

12.81°

架空送電線　L=231.95ｍ、架空通信線　L=231.95ｍ
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　 2/29 
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(4)連絡線平面図2
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　 3/29 
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(5)連絡線平面図3
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　 4/29 
S=A3:1000
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(6)連絡線平面図4
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 送電線平面図　 5/29 
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(7)連絡線平面図5
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　 6/29 
S=A3:1000
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　 7/29 
S=A3:1000
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　 8/29 
S=A3:1000
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(10)連絡線平面図8

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託

（Ｐ８）

57

凡　例

連絡線電柱

支線アンカー
(電線,光ケーブル用)

支柱

電力柱
(複架線)
電力柱

(単架線)

電話柱

ＴＶ柱

565

57
5

575

570

580

575

580

580

590

585

58
0

58
0

58
5

59
0

585

595

59
5

0 10 20 30 40 50m

L=52.73ｍ

53



NO
.3
35

NO
.3
36

NO
.3
37

NO
.3
38

NO
.3
39

NO
.3
40

NO
.3
41

NO
.3
42

NO
.3
43

NO
.3
44

NO
.3
45

NO
.3
46

NO
.3
47

NO
.3
48

NO.
349

NO.350

NO.351

NO.19

T-41

T-42

T-43

T-44

T-45

T-46

314-1

314-2

316-1

344-1

347-25

道

原野

原野

山林

畑

畑

道

Ｈ’
Ｈ

KBM.17

H=544.367

Y
=
3
1
50
0

Y
=
3
15
0
0

Y
=
3
1
55
0

Y
=
3
15
5
0

Y
=
3
1
60
0

Y
=
3
16
0
0

Y
=
3
1
65
0

Y
=
3
16
5
0

Y
=
3
1
70
0

Y
=
3
17
0
0

Y
=
3
1
75
0

Y
=
3
17
5
0

Y
=
3
1
80
0

Y
=
3
18
0
0

Y
=
3
1
85
0

Y
=
3
18
5
0

X=10650 X=10650

X=10700 X=10700

X=10750 X=10750

X=10800 X=10800

X=10850 X=10850

Ｙ支線

Ｙ支線

Ｉ’

Ｉ

29
28

27

26
2524

23

22
2120

19

18

17

16
15

14
1312

11109
8

76
5

43
21

※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　 9/29 
S=A3:1000
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　10/29 
S=A3:1000
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　11/29 
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　17/29 
S=A3:1000
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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(22)連絡線平面図20

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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ケーブル埋設標識
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33kV送電線路埋設有り

施設総合管理所

土地使用許可標示
土地使用者
契約年月日 平成29年4月1日
番号 第29234号
用途 高森高原風力発電所送電設備
数量 電柱20本、支柱4本、支線18本

マンホール1基
埋設管 2.91平方メートル

期間 平成29年4月1日から平成32年3月31日まで
土地所有者 IGRいわて銀河鉄道株式会社

土地使用許可標識　(CP No131に設置) 
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標識杭は、IGRの指導により、
頭部が見える程度に埋め込まれている。
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 送電線平面図　21/29 
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(23)連絡線平面図21

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 送電線平面図　22/29 
S=A3:1000
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(24)連絡線平面図22

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　23/29 
S=A3:1000
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(25)連絡線平面図23
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連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　24/29 
S=A3:1000
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(26)連絡線平面図24

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　25/29 
S=A3:1000
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(27)連絡線平面図25

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　26/29 
S=A1:1000
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(28)連絡線平面図26

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示

 連絡線平面図　27/29 
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(29)連絡線平面図27

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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※　土地境界線については国土調査地籍情報を基に表示
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高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１Ｅ１Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１

Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１Ｅ１Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１ Ｅ１Ｅ２Ｅ２Ｅ２

Ｅ２

Ｅ２

Ｅ２Ｅ２Ｅ２

Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２ Ｅ２ Ｅ２ Ｅ１Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ ＡＥ１ ＡＡ ＡＡＡＡＡＡ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｒ４１ Ｒ４１ Ｒ４１Ｒ４１ Ｒ４１ Ｒ４１

２０ ２１１９

８ｍ×２ ８ｍ

電柱番号

電柱サイズ

3

E1P14

電線接続箇所

光ケーブル接続カ所

光ケーブル余長箇所

R(P10)  SS

装柱型

支線形状

支柱（サイズ）

①電線及びｹｰﾌﾞﾙ支持種類

②電柱支持方式

１３

Ａ

２ＳＳ

架空地線接地箇所

①電線及びｹｰﾌﾞﾙ支持種類
　A： 引通し

②電柱支持方式
　S:　　支線ｘ１（Ｙ支線）

　2SS： 支線ｘ4（同方向に支線が2本と別方向にも2本）
　R:　　支柱ｘ１

　PS：　支線柱ｘ１,支線ｘ１
　記入なし：支線なし

装柱型一覧

　RSS:　支柱x1と支線ｘ2

　SS：　支線ｘ２（同方向）

　E1：引留め1段
　E2：引留め２段
　D:　立上り
　J:　接続部

（特記事項）柱№１，１３０．１３１，１５０，１５１，１９７のＤＪカ所は

３３ＫＶ　ＣＶケーブルのシースーＥ５．５ｓｑ、アレスター（ＬＡ）Ｅ２２ｓｑのアースヵ所です。

委託名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4132A3：---

(32)各支持物、装柱リスト

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託

ケーブル接続箇所

光ケーブル接続箇所

光ケーブル余長箇所

光接地箇所

架空地線接地箇所

ケーブル接続箇所

光ケーブル接続箇所

光ケーブル余長箇所

光接地箇所

架空地線接地箇所



種別

GW

1-1

符号

地線キャップ

名　　称 数量 備　　考

1

LPがいし

長幹がいし

立上り

支持部

通信部

1-3 地線キャップ用引留金具

1-4 シンブル用巻付けグリップ

1-2 亜鉛めっき鋼より線30sq

3-1 LPがいし

3-2 LPがいしカバー

3-3 C座金(特殊)

4-1 耐塩用長幹がいし

引留クランプ

4-3 長尺リンク

4-4 引留クランプカバー

4-5 長幹がいしカバー

4-6 ねじりストラップ（□100用）

b4-1 六角ボルトM16×150(S=60)_N+2W+SW付

5-1 立上りケーブル支持バンド

5-2 ゴムスペーサ_支持バンド用

5-3 立上りケーブル防護鉄管（φ165.2）

5-4 立上りケーブル防護鉄管（φ60.5）

5-6 コン柱補強板用固定用自在バンド

5-7 ステンレスバンド（20mm）

6-1 腕金_□100×100×t3.2×L2300(特殊)

6-3 丸型アームタイ

6-4 CPバンド21

6-2 アームバンド（□100用_抱）

6-7 C座金(特殊)

6-8 腕金_□100×50×t2.3×L1700(特殊)

6-9 腕金_□75×45×t2.3×L2000(特殊)

b6-1 スタットボルトM16×520(全ねじ)_2N+SW付

b6-5 六角ボルトM12×150(S=60)N+2W+SW付

b6-6 四角頭ボルトM12×60(全ねじ)N+W+SW付

b6-2 六角ボルトM12×350_N+2W+SW付

b6-7 六角ボルトM12×400_N+2W+SW付

b6-3 六角ボルトM12×100(S=50)N+W+SW付

b6-4 六角ボルトM12×220(S=70)N+2W+SW付

7-1 強力バンド25

7-2 シンブル小

7-3 スパイラルチューブ

7-4 シンブル用巻付けグリップ

7-8 余長巻き用自在バンド

b

a

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

2

2

1

1

2

19

2

4

7

1

4

1

2

2

2

4

2

1

6

4

1

1

4

1

1

ストラップ-腕金（□100）

ケーブルヘッド取付用

腕金（□100×50、□100×100）取付用

腕金（□100）-腕金（□100）

腕金（□100）-腕金（□100）-アームタイ

CPバンド-アームタイ

腕金（□75×45）-腕金（□75×45）

腕金（□75×45）-アームタイ

腕金（□100×50）-ケーブルヘッド

腕金（□75×45）-腕金（□100×50）

A

B

C

D

E

F

G

1

1

1

1

6

15

足場ボルト

車避帯

電柱札

根枷ブロック

根枷バンド

接地棒14φ×1500

IV線 14sq

14

6-10 腕金_□100×100×t3.2×L1700(特殊) アレスター取付用1

IV線 22sqH

1-2 1-4

6-10

b6-2

6-9

b6-3

6-8

b6-8

6-3

5-4

5-6

3-3

3-2

3-1

CH
LA

HAL線

通信線

A
A

LPがいし詳細

15

Ｆ

Ｇ

Ｄ

Ｂ

Ａ

分岐スリーブ

OC線

1-1
1-3

6-4b

6-2

6-1b

b6-1a 6-7

5-2 5-1

7-1a

b6-5

6-3

6-9

b6-4

6-10 6-8

b6-4

A-A矢視図

LA CH

7-10

7-4

7-3

5-2 5-1

7-8

7-9 アーム用余長処理金具Ｊ型 1

7-9

5-3

クロージャー

腕金_□75×75×t2.3×L5007-10 1

5-5

5-5 立上り接地線保護管（VE28） 1

Ｈ

I

IV線 5.5sqI 15

 装柱材用

 アレスタ用

 33kVケーブル遮蔽層用

接地測定金物（大）J 2

Ｊ

Ｃ

Ｊ

Ｊ
Ｋ

接地測定金物（小）K 1

7-2

4-2

b

a

5-8 ステンレスバンド（10mm） 2

5-7

5-6

4-3
b4-1

4-1

4-64-54-4

耐張がいし詳細

4-2

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4133A3：1/80

(33)標準装柱図　立ち上げ柱

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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1,0001,000
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1
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7
0
0

(246.62



7-1a

7-4

7-2

7-3

6-7 b6-1ab6-5

6-3

6-4b

6-1b

6-2

6-4b

1-1
1-3

1-2 1-4

3-2

3-1

3-3

4-2 4-3 4-1
b4-1

4-64-54-4

種別

GW

1-1

符号

地線キャップ

名　　称 数量 備　　考

1

LPがいし

長幹がいし

支持部

通信部

1-3

1-4

1-2

3-1

3-2

3-3

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

b4-1

6-1

6-3

6-4

6-2

6-7

b6-1

b6-5

b6-6

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

b

b

a

地線キャップ用引留金具

シンブル用巻付けグリップ

亜鉛めっき鋼より線30sq

LPがいし

LPがいしカバー

C座金(特殊)

耐塩用長幹がいし

引留クランプ

長尺リンク

引留クランプカバー

長幹がいしカバー

ねじりストラップ（□100用）

六角ボルトM16×150(S=60)_N+2W+SW付

腕金_□100×100×t3.2×L2300(特殊)

丸型アームタイ

CPバンド21

アームバンド（□100用_抱）

C座金(特殊)

スタットボルトM16×520(全ねじ)_2N+SW付

六角ボルトM12×150(S=60)N+2W+SW付

四角頭ボルトM12×60(全ねじ)N+W+SW付

強力バンド25

シンブル小

スパイラルチューブ

シンブル用巻付けグリップ

1

2

－

3

3

3

6

6

6

6

6

12

6

2

2

3

1

4

2

2

2

2

2

1

2

－

腕金（□100）-腕金（□100）-アームタイ

腕金（□100）-腕金（□100）

CPバンド-アームタイ

ストラップ-腕金（□100）

両引留装柱

水平線路角度 0°≦ θ＜ 45°

GW

HAL線

通信線

LPがいし詳細

耐張がいし詳細

▽GL

Ｅ

Ａ

Ｂ

Ｆ

Ｇ

Ｄ

A

B

C

D

E

F

G

1

1

1

1

2

15

足場ボルト

車避帯

電柱札

根枷ブロック

根枷バンド

接地棒14φ×1500

IV線14

17

Ｃ

Ｊ

J 接地測定金物（大） 1

Ｊ

OG4ETSZWBE-SSW22sq

a

5-8 ステンレスバンド（10mm）

5-7 ステンレスバンド（20mm）
立上り

7

2

5-6

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4134A3：1/80

(34)標準装柱図　両引留柱

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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7-77-6

6-4b

6-3

b6-5

6-6

b6-6

6-5b

1-2

1-1

6-1a

3-2

3-1

3-3

LPがいし詳細

引通し装柱（腕金シングル）

水平線路角度 0°≦ θ ≦ 4°

地線キャップ

亜鉛めっき鋼より線30sq

LPがいし

LPがいしカバー

C座金(特殊)

腕金_□100×100×t3.2×L2100(特殊)

丸型アームタイ

CPバンド21

アームバンド（□100用_単）

六角ボルトM12×150(S=60)N+2W+SW付

四角頭ボルトM12×60(全ねじ)N+W+SW付

通信用バンドFB4D-17T

吊線クランプ CLP-1

1-1

1-2

3-1

3-2

3-3

6-1

6-3

6-4

6-6

b6-5

b6-6

7-6

7-7

a

GW

種別 符号

LPがいし

支持部

通信部

名　　称 数量 備　　考

1

-

3

3

3

1

1

3

1

1

1

1

1

腕金（□100）-腕金（□100）-アームタイ

CPバンド　アームタイ

▽GL

GW

HAL線

足場ボルトA

B

C

D

E

車避帯

電柱札

根枷ブロック

根枷バンド

F

G

接地棒14φ×1500

IV線 14sq

17

1

1

1

1

2

15

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｆ

Ｇ

ＤＥ

通信線

J 1接地測定金物（大）

Ｊ

電線 2-1 -33kV SN-HAL240sq

2-1

OG4ETSZWBE-SSW22sq7-5 -

7-5

b

立上り
ステンレスバンド（20mm）5-7 6

ステンレスバンド（10mm）5-8 2

5-6

5-7

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4135A3：1/80

(35)標準装柱図　引き通し柱

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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通信線

A 断面

A

（φ269）

（φ218）（φ210）

（φ242）

支線

支線
（φ222）

1-11

1-7

1-91-2

1-6 b1-1 1-6 b1-1

6-11b

7-1a7-4

7-2
8-5

8-1 8-2 8-3 8-4

8-78-6
7-3

1-81-7

b1-3

b1-4
6-1b

b6-5

6-3

6-4d

b6-7

b6-1b6-7

種別

1-2

符号 名　　称 数量 備　　考

-

LPがいし

長幹がいし

支持部

通信部

1-6 アームバンド 21

1-7 軽腕金_□75x45xt2.3xL600（特殊）

3-1 LPがいし

3-2 LPがいしカバー

3-3 C座金(特殊)

4-1 耐塩用長幹がいし

4-2 引留クランプ

4-3 長尺リンク

4-4 引留クランプカバー

4-5 長幹がいしカバー

4-6 ねじりストラップ（□100用）

b4-1 六角ボルトM16×150(S=60)_N+2W+SW付

6-1 腕金_□100×100×t3.2×L2300(特殊)

6-3 丸型アームタイ

6-4 ＣＰバンド 21+24

6-7 C座金(特殊)

b6-1

b6-5 六角ボルトＭ12x150（Ｓ＝60）Ｎ+2Ｗ+ＳＷ付

7-1 強力バンド25

7-2 シンブル小

7-3 スパイラルチューブ

7-4 シンブル用巻付けグリップ

7-5

b

a

2

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

2

2

3

8

2

4

2

1

1

1

1

－

ストラップ-腕金（□100）

腕金（□100）-腕金（□100）

腕金（□100）-腕金（□100）-アームタイ

C

F

G

1

2

13

電柱札

接地棒14φ×1500

IV線 14sq

b6-6 四角頭ボルトＭ12x60（全ねじ）Ｎ+Ｗ+ＳＷ付 ＣＰバンド-アームタイ2

1-8 軽腕金 1.8マルヒ 2

1-9 両引留金具 1

b1-1 六角ボルトＭ12x120（Ｓ＝60）Ｎ+2Ｗ+ＳＷ付 4

b1-4 スタッドボルトＭ16x620（全ねじ）4Ｎ+4Ｗ+2SＷ付 1

b1-3 六角ボルトＭ16x160（Ｓ＝50以上）Ｎ+2Ｗ+ＳＷ付 2

亜鉛めっき鋼より線30sq

8-1 1

8-2 支線アンカー

8-3 支線ガード

8-4 玉がいし

1

1

1

8-5 強力バンド高耐張力形 1

亜鉛めっき鋼より線70sq

8-6 シンブル用巻付けグリップ 2

8-7 玉がいし用巻付けグリップ 2

c

スタッドボルトＭ16x550（全ねじ）2Ｎ+2Ｗ+SＷ付

Ｍ座 2326-11 b

b

支線

3-3

3-2

3-1

4-34-2 4-1
b4-1

4-64-54-4

耐張がいし詳細LPがいし詳細

6-4 ＣＰバンド 24 3d

6-4c

HAL線

GW

▽GL

引留柱

水平線路角度 0°≦ θ＜ 45°

1J 接地測定金物（大）

Ｆ

Ｇ

Ｊ
Ｃ

立上り
5-5 立上り接地線保護管（VE28） 1

5-5

OG4ETSZWBE-SSW22sq

GW

5-7 ステンレスバンド（20mm） 135-7

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4136A3：1/80

(36)標準装柱図(パンザ)　両引留柱

高森高原風力発電所
連絡線順点検ほか業務委託
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種別

GW

1-2

符号 名　　称 数量 備　　考

-

LPがいし

支持部

通信部

1-6 アームバンド 21

3-1 LPがいし

3-2 LPがいしカバー

3-3 C座金(特殊)

6-1 腕金_□100x100xt3.2xL2100（特殊）

6-3 丸型アームタイ

6-4 ＣＰバンド 21+24

6-7 Ｃ座金(特殊)

b6-1

b6-5 六角ボルトＭ12x150（Ｓ＝60）Ｎ+2Ｗ+ＳＷ付

7-1 強力バンド25

7-2 シンブル小

7-3 スパイラルチューブ

7-4 シンブル用巻付けグリップ

7-5 OG4ETSZWBE-SSW22sq

a

1

2

3

3

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

－

Ｍ座-Ｍ座用当て座

腕金（□100）-腕金（□100）-アームタイ

1

2

13

b6-6 四角頭ボルトＭ12x60（全ねじ）Ｎ+Ｗ+ＳＷ付 ＣＰバンド-アームタイ

1

1b1-1 六角ボルトＭ12x120（Ｓ＝60）Ｎ+2Ｗ+ＳＷ付

2b1-2 六角ボルトＭ16x120（Ｓ＝62）Ｎ+2Ｗ+ＳＷ付

亜鉛めっき鋼より線30sq

c

スタッドボルトＭ16x620（全ねじ）2Ｎ+2Ｗ+ＳＷ付

Ｍ座 2236-11 a

6-4 ＣＰバンド 24 2d

1-5 吊線金物

1-8 軽腕金 1.8マルヒ

3

1Ｍ座 223用当て座6-12 a

1.8マルヒ-吊線金物

1.8マルヒ-アームバンド

1

1

（φ208）（φ219）

（φ221）

5-6

b1-1

1-8

6-4c

1-6b1-2

1-2

b1-2 1-6

b6-1a

6-1a1a 6-1a0a6-1ab6-5
6-3

b6-7

GW

HAL線

▽GL

Ｆ

Ｇ

3-2

3-1

3-3

LPがいし詳細

引き通し柱（腕金シングル）

水平線路角度 0°≦ θ ≦ 4°

6-7

6-4d

C

F

G

電柱札

接地棒14φ×1500

IV線 14sq

1J

通信線
7-1a 7-4 7-5

7-3

5-5

Ｃ

立上り
5-5 立上り接地線保護管（VE28） 1

接地測定金物（大）

Ｊ

a

c

ステンレスバンド（20mm）5-7 14

5-7

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4137A3：1/80

(37)標準装柱図(パンザ)　引き通し柱

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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3-2

3-1

3-3

4-2 4-3 4-1
b4-1

4-64-54-4

1-41-2

7-27-4

7-3

7-1b

b6-7

6-4c

6-3

b6-56-7b6-1b

6-4b
6-1b

6-2

6-4a

1-1
1-3

種別

GW

1-1

符号

地線キャップ

名　　称 数量 備　　考

1

LPがいし

長幹がいし

支持部

通信部

1-3 地線キャップ用引留金具

1-4 シンブル用巻付けグリップ

1-2 亜鉛めっき鋼より線30sq

3-1 LPがいし

3-2 LPがいしカバ

3-3 C座金(特殊)

4-1 耐塩用長幹がいし

4-2 引留クランプ

4-3 長尺リンク

4-4 引留クランプカバー

4-5 長幹がいしカバー

4-6 ねじりストラップ（□100用）

b4-1 六角ボルトM16×150(S=60)_N+2W+SW付

6-1 腕金_□100×100×t3.2×L2300(特殊)

6-3 丸型アームタイ

6-4 CPバンド18+21

CPバンド21

CPバンド21+24

6-2 アームバンド（□100用_抱）

6-7 C座金(特殊)

b6-1 スタットボルトM16×520(全ねじ)_2N+SW付

b6-5 六角ボルトM12×150(S=60)N+2W+SW付

b6-6 四角頭ボルトM12×60(全ねじ)N+W+SW付

7-1 強力バンド27

7-2 シンブル小

7-3 スパイラルチューブ

7-4 シンブル用巻付けグリップ

7-5

b

a

b

c

b

1

2

-

3

3

3

6

6

6

6

6

12

6

4

4

1

3

2

2

8

4

4

4

2

2

1

2

－

ストラップ-腕金（□100）

腕金（□100）-腕金（□100）

腕金（□100）-腕金（□100）-アームタイ

CPバンド-アームタイ

重角度柱

水平線路角度 45°≦ θ ≦ 90°

GW

LPがいし詳細

耐張がいし詳細

▽GL

Ｂ

Ｆ

Ｇ

Ｄ

A

B

C

D

E

F

G

1

1

1

1

2

15

足場ボルト

車避帯

電柱札

根枷ブロック

根枷バンド

接地棒14φ×1500

IV線14

18

HAL線

通信線

ＪＪ

Ａ

Ｃ

J 1接地測定金物（大）

OG4ETSZWBE-SSW22sq

a

5-8 ステンレスバンド（10mm）

5-7 ステンレスバンド（20mm）
立上り

2

11

5-6

5-7

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4138A3：1/80

(38)標準装柱図　重角度柱

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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標準装柱図（支柱）

種別 符号 名　　称 数量 備　　考

1

▽GL

標準装柱図（支線）

▽GL

9-1 8-8

1.010ｍ以下

支柱長さ

(ｍ）

根入れ深さ

垂直深さ(ｍ)

1.213ｍ以下

1.416ｍ以下

8-6

8-2

8-4

8-7

8-1

亜鉛めっき鋼より線70sq8-1

1支線アンカー8-2

1支線ガード8-3

1玉がいし8-4

2シンブル用巻付けグリップ8-6

2玉がいし用巻付けグリップ8-7

支線

1自在バンド8-8

1支柱取付バンド9-1支柱

8-3

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4139A3：1/80

(39)標準装柱図　支線、支柱

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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E形小口径推進管 φ350HP管 JSWAS A-6

追
加

距
離

単
距

離
管

中
心

高
土

被
り

地
盤

高

1/200

1
/
2
0
0

410.00

415.00

420.00

D.L=405.00

No
.1
 到

達
立
坑
 2
80
0×

28
00

深
 6
.4
83

推進
61.30
3.0‰
φ350HP管

No
.2
 発

進
立
坑
φ
25
00

深
 8
.1
87

As As

一戸方向 盛岡方向

国道4号

稲荷林川

推進管：HPφ350（Ｄ＝外径470）
河川横断部＝川床から2.0ｍ+1.5Ｄ
（2.0ｍ+1.5×0.47ｍ＝2.71ｍ）

下り線

ちょう架線

いわて銀河鉄道

上り線

信号高圧線

負き電線

 T.P.=416.10m
 dep=15.15m
 緯度= 40°5’18.1"
 経度= 141°14’57.1"

B-1
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1/33
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50
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200 10 30 40

呼径・条数

T-PFPφ150×1薄肉強化プラスチック複合管（送電用）

管 路 番 号 種　　　別

1

HPφ350

中詰注入管

小口径推進工法用鉄筋コンクリート管

スペーサ

VP40φ

70 合成樹脂製可とう管（通信用） PFD36×1

1
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 推進工計画縦断面図（稲荷林踏切付近）
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岩手県企業局

4140A3：1/200

(40)推進工計画縦断面図（稲荷林踏切付近）

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託

稲荷林踏切付近
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管路部 マンホール(1800)部

緩勾配区間

急勾配区間

道路外区間

緩勾配区間

急勾配区間

道路外区間

緩勾配区間

マンホール(L4000接続型)部

(i=6%以上) (i=6%以上)

1:
0.
2

1:0.2

難燃性FEP　φ80
通信制御ケーブル

難燃性FEP　φ200
電力ケーブル

埋設表示シート
W=150 2倍折

1:
0.
2

1:0.2

埋設表示シート
W=150 2倍折

1:
0.
2

1:0.2

埋設表示シート
W=150 2倍折

建込簡易土留工

表層工 密粒度As(13F) t=3cm

不陸整正 粒調砕石(M-40) t=4cm
基層工 密粒度As(20) t=4cm

本舗装復旧工

凍上抑制層 再生砕石(RC-80) t=24cm
下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=35cm
上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=19cm
表層工 密粒度As(13F) t=3cm

仮舗装復旧工

マンホール
M3

基礎砕石
RC-40

建込簡易土留工

不陸整正 粒調砕石(M-40) t=4cm

本舗装復旧工

凍上抑制層 再生砕石(RC-80) t=24cm
下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=35cm

表層工 密粒度As(13F) t=3cm
仮舗装復旧工

マンホール
M3

基礎砕石
RC-40

建込簡易土留工

マンホール
M3

基礎砕石
RC-40

表層工 密粒度GAs(13F) t=3cm
基層工 密粒度As(20) t=4cm

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=18cm

不陸整正 粒調砕石(M-40) t=4cm

本舗装復旧工
表層工 密粒度GAs(13F) t=3cm
基層工 密粒度As(20) t=4cm凍上抑制層 再生砕石(RC-80) t=24cm

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=35cm

表層工 密粒度As(13F) t=3cm
仮舗装復旧工

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=18cm

影響幅

凍上抑制層 再生砕石(RC-80) t=24cm
下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=35cm
上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=19cm
表層工 密粒度As(13F) t=3cm

仮舗装復旧工

表層工 密粒度As(13F) t=3cm

不陸整正 粒調砕石(M-40) t=4cm
基層工 密粒度As(20) t=4cm

本舗装復旧工

難燃性FEP　φ150
電力ケーブル

難燃性FEP　φ200
電力ケーブル

難燃性FEP　φ80
通信制御ケーブル

難燃性FEP　φ80
通信制御ケーブル

難燃性FEP　φ200
電力ケーブル

難燃性FEP　φ200
電力ケーブル

難燃性FEP　φ200
電力ケーブル 難燃性FEP　φ80

通信制御ケーブル

難燃性FEP　φ80
通信制御ケーブル

難燃性FEP　φ80
通信制御ケーブル

凍上抑制層 再生砕石(RC-80) t=24cm
下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=35cm
上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=19cm
表層工 密粒度As(13F) t=3cm

仮舗装復旧工

難燃性FEP　φ200
電力ケーブル

難燃性FEP　φ80
通信制御ケーブル

建込簡易土留工

マンホール
L4500接続型

基礎砕石
RC-40

敷板

敷モルタル
1：3

表層工 密粒度As(13F) t=3cm

不陸整正 粒調砕石(M-40) t=4cm
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(41)埋設区間標準断面図

高森高原風力発電所
連絡線巡視点検ほか業務委託
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