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ターミナルビル
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ＡＣＰ

１２-１

ＡＣＰ

１３-２

ＡＣＰ

１３-１

ＡＣＰ

１３

ＡＣＰ

２５

図面番号

N

ESC

ESC

ELV

階段

階段

ELV

風除室
風除室

チェックインロビー

到着ロビー

チェックインロビー（FDA）チェックインロビー（国際線）

風除室

国際線 
手荷物受取所

国内線 
手荷物受取所

ＡＣＰ

１２

ＡＣＰ

１１

ＡＣＰ

１２-２

ＡＣＰ

１１-２

ＡＣＰ

１１-１

ＡＣＰ

３-１

ＡＣＰ

３-２

ＡＣＰ

１-１

ＡＣＰ

１-２

ＡＣＰ

２-１

ＡＣＰ

２-３

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

２

ＡＣＰ

３

ＡＣＰ

１５-１

ＡＣＰ

１４-１

ＡＣＰ

１４-２

ＡＣＰ

１５-２

ＡＣＰ

２２
ＡＣＰ

２１
ＡＣＰ

１５

ＡＣＰ

１４
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ターミナルビル１階　平面図

２

ELV

ＡＣＰ

２-２



ＡＣＰ

２５-１

N

図面番号

ELV

階段 ELV

ELV

県空港事務所

待合室

出発ロビー

階段

コンコース

階段

 ESC

階段

 ESC

ビル事務所

ＡＣＰ

２７-２

ＡＣＰ

２７-１

ＡＣＰ

２３-３
ＡＣＰ

２１-１

ＡＣＰ

２１-２

ＡＣＰ

２２-２

ＡＣＰ

２２-１

ＡＣＰ

２２-３

ＡＣＰ

２４-１

ＡＣＰ

２３-１

ＡＣＰ

２３-２

ＡＣＰ

２７-３

ターミナルビル２階　平面図
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分室



階段

ELV

図面番号

ＡＣＰ

２７

ＡＣＰ

２３

ＡＣＰ

２４

ターミナルビル３階　平面図
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図面番号

ＡＣＰ

３

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

２

電源局舎１階　平面図
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ＨＥＡ

２

ＨＥＡ

１

車　庫 監視室

玄　関

吸気ﾁｬﾝﾊﾞｰ室

機器室

発電機室

排気ﾁｬﾝﾊﾞｰ室
ｵｲﾙﾀﾝｸ

器材庫

便所

仮眠室

蓄電池

給湯室

脱衣室

ｼｬﾜｰ室

タラップ（２階へ）



図面番号

ＡＣＰ

３

ＡＣＰ

１
ＡＣＰ

２

電源局舎２階・屋上　平面図
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ラジエータ室

排気チャンバー室 排気チャンバー室

タラップ（１階へ）

タラップ（北側屋上へ）



図面番号

ＰＡＣ

３-１ ＰＡＣ

２-１

ＰＡＣ

１-１

ＰＡＣ

３

ＰＡＣ

２

ＰＡＣ

１

旧電源局舎　平面図
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