


校舎棟

駐輪場（LIXILアーキラインサイクルポートAR-A型同等品）

屋根 アルミ樹脂複合板 不燃認定：NM-1961

屋根 屋根1,4~7：コンクリート直均しの上PUFｔ７０＋アスファルト露出防水絶縁断熱工法(DR-1960(2))

ハト小屋,機械基礎：ウレタン塗膜防水

外壁 RC+外断熱（断熱材t50、グラスファイバーメッシュ、耐候性有機質プラスター塗装、超撥水仕上）

透湿型湿式外断熱工法

建具 アルミサッシ(AW)

アルミカーテンウォール(ACW)

アルミガラリ(AG)

ステンレスサッシ ヘアライン(SUSW)、ステンレスオートドア ヘアライン(SUSWD)

ステンレスドア(SUSD)、スチールドア(SD)、オーバースライディングドア(OSD)

ガラス Low-eガラス（ペアガラス）、フロートガラス、スクールテンパガラス、合わせガラス

庇 アルミハニカムパネル庇

樋 外部：SUSヘアライン鋼管（電熱ヒーター付）、内部：塩ビライニング鋼管（防露巻き）

外構（本工事） アスファルト舗装（大型車対応）、コンクリート舗装、砂利敷、懸垂幕、サイン、旗竿

屋根2,3：コンクリート直均しの上超速硬化ウレタン複合防水

笠木 アルミ製笠木

テラス：コンクリート直均しの上PUFｔ７０＋アスファルト露出防水絶縁工法(DR-1960(2))

改質アスファルト防水ノンケトル工法 同等

加熱型改質アス塗膜防水工法 同等＋乾式浮床の上再生木デッキ

仕上

床

仕様品番・程度（同等品以上）

ビニル床シートA 東リ：フロアリュームプレーン

ビニル床シートB 東リ：ノンワックスリューム

ビニル床シートC 東リ：帯電防止フロアリューム

ビニル床シートD 東リ：耐薬スーパーKシート

ビニル床タイルA アドヴァン：フロアジャンボタイル石目調t5

ビニル床タイルB 東リ：ルースレイ50NW-EX(OA用)

磁器質タイル アドヴァン：パーケットウッドt10

タイルカーペットA スミノエ：ECOS LX1100

タイルカーペットB 東リ：GX8100 t9.5

無機質系塗床A ABC商会：ラガーハードM

無機質系塗床B ABC商会：ラガーハードC

防塵塗装 ABC商会：OAクリアコート

水性硬質ウレタン系塗床 ABC商会：タフクリートMH

フリーアクセスフロア 特記なき限り3000N/㎡ <数値>は上記以外の所定荷重とする

鋼製床 桐井製作所：GTシリーズ

巾木

木巾木 県産材(桧) t15 OSCL塗り

壁

メラミン不燃化粧板 アイカ：セラール（天井までジョイントなし） 目透し目地2mm

塗装クロス サンゲツ：サンウォールヘス HS-13

天井

化粧石膏ボード 吉野石膏：ニュータイガートーン（準不燃材）

岩綿吸音板 ニットーボー：ソーラトン スターダスト柄

木ルーバー 準不燃 県産材(桧) t12×W105@125・255 + WP

ステンレス巾木 ステンレスHLt1.0

ビニルクロス サンゲツ：ハードウォール
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■外部仕上表

■内部仕上表凡例

■内部仕上表1

室名　 居室

法規制 床レベル 床

幅木

壁 天井

仕上表_備考1
排煙
種別

内装制限
仕上 躯体 下地 仕上 下地 仕上 下地 仕上

天井高さ
床仕上から

耐震
天井壁 天井

1FL
・
・
・
昇降口

非居室 ― ― ― 0/-50 -80 コンクリート
金ごて押え 磁器質タイル貼

SUSH60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し
湿式不燃断熱材金ゴテ押え

直天 樹脂製スノコ敷、靴箱(造作)

・
・
・
玄関

非居室 ― ― ― 0/-50 -80 コンクリート
金ごて押え 磁器質タイル貼

SUSH60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し
湿式不燃断熱材金ゴテ押え

直天 樹脂製スノコ敷、靴箱(造作)、SUS点字鋲、
自動ドア、強化ガラス衝突防護柵

・
・
・
エントランスホール

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床タイルA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
廊下1A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床タイルA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

廊下1B 非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床タイルA ソフトビニル巾木H60 RC/LGS EP/GB+EP RC 化粧打放 直天

・
・
・
廊下1C

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
廊下1D

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

RC/PCaス
ラ 化粧打放/PCaスラブ現

直天

・
・
・
ラウンジ1A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床タイルA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
木ルーバー

2800

・
・
・
コミュニティホール

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床タイルA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
木ルーバー/化粧打放し

.

・
・
・
図書室(閲覧)

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床タイルA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
図書室(書庫)

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
司書室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
大講義室

居室 ― ― ― 0/+13
00

-40 コンクリート
金ごて押え 木フローリング

木巾木オイルペイント
H60

RC
化粧打放

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
小会議室1A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
中会議室1A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
事務室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア タイルカーペットA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800 窓口カウンター

・
・
・
物品庫

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
給湯室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800 SUSシンク、吊戸棚、三方枠

・
・
・
打合せ室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
書庫1A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
書庫1B

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
職員更衣室1A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400 カーテンレール

・
・
・
技術員室兼倉庫

居室 ― ― ― 0 -10/+
100

コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB、畳

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天 SUSシンク、カーテンレール、上框

・
・
・
ゴミ庫1A

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 防塵塗装

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天 地流し

・
・
・
保健室1A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800 SUSシンク、洗濯パン、カーテンレール

・
・
・
保健相談室1A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
保健器具庫1A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
休養室1A

居室 ― ― ― 0/+10
0

-10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB/畳

畳寄せ LGS
GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800 押入、洗面、上り框、一部檜フローリングt15
UCL

・
・
・
鋳造実習室

居室 ― ― ― 0/-20
0

-10/-
200/-
700

コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A/砂場

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天 SUSシンク、造作棚

・
・
・
原動機・流体実験室

居室 ― ― ― 0/-10
00

-300 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天 SUSシンク、造作棚

・
・
・
機械実習室(旋盤)

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
LGS PCaスラブ現し GB+EP

直天/4415
~4780

SUSシンク,作業台

・
・
・
機械実習室(特殊機械)

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
LGS PCaスラブ現し GB+EP

直天/4415
~4780

SUSシンク,作業台、造作棚

・
・
・
空気調和・衛生実習室

居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 SUSシンク,作業台、造作棚

・
・
・
材料試験実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 流し台

・
・
・
工具室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天 造作棚

・
・
・
コンプレッサー室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
施工実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 SUSシンク,作業台、間仕切棚、パイプ置場

・
・
・
溶接実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 流し台

・
・
・
FA実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
情報実習室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
機械制御実習加工室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 流し台

・
・
・
機械制御実習端末処理室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
食品資源学習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
食品化学総合実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
食品化学総合実習準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
食品薬品庫

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
工学実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床A

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 流し台、油洗

・
・
・
海洋生物実験室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
海洋生物準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

,1B

,1B

,1B

,1B

,1B

,1B

~1D
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■内部仕上表2 ■内部仕上表3

室名　 居室

法規制 床レベル 床

幅木

壁 天井

仕上表_備考1
排煙
種別

内装制限
仕上 躯体 下地 仕上 下地 仕上 下地 仕上

天井高さ
床仕上から

耐震
天井壁 天井

1FL
・
・
・
資源増殖実習室

居室 ― ― ― 0 -300 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP-G

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 排水側溝,止水堤

・
・
・
資源増殖実習準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
資源増殖実習控室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
水槽置場

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート ウレタン塗膜防水

床同材H100 RC
外断熱材

ケイカル板
ケイカル板+フッ素樹脂塗装

2800 排水側溝

・
・
・
漁具製作実習室

居室 ― ― ― 0/+10
0

-10 鋼製床
木フローリング

木巾木オイルペイント
H60

RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
漁具製作準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天 樹脂製スノコ敷

・
・
・
食製調味加熱室

居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000 天井下地高耐食仕様

・
・
・
食製魚肉詰・充填室

居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000 天井下地高耐食仕様

・
・
・
食製原料処理室

居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000 天井下地高耐食仕様

・
・
・
食製惣菜室

居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000 天井下地高耐食仕様

・
・
・
食製包装室

居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000 天井下地高耐食仕様

・
・
・
食製製品庫

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000

・
・
・
食製管理室

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400

・
・
・
食製サニタリー室1

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000 天井下地高耐食仕様

・
・
・
食製サニタリー室2

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000 天井下地高耐食仕様

・
・
・
食製ボイラー室

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS EP/GB+EP、グラスウール吸
音板

LGS グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
食製タンク室

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS EP/GB+EP、グラスウール吸
音板

LGS
グラスウール吸音

直天

・
・
・
食製通路

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
食製学習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2800

・
・
・
食製倉庫

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400

・
・
・
食製更衣室(W)

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400

・
・
・
食製更衣室(M)

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400

・
・
・
食製洗面1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
GB+EP-G

2400 洗面カウンター、鏡

・
・
・
食製WC1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
GB+EP-G

2400 ライニング

・
・
・
食製洗面2

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
GB+EP-G

2400 洗面カウンター、鏡

・
・
・
食製WC2

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H100 RC/LGS
GB+化粧ケイカル板t6

LGS
GB+EP-G

2400 ライニング

・
・
・
食製備品庫

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000

・
・
・
風除室

非居室 ― ― ― 0 -300 コンクリート
金ごて押え 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
ケイカル板t8+EP-G

3000

・
・
・
冷蔵庫(0℃)

非居室 ― ― ― +20 -300 コンクリート
金ごて押え

無機質系塗床B
床パネル下：ウレタン塗
膜防水

床同材H200 -
カラー鋼板

-
カラー鋼板

2650 プレハブ製
床パネル下防水、床コンクリート、床仕上以
外は機械設備工事

・
・
・
冷凍庫(-20℃)

非居室 ― ― ― +20 -300 コンクリート
金ごて押え

無機質系塗床B
床パネル下：ウレタン塗
膜防水

床同材H200 -
カラー鋼板

-
カラー鋼板

2644 プレハブ製
床パネル下防水、床コンクリート、床仕上以
外は機械設備工事

・
・
・
冷凍庫(-50℃)

非居室 ― ― ― +20 -300 コンクリート
金ごて押え

無機質系塗床B
床パネル下：ウレタン塗
膜防水

床同材H200 -
カラー鋼板

-
カラー鋼板

2594 プレハブ製
床パネル下防水、床コンクリート、床仕上以
外は機械設備工事

・
・
・
食品庫

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 無機質系塗床B

床同材H200 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
MDF

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 防塵塗装

床同材H100 LGS
GB素地

RC
化粧打放

直天

・
・
・
消火ポンプ室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 防塵塗装

床同材H100 RC/LGS
GB素地

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 機械基礎

・
・
・
前室1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
ガスボンベ室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 防塵塗装

床同材H100 RC/LGS
GB素地

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
ゴミ庫1B

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 防塵塗装

床同材H100 RC/LGS
GB素地

RC
化粧打放

直天

・
・
・
ブロワー機械室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 防塵塗装

床同材H100 RC/LGS
化粧打放/GB素地

RC
グラスウール吸音板

直天

2FL
・
・
・
ステーション2

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
木ルーバー

2400

・
・
・
廊下2A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
廊下2B

非居室 ― ― ― 0 -100 鋼製床
ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
木ルーバー

2400 吹付断熱材不燃仕様

・
・
・
ラウンジ2A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
木ルーバー

2400

・
・
・
ラウンジ2B

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧打放

直天 吹付断熱材不燃仕様

・
・
・
教室2A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
更衣室2A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400 三方枠、更衣用棚、カーテンレール

・
・
・
生徒会室2A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
進路指導室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

室名　 居室

法規制 床レベル 床

幅木

壁 天井

仕上表_備考1
排煙
種別

内装制限
仕上 躯体 下地 仕上 下地 仕上 下地 仕上

天井高さ
床仕上から

耐震
天井壁 天井

2FL
・
・
・
進路指導室・進路応接室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え タイルカーペットA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS EP/GB+EP(ガラスクロス下地
)

LGS
GB+岩綿吸音板

2600 パーティション(備品工事)

・
・
・
選択教室2A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
教育相談室2A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 パーティション(備品工事)

・
・
・
面談室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 パーティション(備品工事)

・
・
・
職員室2A

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア タイルカーペットA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2600

・
・
・
印刷室2A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2400

・
・
・
給湯室2A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2400 SUSシンク、吊戸棚

・
・
・
倉庫2A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
職員更衣室2A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400 カーテンレール

・
・
・
職員更衣室2B

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 LGS
GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400 カーテンレール

・
・
・
職員MWC1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

SUSH60 RC/LGS
メラミン不燃化粧板

LGS
GB+EP-G

2400 トイレブース(ピュアコア同等)、手洗いカウン
ター、姿見、間接照明付鏡、ライニング、手
摺、汚垂石

・
・
・
職員WWC1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

SUSH60 RC/LGS
メラミン不燃化粧板

LGS
GB+EP-G

2400 トイレブース(ピュアコア同等)、手洗いカウン
ター、姿見、間接照明付鏡、ライニング、手
摺

・
・
・
校長・応接室2A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え タイルカーペットB

木巾木オイルペイント
H60

RC/LGS EP/GB+EP(ガラスクロス下地
)

LGS
GB+岩綿吸音板

2600

・
・
・
校長室2B

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え タイルカーペットB

木巾木オイルペイント
H60

RC/LGS EP/GB+EP(ガラスクロス下地
)

LGS
GB+岩綿吸音板

2600

・
・
・
放送室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア タイルカーペットA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2400

・
・
・
多目的室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
化粧打放/GB＋EP

LGS
化粧打放

直天 吹付断熱材不燃仕様

・
・
・
調理教室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
調理準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
製図室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
製図準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
器具庫

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
電気計測実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
課題研究実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
課題研究準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
電気機器実習室(高圧)

居室 ― ― ― 0/+40 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

木フローリング

ソフトビニル巾木H60 RC
LGS+合
板t12

EP/GB+EP
PCaスラブ
LGS+合板t
12

グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し ケイカル板t8+EP

直天/2600

・
・
・
電気機器実習室(静止)

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
電気機器準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
電気機器実習室(回転)

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
水産科資料室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
船舶運用学習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
船舶職員室1

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
船舶職員室2

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
航海計器実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・

運用実習室(航海運用標
本室)

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
シミュレーター室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
シミュレータ作業室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
海洋気象実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 流し台

・
・
・
ICT室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
GB+岩綿吸音板

2600

・
・
・
専攻科学習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
GB+岩綿吸音板

2600

・
・
・
専攻科準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC
EP/GB+EP

PCaスラブ
GB+岩綿吸音板

2600 流し台

3FL
・
・
・
ステーション3

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
木ルーバー

2400

・
・
・
廊下3D

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2400

・
・
・
ラウンジ3A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
木ルーバー

2400

・
・
・
教室3A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
選択教室3A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
選択教室3B

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

~3C

~3G

・生徒会室3A

・3C

,2C~2E

,2C,2D

~2G

,2B

~2C

,2C

,2D

,2

,2

,2B

,2B

,2B

,備品庫

,応接室2B



岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校
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件名

図面名称 縮尺 図面番号
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・

・

・
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A-020仕上表-3 A1版 ---

A3版 ---

■内部仕上表4 ■内部仕上表5

室名　 居室

法規制 床レベル 床

幅木

壁 天井

仕上表_備考1
排煙
種別

内装制限
仕上 躯体 下地 仕上 下地 仕上 下地 仕上

天井高さ
床仕上から

耐震
天井壁 天井

3FL
・
・
・
更衣室3A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400 三方枠、更衣用棚、カーテンレール

・
・
・
倉庫3A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
理科室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートD

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 実習台、流し台

・
・
・
化学実験室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートD

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 実習台

・
・
・
理科準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートD

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
化粧打放

直天 流し台

・
・
・
理科倉庫

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートD

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
理科薬品庫

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートD

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
書道室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP/St-PLt1.6+ホワ
イトボードフィルム

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 流し台(11口)

・
・
・
書道準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
電気工事実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 流し台

・
・
・
電気工作実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
電気工作準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
自動制御実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
計測実習室(照明)

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
計測実習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
計測準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
電子計測実習室

居室 ― ― ― 0 -100 鋼製床
ビニル床シートC

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
電子計算機実習室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
電子計算準備室

非居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
化粧石膏ボード

2400

・
・
・
課題研究室(器具保管)

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2400 流し台

・
・
・
専門調理室1

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
師範デモ室

居室 ― ― ― 0/+18
0~480

-10 コンクリート
金ごて押え
/鋼製床

水性硬質ウレタン系塗床
/ビニル床シートA

床同材H100/ソフトビ
ニル巾木H60

RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400/290
0

・
・
・
食物科職員室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2400 手洗い、SUSシンク

・
・
・
調理学習室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2400

・
・
・
食物科更衣室1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400 カーテンレール

・
・
・
食物科更衣室2

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400 カーテンレール

・
・
・
専門調理室2

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
専門調理準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+EP-G

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
集団給食実習室

居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+FK-D

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400 天井下地高耐食仕様

・
・
・
集団給食サニタリー室1

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+FK-D

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
集団給食サニタリー室2

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+FK-D

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
集団給食検収室

居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+FK-D

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
集団給食食品庫

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+FK-D

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
倉庫3C

非居室 ― ― ― 0 -300 押えコンクリ
ート 水性硬質ウレタン系塗床

床同材H100 RC/LGS
EP/GB+FK-D

LGS
ケイカル板t8+EP-G

2400

・
・
・
接遇マナー室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
GB+岩綿吸音板

2400 いいえ

・
・
・
倉庫3E

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

4FL
・
・
・
ステーション4

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
廊下4A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧打放

直天

・
・
・
教室4A

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
更衣室4A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
化粧石膏ボード

2400 三方枠、更衣用棚、カーテンレール

・
・
・
倉庫4A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
倉庫4B

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
化粧石膏ボード

2400

・
・
・
美術室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 流し台(8口)

・
・
・
美術準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
GB+岩綿吸音板

2400 流し台

・
・
・
音楽室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え タイルカーペットB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 カーテンレール

・
・
・
楽器庫4A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
楽器庫4B

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え タイルカーペットB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
化粧石膏ボード

2400

・
・
・
被服室

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天 手洗い

・
・
・
階段1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

- RC
EP

RC
化粧打放

- ノンスリップ、手摺、SUS点字鋲

共通

・
・
・
PS1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 防塵塗装

床同材H100 RC/LGS
グラスウール吸音板

RC
化粧打放

直天

~4

・
・
・
PS3

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 防塵塗装

床同材H100 RC/LGS
化粧打放/GB素地

RC
化粧打放

直天

・
・
・
EPS1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え 防塵塗装

床同材H100 LGS
GB素地

RC
化粧打放

直天 防水堤H100

・
・
・
MWC1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

SUSH60 RC/LGS
メラミン不燃化粧板

LGS
GB+EP-G

2400 トイレブース(ピュアコア同等)、手洗いカウン
ター、姿見、間接照明付鏡、ライニング、手
摺、汚垂石

・
・
・
WWC1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

SUSH60 RC/LGS
メラミン不燃化粧板

LGS
GB+EP-G

2400 トイレブース(ピュアコア同等)、手洗いカウン
ター、姿見、間接照明付鏡、ライニング、手
摺

・
・
・
HWC1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

SUSH60 LGS
メラミン不燃化粧板

LGS
GB+EP-G

2400 ライニング、手摺、鏡

・
・
・
SK

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

SUSH60 RC/LGS
AEP/GB+EP-G

RC
GB+EP-G

2400

,2,DS

~7

~4

~4

~4

~2

~4D

~4G

,4B

~4D

室名　 居室

法規制 床レベル 床

幅木

壁 天井

仕上表_備考1
排煙
種別

内装制限
仕上 躯体 下地 仕上 下地 仕上 下地 仕上

天井高さ
床仕上から

耐震
天井壁 天井

4FL
・
・
・
総合実践室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
情報処理室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
商業倉庫

非居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ
PCaスラブ現し

直天

・
・
・
プログラミング室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
ネットワーク実習室

居室 ― ― ― 0 -100 フリーアクセ
スフロア ビニル床タイルB

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
商業実習準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
選択講義室1

居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

PCaスラブ グラスウール吸音板/Pcaス
ラブ現し

直天

・
・
・
家庭科準備室

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

RC
GB+岩綿吸音板

2400

・
・
・
被服・家庭経営室

居室 ― ― ― 0/+20
0

-10 コンクリート
金ごて押え
/木床組

ビニル床シートA/畳敷き
ソフトビニル巾木H60 RC/LGS

EP/GB＋EP/ビニルクロス
PCaスラブ

グラスウール吸音板/ビニル
クロス

直天/2400 板間(檜フローリングt15UCL)、襖、押入、床
の間、飾り棚、電熱炉、流し台

・
・
・
ラウンジ4A

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートA

ソフトビニル巾木H60 RC/LGS
EP/GB+EP

LGS
木ルーバー

2400

~4

・
・
・
SK・PS1

非居室 ― ― ― 0 -10 コンクリート
金ごて押え ビニル床シートB

SUSH60 LGS
メラミン不燃化粧板

RC
化粧打放

直天
~2

,4B

,3B

,3B
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本体建物  校舎棟（新築）

 耐火区分：耐火建築物
GL=20.46
設計GL(D.GL)=20.33
1FL=D.GL+0.20m=20.53
 最高の高さ=18.27m
 最高の軒の高さ=16.27m

駐輪場1-6 （新築）

180台

 耐火区分：その他

 アルミニウム合金造（不燃構造）

90
00 (7
24

0)

17400

第一体育館

(S1-1444㎡）

 （改修、存置）

柔剣道場

(S1-356㎡）

 （改修、存置）

第二体育館

(S1-736㎡）

 （改修、存置）

プール

 （存置）

 プール付属棟

B1-95㎡

 （存置）

セミナーハウス

W2-556㎡

 （存置）

 レスリング場

S1-325㎡

 （存置）

76800

グラウンド

 （別途工事）

駐車場

152台

 （別途工事）

法42条1項1号道路

市道745商業高校線

 認定幅員：6.9m

正門

住宅 住宅 住宅
駐車場

住宅

住宅

住宅

住宅

駐車場

マンション

（5階建）

1期工事

2期工事

隣地境界線

隣
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線

法42条1項1号道路

市道104水産学校線

 認定幅員：5.2m
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法42条1項5号道路

位置指定道路建第1707号

 認定幅員：4.0m

60/200
第2種住居専用地域

 日影規制：5-3時間 測定面4m

60/200
第1種中高層住居専用地域

 日影規制：5-3時間 測定面4m

受水槽

住宅 住宅

住宅

住宅

住宅

住宅
住宅

斜面（緑地）

斜面

畑

住宅住宅
住宅

住宅住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

テニスコート

土砂災害警戒区域

危害の恐れがある範囲

著しい危害の恐れのある範囲

津波想定範囲(R5.3公表)
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駐輪場5 駐輪場6

屋根1
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連絡歩廊1-2 （新築）

 耐火区分：その他

 鉄骨造（不燃構造）

 給水ポンプ室（新築）

 耐火区分：その他

 鋼板製（不燃構造）

N

00.00

00.00

00.00

：計画建物高さ

：計画地盤高さ

：現況地盤高さ

：搬出入口

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-101配置図

A1版 1:500
A3版 1:1000



M
M

ピット防水・断熱凡例■

配管ピット

ピットEV

金ゴテ仕上RC

ケイ酸質系塗布防水

消火水槽 ポリマーセメント系塗膜防水

打放面補修

床

同左

同左

壁

打込PUFt50

ー

天井

ピット種別凡例■
配管ピット 消火水槽

上部床点検口 鋳鉄蓋、完全防水防臭型( )600φ
タラップ付SUS

水勾配（増打コンクリートにてレベル調整）

釜場 1200×600×H500

タラップSUS

通気管 連通管： 梁間に セット設置+  2

・人通孔がある場合

人通孔

通気管：塩ビ ピット床上端レベル100φ   +1200
連通管：塩ビ 半割 ピット床上端レベル150φ   ±0

人通口 管 VU 600φ

上部床点検口 目地化粧蓋、完全防水防臭型(SUS )600□
第一機材 程度 MWPT-5S

第一機材 程度 MWPS-2

タラップ付SUS

凡例・特記

・人通孔がない場合

Ｗ＝400×250@400

連通管 150φ/2

通気管 100φ

ＳＵＳ19φ
タラップ

連通管 150φ/2

Ｗ＝600
ＳＵＳ19φ

※水勾配は、特記なき限り、配管ピットは 、水槽は とする。1/200 1/100
※釜場はそのピット、水槽と同仕上げとする。
※７０ｍｍ以上の増打は裏面に ＠ たてよこのひび割れ補強筋を入れる。D10/ 200

ドレインパイプ（見上表示）（防露巻き）

※点検口化粧蓋の仕上は、各所の床仕上と同一とする。

ボイラー排水槽

ボイラー排水槽 ビニルエステル樹脂コーティング 同左 同左

埋戻し

クールトレンチ

ピット床凡例■
捨てコンクリート

土間コンクリート

クールトレンチ

打込PUFt50

整備用ピット 無機質系塗床A 同左 ー

※クールトレンチに面する人通孔は蓋付とする。

ケイ酸質系塗布防水 同左 打込PUFt50

商会 ケミクリート(ABC / SV
ルースライニング工法同等以上)

UP

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11

81
00

81
00

81
00

85
00

33
00

48
00

34
00

47
00

81
00

81
00

81
00

47
00

34
00

48
00

33
00

85
00

73
70

0

7200 3300 7800 8100 8100 8100 8100 6400 3600 5900 3000 7200

76800

EV1ピット
1FL-1250

整備用ピット
1FL-1000

消火水槽

(25㎥,水位1.0m)

ボイラー排水槽(原水槽)
(2㎥,水位1.0m)

24
30

0

地下埋設

オイルタンク躯体

地下埋設排水調整槽躯体

地下埋設厨房

除害設備躯体

上部EV2ピット
1FL-700

砂利敷
W500

砂利敷
W500

DP250φ 一次雨水桝

へ接続

DP150φ×3

一次雨水桝

へ接続×3
-1950

-1710

-1950

-1880

DP250φ

一次雨水桝

へ接続

DP150φ
一次雨水桝

へ接続

DP250φ一次雨水桝

へ接続

DP200φ

一次雨水桝

へ接続

DP250φ
一次雨水桝

へ接続

DP100φ一次雨水桝

へ接続

一次雨水桝

へ接続 DP100φ

一次雨水桝

へ接続

一次雨水桝

へ接続
DP125φ

DP125φ

10
00

10
00

-1780
-1830

-1830
-1830

-1830
-1830

-1830
-1830

-1830
-1830

-1830
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1680
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1780
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1680
-1830

-1780
-1830

-1780
-1830

-1780
-1830

-1780
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1680
-1830

-1780
-1830

-1730
-1830

-1680
-1830

-1630
-1830

-1730
-1830

-1780
-1830

-1500
-1500

ボイラー排水槽(放流槽)
(3㎥,水位1.0m)

上部給気塔

-1500
-1500

-1500
-1500

-1500
-1500

Exp.J

排水中継槽ポンプ基礎

排水中継槽ポンプ基礎

Exp.J

-1780
-1830

-1730
-1830

-1730
-1830

-1680
-1830

釜場 900×600×H300

一次雨水桝

へ接続

一次雨水桝

へ接続

-1830
-1830

-1680
-1830

-1730
-1830

-1780
-1830

-1810
-1830

-1810
-1830

-1780
-1830

-1730
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-1680
-1830
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-102ピット平面図

A1版 1:200
A3版 1:400



DP75Φ

DP125Φ

DP100Φ

DP150Φ

DP150Φ

DP150Φ

DP150Φ

DP150Φ

DP200Φ

DP200Φ

DP100Φ

DP100Φ

UP

UP

UP

DP80ΦDP80Φ

DN
H

E

UP

DP150Φ

DP75Φ

UP

UP

DP150Φ
DP150Φ

DP125ΦDP150Φ

BSK

EX1

G14

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5

PS5 EPS1

PS1

PS2

PS6

前室1 MDF

EV2

物品庫

保健器具庫1A

SK・PS1

HWC1

保健器具庫1B

保健室1A

打合せ室

保健相談室1A

事務室

MWC1
ゴミ庫1A休養室1B

休養室1A

技術員室兼倉庫

図書室(書庫)

⼩会議室1A

昇降⼝

中会議室1A

中会議室1B

保健相談室1B

保健室1B

ブロワー機械室

漁具製作実習室

MWC4

階段4

海洋⽣物準備室

海洋⽣物実験室

消⽕ポンプ室

資源増殖実習室

資源増殖実習準備室

漁具製作準備室

FA実習室

階段3

機械制御実習端末処理室

機械制御実習加⼯室

情報実習室
施⼯実習室

⼯具室

書庫1A
職員更⾐室1A材料試験実習室 空気調和・衛⽣実習室

通路

⼤講義室

⼯学実習室

MWC2書庫1B WWC2

コミュニティホール
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コンクリート下地の上透湿型湿式外断熱工法（トップコート：耐候性有機質プラスター塗装）

斜線部：補強メッシュ仕様(FL+2m)

凡例
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アルミサッシ FIX 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミサッシ 引違い 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミサッシ 片引き 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミガラリ 無着色陽極酸化塗装複合被膜

ステンレスサッシ ステンレスヘアライン

アルミハニカム庇 フッ素樹脂焼付塗装

ステンレス小庇 ステンレスヘアライン

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ処理

アルミ目隠しパネル フッ素樹脂焼付塗装

アルミオーバースライドドア

屋外鉄骨階段 溶融亜鉛メッキ

7

13

14

15

16

コンクリート下地の上ウレタン塗膜防水

アルミサッシ 縦辷り出し 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミドア 無着色陽極酸化塗装複合被膜

背かご付タラップ ステンレスヘアライン

アルミ笠木 無着色陽極酸化塗装複合被膜17
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-108立面図-1 A1版 1/200

A3版 1/400

東立面図

南立面図

西立面図

北立面図
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コンクリート下地の上透湿型湿式外断熱工法（トップコート：耐候性有機質プラスター塗装）

斜線部：補強メッシュ仕様(FL+2m)

凡例

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

アルミサッシ FIX 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミサッシ 引違い 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミサッシ 片引き 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミガラリ 無着色陽極酸化塗装複合被膜

ステンレスサッシ ステンレスヘアライン

アルミハニカム庇 フッ素樹脂焼付塗装

ステンレス小庇 ステンレスヘアライン

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ処理

アルミ目隠しパネル フッ素樹脂焼付塗装

アルミオーバースライドドア

屋外鉄骨階段 溶融亜鉛メッキ

7

13

14

15

16

コンクリート下地の上ウレタン塗膜防水

アルミサッシ 縦辷り出し 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミドア 無着色陽極酸化塗装複合被膜

背かご付タラップ ステンレスヘアライン

アルミ笠木 無着色陽極酸化塗装複合被膜17
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-109立面図-2 A1版 1/200

A3版 1/400

中庭

東立面図1

中庭

東立面図２

中庭

西立面図1

中庭

西立面図２



コンクリート下地の上透湿型湿式外断熱工法（トップコート：耐候性有機質プラスター塗装）

斜線部：補強メッシュ仕様(FL+2m)

凡例

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

アルミサッシ FIX 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミサッシ 引違い 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミサッシ 片引き 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミガラリ 無着色陽極酸化塗装複合被膜

ステンレスサッシ ステンレスヘアライン

アルミハニカム庇 フッ素樹脂焼付塗装

ステンレス小庇 ステンレスヘアライン

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ処理

アルミ目隠しパネル フッ素樹脂焼付塗装

アルミオーバースライドドア

屋外鉄骨階段 溶融亜鉛メッキ

7

13

14

15

16

コンクリート下地の上ウレタン塗膜防水

アルミサッシ 縦辷り出し 無着色陽極酸化塗装複合被膜

アルミドア 無着色陽極酸化塗装複合被膜

背かご付タラップ ステンレスヘアライン

アルミ笠木 無着色陽極酸化塗装複合被膜17
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-110立面図-3 A1版 1/200

A3版 1/400

中庭

南立面図１

中庭

南立面図2

中庭

北立面図1

中庭

北立面図2
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-111断面図

A1版 1/200
A3版 1/400

B-B断面図

A-A断面図
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ホワイトボード
仕 収納棚

材料置場

SUSシンク（油洗）
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SUSシンク
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間仕切収納棚
D450×W5100×H2000

ホワイトボード
W3600×H1200

座卓収納
スペース

ホワイトボード
W4500×H1200

クリート

ボラード

ハンガーパイプ
L4000

樹脂製スノコ敷

ホワイトボード（上下スライド式）
W3600×H1200

排水側溝：ウレタン塗膜防水
蓋：SUSグレーチング

造作台
W4200×D800×H700

ホワイトボード（両開き式）
W4500×H1200

板貼

SUSシンク＋
上部吊戸棚
W1500

洗濯パン
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跳ね上げ式講義机椅子

天吊プロジェクタ
（電気設備工事）

傘立
W1100×D400

（100×100/マス）

下足入れ
W350×D400×H350
5段

50型液晶モニター
（電気設備工事）

50型液晶モニター
（電気設備工事）
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ホワイトボード
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立水栓
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凡例・特記

M 上部マンホールを示す

SUSタラップ付

SUSタラップ付第一機材 MWPT-5S同等品以上

第一機材 MWPS-2同等品以上
床点検口(鋳鉄蓋、完全防水防臭型)600φ

床点検口(SUS目地化粧蓋、完全防水防臭型)600□

※点検口化粧蓋の仕上は、各所の床仕上と同一とする。
M

M

M

雨水横引き配管

DP

RD ルーフドレイン

中継ドレイン(防露巻)

鋼製シャッター

排水溝(SUS細目グレーチング蓋)

消火器+屋内消火栓

消火器

誘導ブロック、点字鋲

メンテナンスバー　SUS FB（既製品）
第一機材　吊環金具普通型W-5030Sリングなし同等品以上

・WS：壁全面

側端部見切ASSIST
(棚がある場合は棚上部）

(H1600~2500の範囲)・WW：合板9t内貼

　L0.6t下地ホワイトシート貼(3M　PWF500同等品以上)P

アスファルトマスチック化粧板範囲

・特記なき限りDP・RDは125φとする

・

・

フリーアクセスフロア範囲

・水勾配は躯体勾配とする

・CG：コーナーガード　FB38xt6壁付SOP床から天井まで

・SG：シャッターガード

・S4：抗菌メラミン　不燃化粧板t4

・GP：ガラス建具（建具キープラン・建具表参照）

L-19×6×1.2tSUS材

※基礎から500の範囲
※出入り口部鋼製床範囲・

(K):防露巻の上StPL2.0t200φ化粧カバーSOP
(SUS):SUSPL2.0t200φ化粧カバーB-DP-1
(融雪):KANESO(ESSP-2S)同等　（電）電熱ヒーター(電気工事)付

・CG(外)：コーナーガード　ナカ工業　NPCー9090V(グレー)H2000同等品
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機械基礎凡例

記号 L x W x H 個数

① 2100 x 400 x 1000H 18
② 2500 x 400 x 900H 24
③ 400 x 400 x 500H 6
④ 1700 x 850 x 200H 5
⑤
⑥
⑦

記号 L x W x H 個数

⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

タイプ
b
b
b
a
a 2200 x1150 x 200H 8

1350 x850 x 200H 2
1400 x1200 x 200H 2

タイプ

800 x 900 x 200H 1
1900 x 1200 x 200H 1

1400 x 800 x 200H 1
1070 x 750 x 200H 1
400 x 400 x 400H 20

屋外

記号 L x W x H 個数
2200 x 1400 x 200H 7⑯

1⑰
1⑱
1⑲

⑳
㉑

記号 L x W x H 個数

㉒

㉓
㉔
㉕
㉖

タイプ

1
1
1

タイプ

b

1
1
1
1
5

屋内

⑬
⑭

㉗

1500 x 900 x 200H
1600 x 1600 x 200H
1200 x 1200 x 200H
3000 x 1200 x 200H
800 x 1200 x 200H
2400 x 1900 x 200H

3150 x 1700 x 200H
2750 x 2100 x 200H
2150 x 1000 x 200H
3400 x 1450 x 200H

4600 x 350 x 700H
4600 x 2400 x 700H

4
1

⑮ a 3000 x 2000 x 200H 1

2000 x 400 x 400H
1㉘ 5200 x 1400 x 200H
1㉙ 4800 x 4500 x 200H

㉚ a 1200 x 500 x 200H 2
㉛ a 1000 x 1000 x 200H 1
㉜ a 1200 x 500 x 250H 1

a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

a

a
a

N

管理⽤フェンス⽀柱リスト・基礎凡例

仕様 個数

□-90×60(AL) 26
２

⽀柱リスト

記号 B x D x H 個数
600 x 600 x 500H 11㉝

1㉞
3㉟
1㊱

㊲ 4

基礎

700 x 700 x 650H
900 x 900 x 500H
950 x 950 x 650H
1200 x 600 x 500H

□-120×120(AL)

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
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A1版 1:100
A3版 1:200
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RD(融雪)125Φ

RD(融雪)100Φ

DP100Φ

DP100Φ

DP150Φ

DP150Φ

DP150Φ

DN

DN

UP

UP

落し⼝70Φ

DP200Φ

DP50Φ

DN

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

SUSシンク＋上部吊戸棚
W1500

黒板メッシュ付
W5420
H1200

演台
W6000
D1800
H200

①ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W1800×H900

工具箱（造作）
W920×D600×H2000

工具箱（造作）
W1840×D600×H1800

ホワイトボード
W4500×H1200

棚W1970×D1030

暗室仕様

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500H1200 棚(造作)

W900×D650×H1800
4段

ホワイトボード
W4500×H1200

③洗面
W800×D650

ホワイトボード1800×H1200×2

カーテンレール

副受信機
（電気設備工事）

放送設備(電気工事)

ホワイトボード
W7200×H1200

×2

W800×D650

洗面
W800×D650

黒板
W4500×H1200

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

SUSシンク
W2360

カーテンレール

可動間仕切壁

(M)
W800H1200

(M)
W800H1200

PL6t
SOP

床見切
SUSFB6t
HL

手摺4
L=2180

602
D2-13

手摺4
L=2480

602
D2-13

手摺4
L=2710

602
D2-13

605
D5-10

備品工事
605

D5-10

605
D5-0665

0

40

500 500

:化粧

:化粧

SS

:aタイプ :bタイプ

凡例・特記

M 上部マンホールを示す

SUSタラップ付

SUSタラップ付第一機材 MWPT-5S同等品以上

第一機材 MWPS-2同等品以上
床点検口(鋳鉄蓋、完全防水防臭型)600φ

床点検口(SUS目地化粧蓋、完全防水防臭型)600□

※点検口化粧蓋の仕上は、各所の床仕上と同一とする。
M

M

M

雨水横引き配管

DP

RD ルーフドレイン

中継ドレイン(防露巻)

鋼製シャッター

排水溝(SUS細目グレーチング蓋)

消火器+屋内消火栓

消火器

誘導ブロック、点字鋲

メンテナンスバー　SUS FB（既製品）
第一機材　吊環金具普通型W-5030Sリングなし同等品以上

・WS：壁全面

側端部見切ASSIST
(棚がある場合は棚上部）

(H1600~2500の範囲)・WW：合板9t内貼

　L0.6t下地ホワイトシート貼(3M　PWF500同等品以上)P

アスファルトマスチック化粧板範囲

・特記なき限りDP・RDは125φとする

・

・

フリーアクセスフロア範囲

・水勾配は躯体勾配とする

・CG：コーナーガード　FB38xt6壁付SOP床から天井まで

・SG：シャッターガード

・S4：抗菌メラミン　不燃化粧板t4

・GP：ガラス建具（建具キープラン・建具表参照）

L-19×6×1.2tSUS材

※基礎から500の範囲
※出入り口部鋼製床範囲・

(K):防露巻の上StPL2.0t200φ化粧カバーSOP
(SUS):SUSPL2.0t200φ化粧カバーB-DP-1
(融雪):KANESO(ESSP-2S)同等　（電）電熱ヒーター(電気工事)付

・CG(外)：コーナーガード　ナカ工業　NPCー9090V(グレー)H2000同等品

雨水枡

I
消火器+屋外消火栓（壁掛）

E

屋外消火栓（自立）

防水堤

Y1

Y2

Y3
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Y7

X1 X2 X3 X4
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機械基礎凡例

記号 L x W x H 個数

① 2100 x 400 x 1000H 18
② 2500 x 400 x 900H 24
③ 400 x 400 x 500H 6
④ 1700 x 850 x 200H 5
⑤
⑥
⑦

記号 L x W x H 個数

⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

タイプ
b
b
b
a
a 2200 x1150 x 200H 8

1350 x850 x 200H 2
1400 x1200 x 200H 2

タイプ

800 x 900 x 200H 1
1900 x 1200 x 200H 1

1400 x 800 x 200H 1
1070 x 750 x 200H 1
400 x 400 x 400H 20

屋外

記号 L x W x H 個数
2200 x 1400 x 200H 7⑯

1⑰
1⑱
1⑲

⑳
㉑

記号 L x W x H 個数

㉒

㉓
㉔
㉕
㉖

タイプ

1
1
1

タイプ

b

1
1
1
1
5

屋内

⑬
⑭

㉗

1500 x 900 x 200H
1600 x 1600 x 200H
1200 x 1200 x 200H
3000 x 1200 x 200H
800 x 1200 x 200H
2400 x 1900 x 200H

3150 x 1700 x 200H
2750 x 2100 x 200H
2150 x 1000 x 200H
3400 x 1450 x 200H

4600 x 350 x 700H
4600 x 2400 x 700H

4
1

⑮ a 3000 x 2000 x 200H 1

2000 x 400 x 400H
1㉘ 5200 x 1400 x 200H
1㉙ 4800 x 4500 x 200H

㉚ a 1200 x 500 x 200H 2
㉛ a 1000 x 1000 x 200H 1
㉜ a 1200 x 500 x 250H 1

a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

a

a
a
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DP150Φ

RD(融雪)125Φ

RD(融雪)125Φ

RD(融雪)100Φ

RD(融雪)100Φ

DP150Φ

DP150Φ

DP125Φ

DN
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UP

UP

DN

RD(融雪)50Φ
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S9 S10 S11 S12 S13
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6

11
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0
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0
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0 1970

59
1
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01970
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65
0

4000

65
0

3000

ベンチ

2段棚

1段棚

2段
棚 ベンチ

2段棚

1段棚

2段
棚

更衣用1段棚

カーテンレール
自立壁H2000
メラミン合板フラッシュ40t

自立壁H2000
自立壁H2000

更衣用1段棚

カーテンレール

手洗いシンク
SUS製　W1600D400H250
カウンター落込設置

WS

W
S

(M)W1500 H1200

W
S

WS

手洗いシンク
SUS製　W1600D400H250
カウンター落込設置

(M)W1500 H1200

自立壁H2000
メラミン合板フラッシュ40t
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＋
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SOP
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150

150

15
0

150

15
0

600 700

150

60
0

70
0

750

13
40

21
0

240

上部天吊りモニター
（電気設備工事）

上部天吊りモニター
（電気設備工事）

手洗い

SUSカウンター
W3000×D650

スタッキングチェア
(120脚)収納スペース

カウンター収納棚
W2300×D450

洗面
W800×D650

配膳・下膳SUSカウンタ―
3段

上部吊戸棚

上部ロールクリーンBOX

モニター(備品)
下地StPL0.8□1000

モニター(備品)

カウンター収納棚
W4600×D450

ホワイトボード
W4500×H1200

S
H

S

上部天吊りモニター

間仕切収納棚
W4900×D450×H2000

ホワイトボード
W4500×H1200

カーテンレールカーテンレール

上部天吊りモニター 上部天吊りモニター
（電気設備工事）上部天吊りモニター

（電気設備工事）
ホワイトボード
W4500×H1200

カーテンレール

ホワイトボード
W4500×H1200

洗面
W800×D650

SUSシンク
W2000

SUSシンク
W1800

生徒実験台
  ガス栓2口付
（DALTON/KF17-30LF-003同等）

ホワイトボード
W3600×H1200

SUSシンク
W1800

SUSシンク
W1400

間仕切収納棚
W4900×D450×H2000

SUSシンク
W1400

下足入れ（120人）

ホワイトボード
W4500×H1200

フィルム貼 フィルム貼

ホワイトボード
W3600×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200
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RD(融雪)100Φ

RD(融雪)100Φ
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240

間仕切収納棚
W4900×D450×H2000

St-PLの上
ホワイトボードフィルム貼
H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

間仕切収納棚
W3100×D450

立ち下げ配管（ホース管8φ程度）

天井横引き配管（鉄管）

ホワイトボード
W4500×H1200

間仕切収納棚
W3300×D450

ホワイトボード
W1000×H1000

SUSシンク
W1000

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

暗室仕様

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

SUSシンク
W1000

ホワイトボード
W4500×H1200

移動間仕切壁

移動間仕切壁

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

作品収納棚
W5400×D500×H1800

SUSシンク
W1000

額収納スペース

ホワイトボード
W4500×H1200

SUSシンク
W1000

SUSシンク
W9180
（水栓×11@800）

下部硯収納棚
(W230H120D230)30名分

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

間仕切収納棚
W2200×D450

間仕切収納棚
W2600×D450

作業台
W5200×D850

作業台
W4700×D620

SUSシンク
W2360

照明BOX下端
3FL＋2700

照明BOX下端
3FL＋3500

(M)W1000
H1200

(M)W1000
H1200

(M)W1000
H1200

(M)W1000
H1200

上部照明BOX
LBL
下端FL＋2990
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D2-17

手摺4
L=2180

602
D2-13

手摺4
L=2480

602
D2-13

手摺D
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D1-20

緩降機自立(オリローD型)
屋外用BOX付
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D5-06
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D5-06
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D5-06

500 500

:化粧

:化粧

SS

:aタイプ :bタイプ

凡例・特記

M 上部マンホールを示す

SUSタラップ付

SUSタラップ付第一機材 MWPT-5S同等品以上

第一機材 MWPS-2同等品以上
床点検口(鋳鉄蓋、完全防水防臭型)600φ

床点検口(SUS目地化粧蓋、完全防水防臭型)600□

※点検口化粧蓋の仕上は、各所の床仕上と同一とする。
M

M

M

雨水横引き配管

DP

RD ルーフドレイン

中継ドレイン(防露巻)

鋼製シャッター

排水溝(SUS細目グレーチング蓋)

消火器+屋内消火栓

消火器

誘導ブロック、点字鋲

メンテナンスバー　SUS FB（既製品）
第一機材　吊環金具普通型W-5030Sリングなし同等品以上

・WS：壁全面

側端部見切ASSIST
(棚がある場合は棚上部）

(H1600~2500の範囲)・WW：合板9t内貼

　L0.6t下地ホワイトシート貼(3M　PWF500同等品以上)P

アスファルトマスチック化粧板範囲

・特記なき限りDP・RDは125φとする

・

・

フリーアクセスフロア範囲

・水勾配は躯体勾配とする

・CG：コーナーガード　FB38xt6壁付SOP床から天井まで

・SG：シャッターガード

・S4：抗菌メラミン　不燃化粧板t4

・GP：ガラス建具（建具キープラン・建具表参照）

L-19×6×1.2tSUS材

※基礎から500の範囲
※出入り口部鋼製床範囲・

(K):防露巻の上StPL2.0t200φ化粧カバーSOP
(SUS):SUSPL2.0t200φ化粧カバーB-DP-1
(融雪):KANESO(ESSP-2S)同等　（電）電熱ヒーター(電気工事)付

・CG(外)：コーナーガード　ナカ工業　NPCー9090V(グレー)H2000同等品
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記号 L x W x H 個数

① 2100 x 400 x 1000H 18
② 2500 x 400 x 900H 24
③ 400 x 400 x 500H 6
④ 1700 x 850 x 200H 5
⑤
⑥
⑦

記号 L x W x H 個数

⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

タイプ
b
b
b
a
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1350 x850 x 200H 2
1400 x1200 x 200H 2

タイプ
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記号 L x W x H 個数
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※点検口化粧蓋の仕上は、各所の床仕上と同一とする。
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・
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・水勾配は躯体勾配とする
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・SG：シャッターガード
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機械基礎凡例

記号 L x W x H 個数

① 2100 x 400 x 1000H 18
② 2500 x 400 x 900H 24
③ 400 x 400 x 500H 6
④ 1700 x 850 x 200H 5
⑤
⑥
⑦

記号 L x W x H 個数

⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

タイプ
b
b
b
a
a 2200 x1150 x 200H 8

1350 x850 x 200H 2
1400 x1200 x 200H 2

タイプ

800 x 900 x 200H 1
1900 x 1200 x 200H 1

1400 x 800 x 200H 1
1070 x 750 x 200H 1
400 x 400 x 400H 20

屋外

記号 L x W x H 個数
2200 x 1400 x 200H 7⑯

1⑰
1⑱
1⑲

⑳
㉑

記号 L x W x H 個数

㉒

㉓
㉔
㉕
㉖

タイプ

1
1
1

タイプ

b

1
1
1
1
5

屋内

⑬
⑭

㉗

1500 x 900 x 200H
1600 x 1600 x 200H
1200 x 1200 x 200H
3000 x 1200 x 200H
800 x 1200 x 200H
2400 x 1900 x 200H

3150 x 1700 x 200H
2750 x 2100 x 200H
2150 x 1000 x 200H
3400 x 1450 x 200H

4600 x 350 x 700H
4600 x 2400 x 700H

4
1

⑮ a 3000 x 2000 x 200H 1

2000 x 400 x 400H
1㉘ 5200 x 1400 x 200H
1㉙ 4800 x 4500 x 200H

㉚ a 1200 x 500 x 200H 2
㉛ a 1000 x 1000 x 200H 1
㉜ a 1200 x 500 x 250H 1

a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

a

a
a
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RD(融雪)75Φ

RD(融雪)75Φ

DP150Φ

DP150Φ

RD(融雪)125Φ

DP150Φ
DP150Φ

DN

DN

UP

12
00

14
00

10
00

14
00

10
00

14
00

12
00

UP

65
0

650

65
0

650650

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200

OAフロア(H100)

ホワイトボード
W4500×H1200

ホワイトボード
W4500×H1200ホワイトボード

W4500×H1200
ホワイトボード
W4500×H1200

黒板
W4500×H1200

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

黒板
W4500×H1200

教室背面棚

SUSシンク
W2360

水
勾

配

RC手摺H1100

吊照明BOX

手摺4
L=2180

602
D2-13

緩降機(オリローB型)
屋外格納箱付

500 500

:化粧

:化粧

SS

:aタイプ :bタイプ

凡例・特記

M 上部マンホールを示す

SUSタラップ付

SUSタラップ付第一機材 MWPT-5S同等品以上

第一機材 MWPS-2同等品以上
床点検口(鋳鉄蓋、完全防水防臭型)600φ

床点検口(SUS目地化粧蓋、完全防水防臭型)600□

※点検口化粧蓋の仕上は、各所の床仕上と同一とする。
M

M

M

雨水横引き配管

DP

RD ルーフドレイン

中継ドレイン(防露巻)

鋼製シャッター

排水溝(SUS細目グレーチング蓋)

消火器+屋内消火栓

消火器

誘導ブロック、点字鋲

メンテナンスバー　SUS FB（既製品）
第一機材　吊環金具普通型W-5030Sリングなし同等品以上

・WS：壁全面

側端部見切ASSIST
(棚がある場合は棚上部）

(H1600~2500の範囲)・WW：合板9t内貼

　L0.6t下地ホワイトシート貼(3M　PWF500同等品以上)P

アスファルトマスチック化粧板範囲

・特記なき限りDP・RDは125φとする

・

・

フリーアクセスフロア範囲

・水勾配は躯体勾配とする

・CG：コーナーガード　FB38xt6壁付SOP床から天井まで

・SG：シャッターガード

・S4：抗菌メラミン　不燃化粧板t4

・GP：ガラス建具（建具キープラン・建具表参照）

L-19×6×1.2tSUS材

※基礎から500の範囲
※出入り口部鋼製床範囲・

(K):防露巻の上StPL2.0t200φ化粧カバーSOP
(SUS):SUSPL2.0t200φ化粧カバーB-DP-1
(融雪):KANESO(ESSP-2S)同等　（電）電熱ヒーター(電気工事)付

・CG(外)：コーナーガード　ナカ工業　NPCー9090V(グレー)H2000同等品

雨水枡

I
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機械基礎凡例

記号 L x W x H 個数

① 2100 x 400 x 1000H 18
② 2500 x 400 x 900H 24
③ 400 x 400 x 500H 6
④ 1700 x 850 x 200H 5
⑤
⑥
⑦

記号 L x W x H 個数

⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

タイプ
b
b
b
a
a 2200 x1150 x 200H 8

1350 x850 x 200H 2
1400 x1200 x 200H 2

タイプ

800 x 900 x 200H 1
1900 x 1200 x 200H 1

1400 x 800 x 200H 1
1070 x 750 x 200H 1
400 x 400 x 400H 20

屋外

記号 L x W x H 個数
2200 x 1400 x 200H 7⑯

1⑰
1⑱
1⑲

⑳
㉑

記号 L x W x H 個数

㉒

㉓
㉔
㉕
㉖

タイプ

1
1
1

タイプ

b

1
1
1
1
5

屋内

⑬
⑭

㉗

1500 x 900 x 200H
1600 x 1600 x 200H
1200 x 1200 x 200H
3000 x 1200 x 200H
800 x 1200 x 200H
2400 x 1900 x 200H

3150 x 1700 x 200H
2750 x 2100 x 200H
2150 x 1000 x 200H
3400 x 1450 x 200H

4600 x 350 x 700H
4600 x 2400 x 700H

4
1

⑮ a 3000 x 2000 x 200H 1

2000 x 400 x 400H
1㉘ 5200 x 1400 x 200H
1㉙ 4800 x 4500 x 200H

㉚ a 1200 x 500 x 200H 2
㉛ a 1000 x 1000 x 200H 1
㉜ a 1200 x 500 x 250H 1

a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

a

a
a
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RD(融雪)150Φ

RD(融雪)150Φ

RD(融雪)150Φ

RD(融雪)125ΦRD(融雪)150ΦRD(融雪)150Φ

UP

UP UP

500 500

:化粧

:化粧

SS

:aタイプ :bタイプ

凡例・特記

M 上部マンホールを示す

SUSタラップ付

SUSタラップ付第一機材 MWPT-5S同等品以上

第一機材 MWPS-2同等品以上
床点検口(鋳鉄蓋、完全防水防臭型)600φ

床点検口(SUS目地化粧蓋、完全防水防臭型)600□

※点検口化粧蓋の仕上は、各所の床仕上と同一とする。
M

M

M

雨水横引き配管

DP

RD ルーフドレイン

中継ドレイン(防露巻)

鋼製シャッター

排水溝(SUS細目グレーチング蓋)

消火器+屋内消火栓

消火器

誘導ブロック、点字鋲

メンテナンスバー　SUS FB（既製品）
第一機材　吊環金具普通型W-5030Sリングなし同等品以上

・WS：壁全面

側端部見切ASSIST
(棚がある場合は棚上部）

(H1600~2500の範囲)・WW：合板9t内貼

　L0.6t下地ホワイトシート貼(3M　PWF500同等品以上)P

アスファルトマスチック化粧板範囲

・特記なき限りDP・RDは125φとする

・

・

フリーアクセスフロア範囲

・水勾配は躯体勾配とする

・CG：コーナーガード　FB38xt6壁付SOP床から天井まで

・SG：シャッターガード

・S4：抗菌メラミン　不燃化粧板t4

・GP：ガラス建具（建具キープラン・建具表参照）

L-19×6×1.2tSUS材

※基礎から500の範囲
※出入り口部鋼製床範囲・

(K):防露巻の上StPL2.0t200φ化粧カバーSOP
(SUS):SUSPL2.0t200φ化粧カバーB-DP-1
(融雪):KANESO(ESSP-2S)同等　（電）電熱ヒーター(電気工事)付

・CG(外)：コーナーガード　ナカ工業　NPCー9090V(グレー)H2000同等品

雨水枡

I 消火器+屋外消火栓（壁掛）E

屋外消火栓（自立）

防水堤
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水上：RSL＋350
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水上：RSL＋320

水上：RSL＋290

水下：RSL＋80
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水上：RSL＋230

ハト小屋

ハト小屋 ハト小屋

ハト小屋

屋根3

屋根1

屋外機器置場1(キュービクル)
屋外機器置場2

屋外機器置場3

屋外階段6

空中線部アンテナ

煙突

ハト小屋

ハト小屋

ハト小屋

ハト小屋

超速硬化ウレタン

複合防水

30
00

18
00

ステーション

採光＋換気トップライト
(4台)

A-202 矩計図2
詳細図参照

ステーション

採光＋換気トップライト

階段室

採光トップライト

階段室

採光トップライト

A-202 矩計図2
詳細図参照

1800 2000

A-202 矩計図2
詳細図参照

1800 2000

水勾配
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SUS水切金物
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15
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メンテナンス階段

タラップ

650 1035500 750 2500 50014651850
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1150 1600

850 1900

1150 1000 850 3800
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①

メンテナンス歩廊：

ファインフロア H40 ZN 4列

上部庇

メンテナンス階段メンテナンス歩廊：

ファインフロア H40 ZN 4列

上部庇

メンテナンス歩廊：

ファインフロア H40 ZN 4列

設備架台下地鉄骨

メンテナンス階段

上部庇

上部庇

上部庇

上部庇

上部庇

メンテナンス歩廊：

ファインフロア H40 ZN 4列

屋外機器置場3
上部庇
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②②②
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機械基礎凡例

記号 L x W x H 個数

① 2100 x 400 x 1000H 18
② 2500 x 400 x 900H 24
③ 400 x 400 x 500H 6
④ 1700 x 850 x 200H 5
⑤
⑥
⑦

記号 L x W x H 個数

⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

タイプ
b
b
b
a
a 2200 x1150 x 200H 8

1350 x850 x 200H 2
1400 x1200 x 200H 2

タイプ

800 x 900 x 200H 1
1900 x 1200 x 200H 1

1400 x 800 x 200H 1
1070 x 750 x 200H 1
400 x 400 x 400H 20

屋外

記号 L x W x H 個数
2200 x 1400 x 200H 7⑯

1⑰
1⑱
1⑲

⑳
㉑

記号 L x W x H 個数

㉒

㉓
㉔
㉕
㉖

タイプ

1
1
1

タイプ

b

1
1
1
1
5

屋内

⑬
⑭

㉗

1500 x 900 x 200H
1600 x 1600 x 200H
1200 x 1200 x 200H
3000 x 1200 x 200H
800 x 1200 x 200H
2400 x 1900 x 200H

3150 x 1700 x 200H
2750 x 2100 x 200H
2150 x 1000 x 200H
3400 x 1450 x 200H

4600 x 350 x 700H
4600 x 2400 x 700H

4
1

⑮ a 3000 x 2000 x 200H 1

2000 x 400 x 400H
1㉘ 5200 x 1400 x 200H
1㉙ 4800 x 4500 x 200H

㉚ a 1200 x 500 x 200H 2
㉛ a 1000 x 1000 x 200H 1
㉜ a 1200 x 500 x 250H 1

a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

a

a
a N
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RD(融雪)150Φ

RD(融雪)150Φ

RD(融雪)125Φ

RD(融雪)150ΦRD(融雪)150Φ

UP

UP

UP

UP
UP

UP

500 500

:化粧

:化粧

SS

:aタイプ :bタイプ

凡例・特記

M 上部マンホールを示す

SUSタラップ付

SUSタラップ付第一機材 MWPT-5S同等品以上

第一機材 MWPS-2同等品以上
床点検口(鋳鉄蓋、完全防水防臭型)600φ

床点検口(SUS目地化粧蓋、完全防水防臭型)600□

※点検口化粧蓋の仕上は、各所の床仕上と同一とする。
M

M

M

雨水横引き配管

DP

RD ルーフドレイン

中継ドレイン(防露巻)

鋼製シャッター

排水溝(SUS細目グレーチング蓋)

消火器+屋内消火栓

消火器

誘導ブロック、点字鋲

メンテナンスバー　SUS FB（既製品）
第一機材　吊環金具普通型W-5030Sリングなし同等品以上

・WS：壁全面

側端部見切ASSIST
(棚がある場合は棚上部）

(H1600~2500の範囲)・WW：合板9t内貼

　L0.6t下地ホワイトシート貼(3M　PWF500同等品以上)P

アスファルトマスチック化粧板範囲

・特記なき限りDP・RDは125φとする

・

・

フリーアクセスフロア範囲

・水勾配は躯体勾配とする

・CG：コーナーガード　FB38xt6壁付SOP床から天井まで

・SG：シャッターガード

・S4：抗菌メラミン　不燃化粧板t4

・GP：ガラス建具（建具キープラン・建具表参照）

L-19×6×1.2tSUS材

※基礎から500の範囲
※出入り口部鋼製床範囲・

(K):防露巻の上StPL2.0t200φ化粧カバーSOP
(SUS):SUSPL2.0t200φ化粧カバーB-DP-1
(融雪):KANESO(ESSP-2S)同等　（電）電熱ヒーター(電気工事)付

・CG(外)：コーナーガード　ナカ工業　NPCー9090V(グレー)H2000同等品

雨水枡

I
消火器+屋外消火栓（壁掛）

E

屋外消火栓（自立）

防水堤

Y4

Y5
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Y6a
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X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11
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ハト小屋

屋根2

屋外機器置場4
屋外機器置場5屋外機器置場6

（キュービクル）

屋外階段6

ハト小屋

階段室

採光トップライト
階段室

採光トップライト

A-202 矩計図2
詳細図参照
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機械基礎凡例

記号 L x W x H 個数

① 2100 x 400 x 1000H 18
② 2500 x 400 x 900H 24
③ 400 x 400 x 500H 6
④ 1700 x 850 x 200H 5
⑤
⑥
⑦

記号 L x W x H 個数

⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

タイプ
b
b
b
a
a 2200 x1150 x 200H 8

1350 x850 x 200H 2
1400 x1200 x 200H 2

タイプ

800 x 900 x 200H 1
1900 x 1200 x 200H 1

1400 x 800 x 200H 1
1070 x 750 x 200H 1
400 x 400 x 400H 20

屋外

記号 L x W x H 個数
2200 x 1400 x 200H 7⑯

1⑰
1⑱
1⑲

⑳
㉑

記号 L x W x H 個数

㉒

㉓
㉔
㉕
㉖

タイプ

1
1
1

タイプ

b

1
1
1
1
5

屋内

⑬
⑭

㉗

1500 x 900 x 200H
1600 x 1600 x 200H
1200 x 1200 x 200H
3000 x 1200 x 200H
800 x 1200 x 200H
2400 x 1900 x 200H

3150 x 1700 x 200H
2750 x 2100 x 200H
2150 x 1000 x 200H
3400 x 1450 x 200H

4600 x 350 x 700H
4600 x 2400 x 700H

4
1

⑮ a 3000 x 2000 x 200H 1

2000 x 400 x 400H
1㉘ 5200 x 1400 x 200H
1㉙ 4800 x 4500 x 200H

㉚ a 1200 x 500 x 200H 2
㉛ a 1000 x 1000 x 200H 1
㉜ a 1200 x 500 x 250H 1

a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

a

a
a
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PL 1.0t
SOP

つぶし曲げ

照明

壁

換気リターン
開口付30∅@50

つぶし曲げ

PL 1.0t SOP

PL 3.2t
SOP

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

壁

壁

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

天井 壁

つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

天井
つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

熱抜き穴20φ＠600

木ルーバー：
H50xD5@50 UCL

L-25x25x3 通し

天井

ｺｰﾅｰパテ処理
AEP

ｴｰｽﾗｲﾄAEP

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ

設備チャンバー

天井

設備チャンバー

ｴｰｽﾗｲﾄAEP

ｺｰﾅｰパテ処理
AEP

壁

(石膏材）

(石膏材）

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

壁
つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

PL 1.0t
SOP

つぶし曲げ

天井

LBA LBB LBC

LBD LBE LBF

LBG LBH

ALSM ALSC

LBI

W150

1
5
0

W150

1
5
0

20
30

W100

1
5
0

W120

1
0
0

W60

1
5
0

W150

W200

5
0 2

5
0

W250

W300

2
5

W40

6
0

W20 W40

6
0

W20

1
0
0

1
5
0

W150

50

W200

100

1
0
0

100

1
0
0

K

W105×12t(外部15t)
木ルーバー(WP)

点検口裏補強四周枠
30□SOP（黒）

Mバールーバー材

ネオプレーンゴム圧着貼

PL2.3t曲げ加工
SOP

引掛金物
脱落防止SUS
ワイヤー付

反復

(設置箇所によりA/B
の仕様に倣う)

白顔料20％

※室内準不燃/不燃は仕上表内装制限による

ルーバー天井点検口

A　木ルーバー 1：10

1：10

1
2

1
5

4
0

105 150105

650

50 50

120 120

2
5

3
0

70 50

105 150105

20注記
・施工に際して強度確認の上取付けること。
・フックは2コ/mとする。（荷重30kg/ヶ・可動）
・材質 アルミ押出材（B-1）
・位置に関しては図示とする CQ-000

ピクチャーレール

天井815

カーテンレール
取付下地材

St-FBt6×50

St-PL3.2tx50
曲げ加工

コンクリート
アンカーボルト固定

PL3.2tx50
@2000

□ー32ｘ14ｘ1.2
溶接固定

断面図 姿図
※金物は全てSOP

□-32×14×1.2
溶接固定

1:5P　ピクチャーレール

LB-1 :A-** D2-** 参照
LB-2 :A-** D2-** 参照

1:5CR A　カーテンレール取付金物

照明ボックス凡例

コンクリート化粧打放し

B
C
D

E
F

G
H

PCaスラブ現し
デッキスラブ　塗装エポマリンGX同等品以上

A
グラスウールボード25t(32k)ガラスクロス押え　A　グレー・B　黒

化粧石膏ボード

ケイカル板　 A　12t・B　8t・C　6t（断熱複合板）

石膏ボード　12.5t(不燃積層石膏ボードt9.5捨張)
凡　例

岩綿吸音板　12t(不燃積層石膏ボードt9.5捨張)

I
J

K

グレーチングエキスパンドメタル　XS-43(3.2t) 吊ボルト固定
ルーバー天井

B：Mバールーバー　W50x25（バー材は全て下地にビス固定）

L 強化ガラス
M 不燃木パネル（杉）

A：木ルーバー

ALカットパネル

N アルミハニカムパネル

S
E
O

SOP(合成樹脂調合ペイント)

フッ素樹脂塗装DP-1/DP-A

オイルペイント
EP（合成樹脂エマルジョンペイント）　(G)はEP-G

モルタル補修の上EP-GMA

ビニルクロスP

ガルバリウム鋼板

溶融亜鉛メッキAM/ZN

BB（分割数） ブラインドボックス（ロールスクリーンボックス）PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾150深さ200

耐火塗装TK

ブラインド・ロールスクリーン:(別途工事)

WP 木材保護塗料塗:キシラデコール同等品以上
常温亜鉛メッキZR

CR

（R）

K

P ピクチャーレール（軽量タイプフック付）フック長さ1500@1500

空調リターン開口付

A　カーテンレール取付金物

SH スモークハッチオペレーター連動 天井材化粧回転パネル
カーテンレール（シャワーカーテン別途工事）（天井下地にビス固定）（TOSOメディカライト同等）

SB 映写スクリーンボックス（ロールスクリーンボックス）PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾250深さ250長さ3500

P プロジェクター吊金物

室名 ＶＯＣ検査対象室
* 外部木取付は全てSUSビスを使用すること

※凡例の横の数字は天井高さ（CH）を示す

O

B　カーテンレールボックス （PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾150深さ150)カーテン別途

外装セメント系薄塗下地処理の上外装薄塗材EGE

* 給気/排気用スリットのある軒天井は高耐食天井下地仕様(ZAM材)とする

C　カーテンレールボックス（桧W150×H100合板t15 EP）カーテン別途

アクリルシリコン樹脂塗装DP-B

湿式不燃断熱材 金ゴテ押えINS

M モニター吊金物

K2 吊り型カーテンレール(TOSOニューリブ固定吊棒同等)

* ステンレス防鳥網の4周は枠SUSPLt
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ブロワー機械室
ⒷⒻ直天

前室1
Ⓕ 直天

EV2 MDF
Ⓕ 直天

漁具製作実習室
ⒷⒼ直天

漁具製作準備室
Ⓖ 直天

⽔槽置場
ⒹA GE
2800

資源増殖実習室
ⒷⒼ直天

資源増殖実習控室
ⒷⒼ直天

資源増殖実習準備室
ⒷⒼ直天

冷蔵庫(0℃)
カラー鋼板

2650

⾵除室
ⒹB E(G)

3000

⾷品庫
ⒹB E(G)

2400

⾷製備品庫
ⒹB E(G)

3000

冷凍庫(-50℃)
カラー鋼板

2594

冷凍庫(-20℃)
カラー鋼板

2644

⾷製原料処理室
ⒹB E(G)

3000 ⾷製⿂⾁詰・充填室
ⒹB E(G)

3000

⾷製調味加熱室
ⒹB E(G)

3000

⾷製ボイラー室
ⒷⒼ直天

⾷製タンク室
ⒷⒼ直天

⾷製サニタリー室2
ⒹB E(G)

3000

⾷製サニタリー室1
ⒹB E(G)

3000

廊下1D
Ⓕ 直天

⾷製洗⾯2
A E(G)
2400

⾷製洗⾯1
A E(G)
2400⾷製WC2

A E(G)
2400

⾷製WC1
A E(G)
2400

⾷製更⾐室(M)
E 2400

⾷製更⾐室(W)
E 2400

⾷製学習室
Ⓒ 2800

EPS4
Ⓕ 直天

MWC4
A E(G)
2400

WWC4
A E(G)
2400

階段4
Ⓕ -

⾷製倉庫
E 2400

消⽕ポンプ室
Ⓕ 直天

ガスボンベ室
Ⓕ 直天

海洋⽣物実験室
ⒷⒼ直天

海洋⽣物準備室
ⒷⒼ直天

⾷製製品庫
ⒹB E(G)

3000⾷製管理室
E 2400

⾷製包装室
ⒹB E(G)

3000
⾷製惣菜室

ⒹB E(G)
3000

⾷品化学総合実習室
ⒷⒼ直天

⾷品化学総合実習準備室
ⒷⒼ直天

⾷品薬品庫
Ⓖ 直天

⼯学実習室
ⒷⒼ直天 ⾷品資源学習室

ⒷⒼ直天

機械制御実習端末処理室
ⒷⒼ直天

機械制御実習加⼯室
ⒷⒼ直天

情報実習室
ⒷⒼ直天

廊下1C
Ⓕ 直天

階段3
Ⓕ -

EPS3
Ⓕ 直天

PS3
Ⓕ 直天

MWC3
A E(G)
2400

WWC3
A E(G)
2400

材料試験実習室
ⒷⒼ直天

空気調和・衛⽣実習室
ⒷⒼ直天

溶接実習室
ⒷⒼ直天

施⼯実習室
ⒷⒼ直天

⼯具室
Ⓖ 直天

コンプレッサー室
Ⓖ 直天

機械実習室(特殊機械)
Ⓖ/ⒶE

直天/4415~4780

機械実習室(旋盤)
Ⓖ/ⒶE

直天/4415~4780

原動機・流体実験室
Ⓖ 直天

鋳造実習室
Ⓖ 直天

技術員室兼倉庫
Ⓖ 直天

休養室1B
Ⓒ 2800

休養室1A
Ⓒ 2800

ゴミ庫1A
Ⓖ 直天

WWC1
A E(G)
2400

MWC1
A E(G)
2400

HWC1
A E(G)
2400

SK・PS1
Ⓕ

直天
保健室1A
Ⓒ 2800

保健器具庫1A
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保健相談室1A
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打合せ室
Ⓒ 2800

給湯室
Ⓒ

2800

物品庫
Ⓒ
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事務室
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昇降⼝
ⒼINS
直天
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Ⓕ 直天
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職員更⾐室1A
E 2400

職員更⾐室1B
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図書室(書庫)
Ⓖ 直天

書庫1A
Ⓕ 直天

司書室
Ⓒ 2800 階段1

Ⓕ -
PS1
Ⓕ

直天

廊下1A
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図書室(閲覧)
ⒷⒼ直天

エントランスホール
Ⓖ 直天

コミュニティホール

⼤講義室
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直天

⼩会議室1A
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事
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・

・
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A1版 1/200
A3版 1/400



PL 1.0t
SOP

つぶし曲げ

照明

壁

換気リターン
開口付30∅@50

つぶし曲げ

PL 1.0t SOP

PL 3.2t
SOP

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

壁

壁

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

天井 壁

つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

天井
つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

熱抜き穴20φ＠600

木ルーバー：
H50xD5@50 UCL

L-25x25x3 通し

天井

ｺｰﾅｰパテ処理
AEP

ｴｰｽﾗｲﾄAEP

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ

設備チャンバー

天井

設備チャンバー

ｴｰｽﾗｲﾄAEP

ｺｰﾅｰパテ処理
AEP

壁

(石膏材）

(石膏材）

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ

つぶし曲げ 天井
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W105×12t(外部15t)
木ルーバー(WP)

点検口裏補強四周枠
30□SOP（黒）

Mバールーバー材

ネオプレーンゴム圧着貼

PL2.3t曲げ加工
SOP

引掛金物
脱落防止SUS
ワイヤー付

反復

(設置箇所によりA/B
の仕様に倣う)

白顔料20％

※室内準不燃/不燃は仕上表内装制限による

ルーバー天井点検口

A　木ルーバー 1：10

1：10

1
2

1
5

4
0

105 150105

650

50 50

120 120

2
5

3
0

70 50

105 150105

20注記
・施工に際して強度確認の上取付けること。
・フックは2コ/mとする。（荷重30kg/ヶ・可動）
・材質 アルミ押出材（B-1）
・位置に関しては図示とする CQ-000

ピクチャーレール

天井815

カーテンレール
取付下地材

St-FBt6×50

St-PL3.2tx50
曲げ加工

コンクリート
アンカーボルト固定

PL3.2tx50
@2000

□ー32ｘ14ｘ1.2
溶接固定

断面図 姿図
※金物は全てSOP

□-32×14×1.2
溶接固定

1:5P　ピクチャーレール

LB-1 :A-** D2-** 参照
LB-2 :A-** D2-** 参照

1:5CR A　カーテンレール取付金物

照明ボックス凡例

コンクリート化粧打放し

B
C
D

E
F

G
H

PCaスラブ現し
デッキスラブ　塗装エポマリンGX同等品以上

A
グラスウールボード25t(32k)ガラスクロス押え　A　グレー・B　黒

化粧石膏ボード

ケイカル板　 A　12t・B　8t・C　6t（断熱複合板）

石膏ボード　12.5t(不燃積層石膏ボードt9.5捨張)
凡　例

岩綿吸音板　12t(不燃積層石膏ボードt9.5捨張)

I
J

K

グレーチングエキスパンドメタル　XS-43(3.2t) 吊ボルト固定
ルーバー天井

B：Mバールーバー　W50x25（バー材は全て下地にビス固定）

L 強化ガラス
M 不燃木パネル（杉）

A：木ルーバー

ALカットパネル

N アルミハニカムパネル

S
E
O

SOP(合成樹脂調合ペイント)

フッ素樹脂塗装DP-1/DP-A

オイルペイント
EP（合成樹脂エマルジョンペイント）　(G)はEP-G

モルタル補修の上EP-GMA

ビニルクロスP

ガルバリウム鋼板

溶融亜鉛メッキAM/ZN

BB（分割数） ブラインドボックス（ロールスクリーンボックス）PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾150深さ200

耐火塗装TK

ブラインド・ロールスクリーン:(別途工事)

WP 木材保護塗料塗:キシラデコール同等品以上
常温亜鉛メッキZR

CR

（R）

K

P ピクチャーレール（軽量タイプフック付）フック長さ1500@1500

空調リターン開口付

A　カーテンレール取付金物

SH スモークハッチオペレーター連動 天井材化粧回転パネル
カーテンレール（シャワーカーテン別途工事）（天井下地にビス固定）（TOSOメディカライト同等）

SB 映写スクリーンボックス（ロールスクリーンボックス）PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾250深さ250長さ3500

P プロジェクター吊金物

室名 ＶＯＣ検査対象室
* 外部木取付は全てSUSビスを使用すること

※凡例の横の数字は天井高さ（CH）を示す

O

B　カーテンレールボックス （PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾150深さ150)カーテン別途

外装セメント系薄塗下地処理の上外装薄塗材EGE

* 給気/排気用スリットのある軒天井は高耐食天井下地仕様(ZAM材)とする

C　カーテンレールボックス（桧W150×H100合板t15 EP）カーテン別途

アクリルシリコン樹脂塗装DP-B

湿式不燃断熱材 金ゴテ押えINS

M モニター吊金物

K2 吊り型カーテンレール(TOSOニューリブ固定吊棒同等)

* ステンレス防鳥網の4周は枠SUSPLt
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選択教室2A
ⒷⒼ直天

進路指導室
ⒷⒼ直天

教室2G
ⒷⒼ直天

教室2F
ⒷⒼ直天

更⾐室2B
E 2400

更⾐室2A
E 2400

教室2E
ⒷⒼ直天

教室2D
ⒷⒼ直天

教室2C
ⒷⒼ直天

教室2B
ⒷⒼ直天

教室2A
ⒷⒼ直天MWC１

A E(G)
2400

WWC1
A E(G)
2400

廊下2A
Ⓕ 直天

教育相談室2A
ⒷⒼ直天

⽣徒会室2A
ⒷⒼ直天

進路指導室・進路応接室
Ⓒ 2600

校⻑・応接室2A
Ⓒ 2600

職員WWC1
A E 2400

職員MWC1
A E 2400

職員更⾐室2B
E 2400

職員更⾐室2A
E 2400

EPS1
Ⓕ 直天

EV1

倉庫2A
Ⓕ 直天

PS1
Ⓕ

直天
階段1

Ⓕ -

ステーション2
ⓀA WP

2400

ラウンジ2B
Ⓕ 直天

放送室
Ⓒ

2400

階段2
Ⓕ - PS2

Ⓕ
直天

倉庫2B
Ⓕ 直天

EPS2
Ⓕ 直天

倉庫2C
Ⓕ 直天

SK・PS2
Ⓕ

直天

MWC2
A E(G)
2400

WWC2
A E(G)
2400

職員WWC2
A E 2400

職員MWC2
A E 2400

職員更⾐室2C
E 2400

職員更⾐室2D
E 2400

校⻑室2B
Ⓒ 2600

応接室2B
Ⓒ 2600⾯談室

ⒷⒼ直天
⽔産科資料室

Ⓖ 直天
船舶運⽤学習室

ⒷⒼ直天
船舶職員室1

Ⓖ 直天
船舶職員室2

Ⓖ 直天

PS7
Ⓕ

直天

専攻科準備室
Ⓒ 2600

専攻科学習室
Ⓒ 2600

ICT室
Ⓒ 2600

海洋気象実習室
ⒷⒼ直天

シミュレータ作業室
ⒷⒼ直天

シミュレーター室
ⒷⒼ直天

調理教室
ⒹB E(G)

2400

階段4
Ⓕ -

EPS4
Ⓕ 直天

PS4
Ⓕ 直天 MWC4

A E(G)
2400

SK
A E 2400

航海計器実習室
ⒷⒼ直天

運⽤実習室(航海運⽤標本室)
ⒷⒼ直天

調理準備室
ⒹB E(G)

2400

教育相談室2B
Ⓒ 2600

ラウンジ2C
ⓀA WP

2400

職員室2A
Ⓒ 2600

印刷室2A
Ⓒ 2400

給湯室2A
Ⓒ 2400

PS5
Ⓕ 直天

廊下2D
Ⓕ 直天

製図室
ⒷⒼ直天

製図準備室
Ⓖ 直天

器具庫
Ⓖ 直天

WWC3
A E(G)
2400

MWC3
A E(G)
2400

EPS3
Ⓕ 直天

PS3
Ⓕ 直天

電気機器実習室(静⽌)
ⒷⒼ直天

電気機器準備室
ⒷⒼ直天

電気機器実習室(回転)
ⒷⒼ直天

電気計測実習室
ⒷⒼ直天

階段3
Ⓕ -

ラウンジ2D
ⓀA WP

2400

多⽬的室
Ⓕ 直天

ⒻDP-A
ⒿAM 2400

ⒻDP-A
ⒿAM 2400

廊下2C
Ⓕ 直天

バルコニー

屋外階段4

屋外階段5

搬⼊ステージ

課題研究実習室
ⒷⒼ直天

課題研究準備室
ⒷⒼ直天

電気機器実習室(⾼圧)
ⒷⒼ直天/2600

SK
A E 2400

給湯室2B
Ⓒ 2400

PS6
Ⓕ

直天

廊下2E
Ⓕ 直天

廊下2B
ⓀA WP

2400

EV2

Ⓖ直天

ラウンジ2A
ⓀA WP

2400

Ⓖ3590

Ⓕ直天

下り壁CH2000下り壁CH2000

下り壁CH2000
下り壁CH2000

下り壁CH2000

下り壁CH2000

RC垂れ壁2400

RC垂れ壁
CH2400

スリット開口W200×L1000
SUS防鳥網付
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CH2400

CR A
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天井内区画
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CH2000

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事
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PL 1.0t
SOP

つぶし曲げ

照明

壁

換気リターン
開口付30∅@50

つぶし曲げ

PL 1.0t SOP

PL 3.2t
SOP

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

壁

壁

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

天井 壁

つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

天井
つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

熱抜き穴20φ＠600

木ルーバー：
H50xD5@50 UCL

L-25x25x3 通し

天井

ｺｰﾅｰパテ処理
AEP

ｴｰｽﾗｲﾄAEP

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ

設備チャンバー

天井

設備チャンバー

ｴｰｽﾗｲﾄAEP

ｺｰﾅｰパテ処理
AEP

壁

(石膏材）

(石膏材）

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

壁
つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

PL 1.0t
SOP

つぶし曲げ

天井
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K

W105×12t(外部15t)
木ルーバー(WP)

点検口裏補強四周枠
30□SOP（黒）

Mバールーバー材

ネオプレーンゴム圧着貼

PL2.3t曲げ加工
SOP

引掛金物
脱落防止SUS
ワイヤー付

反復

(設置箇所によりA/B
の仕様に倣う)

白顔料20％

※室内準不燃/不燃は仕上表内装制限による

ルーバー天井点検口

A　木ルーバー 1：10

1：10

1
2

1
5

4
0

105 150105

650

50 50

120 120

2
5

3
0

70 50

105 150105

20注記
・施工に際して強度確認の上取付けること。
・フックは2コ/mとする。（荷重30kg/ヶ・可動）
・材質 アルミ押出材（B-1）
・位置に関しては図示とする CQ-000

ピクチャーレール

天井815

カーテンレール
取付下地材

St-FBt6×50

St-PL3.2tx50
曲げ加工

コンクリート
アンカーボルト固定

PL3.2tx50
@2000

□ー32ｘ14ｘ1.2
溶接固定

断面図 姿図
※金物は全てSOP

□-32×14×1.2
溶接固定

1:5P　ピクチャーレール

LB-1 :A-** D2-** 参照
LB-2 :A-** D2-** 参照

1:5CR A　カーテンレール取付金物

照明ボックス凡例

コンクリート化粧打放し

B
C
D

E
F

G
H

PCaスラブ現し
デッキスラブ　塗装エポマリンGX同等品以上

A
グラスウールボード25t(32k)ガラスクロス押え　A　グレー・B　黒

化粧石膏ボード

ケイカル板　 A　12t・B　8t・C　6t（断熱複合板）

石膏ボード　12.5t(不燃積層石膏ボードt9.5捨張)
凡　例

岩綿吸音板　12t(不燃積層石膏ボードt9.5捨張)

I
J

K

グレーチングエキスパンドメタル　XS-43(3.2t) 吊ボルト固定
ルーバー天井

B：Mバールーバー　W50x25（バー材は全て下地にビス固定）

L 強化ガラス
M 不燃木パネル（杉）

A：木ルーバー

ALカットパネル

N アルミハニカムパネル

S
E
O

SOP(合成樹脂調合ペイント)

フッ素樹脂塗装DP-1/DP-A

オイルペイント
EP（合成樹脂エマルジョンペイント）　(G)はEP-G

モルタル補修の上EP-GMA

ビニルクロスP

ガルバリウム鋼板

溶融亜鉛メッキAM/ZN

BB（分割数） ブラインドボックス（ロールスクリーンボックス）PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾150深さ200

耐火塗装TK

ブラインド・ロールスクリーン:(別途工事)

WP 木材保護塗料塗:キシラデコール同等品以上
常温亜鉛メッキZR

CR

（R）

K

P ピクチャーレール（軽量タイプフック付）フック長さ1500@1500

空調リターン開口付

A　カーテンレール取付金物

SH スモークハッチオペレーター連動 天井材化粧回転パネル
カーテンレール（シャワーカーテン別途工事）（天井下地にビス固定）（TOSOメディカライト同等）

SB 映写スクリーンボックス（ロールスクリーンボックス）PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾250深さ250長さ3500

P プロジェクター吊金物

室名 ＶＯＣ検査対象室
* 外部木取付は全てSUSビスを使用すること

※凡例の横の数字は天井高さ（CH）を示す

O

B　カーテンレールボックス （PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾150深さ150)カーテン別途

外装セメント系薄塗下地処理の上外装薄塗材EGE

* 給気/排気用スリットのある軒天井は高耐食天井下地仕様(ZAM材)とする

C　カーテンレールボックス（桧W150×H100合板t15 EP）カーテン別途

アクリルシリコン樹脂塗装DP-B

湿式不燃断熱材 金ゴテ押えINS

M モニター吊金物

K2 吊り型カーテンレール(TOSOニューリブ固定吊棒同等)

* ステンレス防鳥網の4周は枠SUSPLt
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⽣徒会室3A
ⒷⒼ直天

選択教室3A
ⒷⒼ直天

教室3G
ⒷⒼ直天

教室3F
ⒷⒼ直天

更⾐室3A
Ⓔ 2400

教室3E
ⒷⒼ直天

教室3D
ⒷⒼ直天

教室3C
ⒷⒼ直天

教室3B
ⒷⒼ直天

教室3A
ⒷⒼ直天

MWC1
A E(G)
2400

WWC1
A E(G)
2400

EPS1
Ⓕ 直天

EV1

倉庫3A
Ⓕ 直天

PS1
Ⓕ

直天
階段1

Ⓕ -

ステーション3
ⓀA WP

2400

更⾐室3B
Ⓔ 2400

階段2
Ⓕ -

PS2
Ⓕ

直天

廊下3B
Ⓕ 3640

MWC2
A E(G)
2400

WWC2
A E(G)
2400

倉庫3D
Ⓕ 直天

SK・PS2
Ⓕ

直天

理科室
Ⓒ 直天

EPS2
Ⓕ 直天

理科薬品庫
Ⓕ 直天

理科倉庫
Ⓕ 直天化学実験室

ⒷⒼ直天理科準備室
Ⓕ 直天

PS6
Ⓕ 直天

ラウンジ3B
ⓀA WP

2400

専⾨調理室1
ⒹB E(G)

2400

師範デモ室
ⒹB E(G)

2400/2900

⾷物科職員室
Ⓒ 2400

廊下3D
Ⓒ 2400

調理学習室
Ⓒ 2400

⾷物科更⾐室1
E 2400

⾷物科更⾐室2
E 2400DS

Ⓕ
直天

WWC4
A E(G)
2400

MWC4
A E(G)
2400

PS4
Ⓕ 直天

EPS4
Ⓕ 直天

階段4
Ⓕ
-

専⾨調理準備室
ⒹB E(G)

2400

専⾨調理室2
ⒹB E(G)

2400

接遇マナー室
Ⓒ 2400

集団給⾷実習室
ⒹB E(G)

2400

倉庫3C
ⒹB E(G)

2400 EV2
集団給⾷検収室

ⒹB E(G)
2400

集団給⾷⾷品庫
ⒹB E(G)

2400
集団給⾷サニタリー室1

ⒹB E(G)
2400

集団給⾷サニタリー室2
ⒹB E(G)

2400

ラウンジ3C
ⓀA WP

2400

電⼦計算準備室
Ⓔ

2400

電⼦計算機実習室
ⒷⒼ直天

電⼦計測実習室
ⒷⒼ直天

課題研究室(器具保管)
© 2400

階段3
Ⓕ -

EPS3
Ⓕ 直天

PS3
Ⓕ 直天

MWC3
A E(G)
2400

WWC3
A E(G)
2400

SK
A E 2400

廊下3C
Ⓕ 直天

電気⼯事実習室
ⒷⒼ直天

電気⼯作準備室
ⒷⒼ直天

電気⼯作実習室
ⒷⒼ直天

計測実習室
ⒷⒼ直天

計測準備室
ⒷⒼ直天

⾃動制御実習室
ⒷⒼ直天

計測実習室(照明)
ⒷⒼ直天

ラウンジ3A
ⓀA WP

2400

PS5
Ⓕ 直天

書道準備室
Ⓕ 直天

書道室
ⒷⒼ直天

選択教室3D
ⒷⒼ直天

選択教室3C
ⒷⒼ直天

選択教室3B
ⒷⒼ直天

Ⓓ C DP-A
ⒿAM 2400

ⒿAM 2400

Ⓖ DP-1
直天

搬⼊ステージ

搬⼊ステージ
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事
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PL 1.0t
SOP

つぶし曲げ

照明

壁

換気リターン
開口付30∅@50

つぶし曲げ

PL 1.0t SOP

PL 3.2t
SOP

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

壁

壁

つぶし曲げ 天井

PL 1.0t
SOP

天井 壁

つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

天井
つぶし曲げ

PL 1.0t
SOP

熱抜き穴20φ＠600

木ルーバー：
H50xD5@50 UCL

L-25x25x3 通し

天井

ｺｰﾅｰパテ処理
AEP

ｴｰｽﾗｲﾄAEP

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ

設備チャンバー

天井

設備チャンバー

ｴｰｽﾗｲﾄAEP

ｺｰﾅｰパテ処理
AEP

壁

(石膏材）

(石膏材）

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ

つぶし曲げ 天井
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SOP

壁
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W105×12t(外部15t)
木ルーバー(WP)

点検口裏補強四周枠
30□SOP（黒）

Mバールーバー材

ネオプレーンゴム圧着貼

PL2.3t曲げ加工
SOP

引掛金物
脱落防止SUS
ワイヤー付

反復

(設置箇所によりA/B
の仕様に倣う)

白顔料20％

※室内準不燃/不燃は仕上表内装制限による

ルーバー天井点検口

A　木ルーバー 1：10

1：10
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20注記
・施工に際して強度確認の上取付けること。
・フックは2コ/mとする。（荷重30kg/ヶ・可動）
・材質 アルミ押出材（B-1）
・位置に関しては図示とする CQ-000

ピクチャーレール

天井815

カーテンレール
取付下地材

St-FBt6×50

St-PL3.2tx50
曲げ加工

コンクリート
アンカーボルト固定

PL3.2tx50
@2000

□ー32ｘ14ｘ1.2
溶接固定

断面図 姿図
※金物は全てSOP

□-32×14×1.2
溶接固定

1:5P　ピクチャーレール

LB-1 :A-** D2-** 参照
LB-2 :A-** D2-** 参照

1:5CR A　カーテンレール取付金物

照明ボックス凡例

コンクリート化粧打放し

B
C
D

E
F

G
H

PCaスラブ現し
デッキスラブ　塗装エポマリンGX同等品以上

A
グラスウールボード25t(32k)ガラスクロス押え　A　グレー・B　黒

化粧石膏ボード

ケイカル板　 A　12t・B　8t・C　6t（断熱複合板）

石膏ボード　12.5t(不燃積層石膏ボードt9.5捨張)
凡　例

岩綿吸音板　12t(不燃積層石膏ボードt9.5捨張)

I
J

K

グレーチングエキスパンドメタル　XS-43(3.2t) 吊ボルト固定
ルーバー天井

B：Mバールーバー　W50x25（バー材は全て下地にビス固定）

L 強化ガラス
M 不燃木パネル（杉）

A：木ルーバー

ALカットパネル

N アルミハニカムパネル

S
E
O

SOP(合成樹脂調合ペイント)

フッ素樹脂塗装DP-1/DP-A

オイルペイント
EP（合成樹脂エマルジョンペイント）　(G)はEP-G

モルタル補修の上EP-GMA

ビニルクロスP

ガルバリウム鋼板

溶融亜鉛メッキAM/ZN

BB（分割数） ブラインドボックス（ロールスクリーンボックス）PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾150深さ200

耐火塗装TK

ブラインド・ロールスクリーン:(別途工事)

WP 木材保護塗料塗:キシラデコール同等品以上
常温亜鉛メッキZR

CR

（R）

K

P ピクチャーレール（軽量タイプフック付）フック長さ1500@1500

空調リターン開口付

A　カーテンレール取付金物

SH スモークハッチオペレーター連動 天井材化粧回転パネル
カーテンレール（シャワーカーテン別途工事）（天井下地にビス固定）（TOSOメディカライト同等）

SB 映写スクリーンボックス（ロールスクリーンボックス）PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾250深さ250長さ3500

P プロジェクター吊金物

室名 ＶＯＣ検査対象室
* 外部木取付は全てSUSビスを使用すること

※凡例の横の数字は天井高さ（CH）を示す

O

B　カーテンレールボックス （PL1.0t曲げ加工SOP特記無き限り巾150深さ150)カーテン別途

外装セメント系薄塗下地処理の上外装薄塗材EGE

* 給気/排気用スリットのある軒天井は高耐食天井下地仕様(ZAM材)とする

C　カーテンレールボックス（桧W150×H100合板t15 EP）カーテン別途

アクリルシリコン樹脂塗装DP-B

湿式不燃断熱材 金ゴテ押えINS

M モニター吊金物

K2 吊り型カーテンレール(TOSOニューリブ固定吊棒同等)

* ステンレス防鳥網の4周は枠SUSPLt
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2.3

上下端ガラスシール押え

⾯付けダンパー付き

⼭型ガラリ

スチール

38%開⼝率

名称

材質

両端ガラス溝

防⽕仕様の場合は

壁ボードがFGボード、
ケイカル板、⼜は⼩⼝処理

場合に適⽤する。
されたせっこうボードの

スチールプレート加⼯枠

スチールプレート加⼯枠

壁︓ボード壁の場合

(FB-t6.0×50)
FB枠
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鋼製建具枠と壁仕上

スチールプレート加⼯枠

壁︓コンクリート打放の場合

壁︓モルタル⼜は塗り壁の場合
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LP-t1.6:SD
LP-t0.8:LSD
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両開き⼾の場合
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（SUS-PL-t1.5）

エアタイトなし

気密材

エアタイト-B

エアタイト-Ａ
（SUS-PL-t1.5）

気密材

モヘヤエアタイト-Ｃ

d=扉厚 : 建具表による

F タイプ

Ｈ

P タイプ

Ｈ Ｈ

A タイプ（室内）

A１タイプ（室内エアタイト）

Ｈ

A２タイプ（外部） A３タイプ（外部エアタイト）

SUS FB-5×20
アンカー付@300

SUS t2.0
モルタル充填

アンカー付@300
SUS (t1.5)

モルタル充填

Ｈ

SUS (t1.5)
モルタル充填

Ｈ

SUS (t1.5)
モルタル充填

CLK
SUS (t1.5)

モルタル充填

CLK

気密材気密材

姿 図
⽚開きドア
Ａ型式

⽚開き額⼊りドア
Ｂ型式

⽚開き窓・ガラリ付ドア
Ｃ型式

両開き額⼊りフラッシュドア
Ｅ型式

⽚開き額⼊りフラッシュドア
Ｄ型式

両開きフラッシュドア
Ｆ型式

親⼦開きフラッシュドア
Ｈ型式

両開き窓・フラッシュドア
G型式

⽚引きハンガードア
I 型式

点検幕板

両開き窓・フラッシュドア
J 型式

両引きハンガードア
L 型式

点検幕板
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ガラス両⾯＠200
フィルムシート貼とする。(サイン図参照)

本締錠の電気錠はモーター錠とする。 ２５．外壁サッシ額縁・膳板に断熱材裏打ち材（グラウト吹付）をほどこすこと。

SUSD ︓ ステンレス製ドア
SD ︓ 鋼製ドア

LSD ︓ 鋼製軽量ドア
AD ︓ アルミニウム製ドア
TD ︓ 強化ガラスドア

WD ︓ ⽊製ドア
SUSW ︓ ステンレス製窓

SW ︓ 鋼製窓
AW ︓ アルミニウム製窓
WW ︓ ⽊製窓

SUSG ︓ ステンレス製ガラリ
SG ︓ 鋼製ガラリ
AG ︓ アルミニウム製ガラリ
WG ︓ ⽊製ガラリ

SUSS ︓ ステンレス製シャッター
SS ︓ 鋼製重量シャッター
LS ︓ 鋼製軽量シャッター

ACW ︓ アルミニウム製カーテンウォール
GCW ︓ ガラス製カーテンウォール
ALT ︓ アルミニウム製トップライト

OHD ︓ オーバーヘッドドア
H ︓ ふすま

SF ︓ 防煙垂壁
SP ︓ スチールパーティション

SUS ︓ ステンレス
ST ︓ スチール
AL ︓ アルミニウム合⾦
W ︓ ⽊製
T ︓ 強化ガラス

SOP ︓ 合成樹脂調合ペイント
CL ︓ クリアラッカー

DP-1 ︓ 鉄鋼⾯DP塗１級 ふっ素樹脂相当
DP-2 ︓ 鉄鋼⾯DP塗２級 アクリルシリコン樹脂相当
DP-3 ︓ 鉄鋼⾯DP塗３級 ポリウレタン樹脂相当

A ︓ アルミ酸化⽪膜処理（シルバー）
AC ︓ アルミ電解着⾊処理（⾊）
HL ︓ ヘアライン仕上
ML ︓ 鏡⾯仕上
VB ︓ バイブレーション仕上クリア塗装
DF ︓ 化粧フィルム貼り

C ︓ フロートガラス
F ︓ 型板ガラス

WF ︓ 網⼊り・網⼊り型板ガラス
WP ︓ 網⼊り・網⼊り磨き板ガラス

L ︓ 合わせガラス
T ︓ 強化ガラス
H ︓ 熱線吸収ガラス

SL ︓ 複層ガラス
R ︓ 熱線反射ガラス

HR ︓ ⾼性能熱線反射ガラス
HS ︓ 倍強度フロート板ガラス
N ︓ 耐熱ガラス

LowE ︓ 遮熱⾼断熱複層ガラス
NT ︓ 耐熱強化ガラス

NTR ︓ 耐熱強化熱線反射ガラス
GB ︓ ガラスブロック
ST ︓ スクールテンパ―

ドアクローザ ︓ A︓外付型  B︓内蔵型(コンシールド) C:点検⼝⽤

順位調整器  ︓ A︓外付型  B︓内蔵型

 Ａ︓枠四周合成ゴムストリップ付
   レバーハンドル等に依り引寄せ
 Ｂ︓枠四周合成ゴムストリップ付
 Ｃ︓ダブルモヘア

   ︓防⽕設備（網⼊りガラス）

   ︓常時閉鎖式特定防⽕設備

   ︓常時閉鎖式防⽕設備

   ︓随時閉鎖式・熱煙複合式感知器連動⾃閉式特定防⽕設備

   ︓随時閉鎖式・熱煙複合式感知器連動⾃閉式防⽕設備

   ︓随時閉鎖式・防煙シャッター（特定防⽕設備）［煙感］

   ︓随時閉鎖式・防煙シャッター（防⽕設備）［煙感］

   ︓随時閉鎖式・防煙シャッター（特定防⽕設備）［熱煙複合］

   ︓随時閉鎖式・防煙シャッター（防⽕設備）［熱煙複合］

   ︓常時⾃閉式不燃扉

B-塗装名 ︓ 焼付塗装

VB ︓ バイブレーション仕上クリア塗装
DF ︓ 化粧フィルム貼り

OSCL ︓ オイルステイン染⾊のうえウレタンクリア
AM ︓ 溶融亜鉛処理
PO ︓ ⾼耐候性ポリエステル粉体塗装

SLW ︓ 可動間仕切壁(スライディングウォール)

 D︓三⽅枠合成ゴムストリップ付

(告⽰1369,2564適合）

(告⽰1369,2564適合）

 １．外部アルミサッシュは合成ゴム⼜はモヘアウエザーストリップ付

 ２．外部⽤建具はガラス⾯結露⽔受及び⽔抜（⾵除け付き）を設ける
 ３．⽊製扉の扉枠は特記なき（・ ⽊製 ・ スチール製）とする
 ４．扉枠の材質及び仕上は、特記なき限り扉と同材同仕上げとする
 ５．扉付ガラリの材質及び仕上は、特記なき限り扉と同材同仕上
 ６．枠廻りのシーリングは特記なき限り１５×１０とする
 ７．建具枠等のト⼝詰めモルタルは無塩砂を使⽤した防⽔モルタルと
   する
 ８．下枠は、特記なき限りステンレス製とする
 ９．建具のH⼨法、W⼨法は枠有効開⼝⼨法を⽰す。製作に当っては、
   現場実測に依って補正する。
１０．詳細図に記⼊の（  ）付⼨法は特記なき限り標準的に採⽤する
   ⼨法であり、建具表、矩形図、詳細図などによる指⽰を優先し、
   特記なき場合も、各種取合いによって調整する。
１１．鋼製建具枠は壁仕上げの種類によって
   「鋼製建具枠と壁仕上」図に従って調整する。
１２．鋼製建具枠と扉の取合いは
   普通枠仕様︓ゴム製⼾当たりを枠の端部、⾓部から150に設け、
     RC壁の場合、⼾当たりゴム内側はトロカバー付とする。
   エアタイトＢ仕様︓枠形状を「エアタイト-B(鋼製建具枠）」
     により気密材を取付け調整する。なお、枠廻りおよび扉は
     ロックウール充填とする。湿式壁の場合、枠廻りは
     モルタル充填とする。
   エアタイトＡ仕様︓枠形状を「エアタイト-A（鋼製建具枠）」
     により扉側にステンレス製⽖を、枠側に気密材を取付け
     調整する。なお、枠廻りおよび扉はロックウール充填
     （150kg/㎡）とし、中⾻を細かく⼊れること。
     湿式壁の場合、枠廻りはモルタル充填とする。
     遮⾳性能は扉を閉めた状態で中⾳域透過損失35db以上を
     確認すること。
１３．鋼製建具召し合わせ部は（・標準納まり  ・フラット納まり）
   とする。

 １．⼀般⾦物材種はステンレス製とする
 ２．丁番は 標仕16.7.2(g)(h) による
 ３．錠前は耐ピッキング性能10分以上、耐かぎ⽳壊し性能10分以上、
   耐サムターン回し性能、耐カム送り解錠性能、耐こじ破り性能など
   CP認定品と同等の性能を有するマスターキー付シリンダー錠とする
 ４．握⽟の場合、⾼さは床上1000mm、
   バックセット76mm以上の箱錠とする
 ５．レバーハンドルの場合、⾼さは床上1000mm、
   バックセット64mm以上の箱錠とする
 ６．箱錠︓ステンレス製 特記なき限り外シリンダー内サムターンとする

 ８．引⼿︓ストレート型Hは扉⾼さ

 ９．ドアクローザ
   外付型︓ＢＯＸ型シルバー⾊
       （室内側取付を原則とする）
   内蔵型︓コンシールド
   何れの場合も防⽕⼾を除きストッパー付、扉重量等に
   よって型式を選定のこと。
１０．⼾当たりは30φ H45 ＳＵＳ製 グレー樹脂を
   全ての⼾に設ける
１１．オートピボットヒンジは、コンシールドとする
１２．ピアノ丁番はロートンロングヒンジ同等とし、扉重量に
   合わせて、⼗分な強度を持つ型式と納まりを採⽤のこと
１３．点検⼝錠は
１４．防⽕区画に設ける点検⼝はスプリングヒンジとする
１５．排煙窓駆動装置とワイヤー等駆動伝達部は特記なき限り隠蔽型や
   壁埋め込み型とする。
１６．排煙⽤建具の開閉操作装置位置は床上800mm以上
   1500mm以下とする
１７．排煙⽤建具の開閉操作機構はワンタッチ開放型、壁埋込タイプとし

換気開閉調節対応ハンドルタイプとする。

 １．扉開⼝⾯積3㎡を超える防⽕⼾にはくぐり⼾をつける。
 ２．引⼾類レールカバー部には点検蓋（カクシ丁番タイプ）を設ける。
 ３．アルミニウム製窓、内部側には、膳板（St1.6）、   額縁3⽅（St1.2）SOPを設ける。
 ４．床埋め込みフロアヒンジの上部⾯は床同材仕上とする。
 ５．シャッター制御⽤の開閉スイッチ、配管、配線、制御盤共本⼯事とする。
 ６．電動式建具の動⼒電源は      Vで供給、センサー及び安全装置を含む。
 ７．外部吸排気⽤ガラリは、特記なき限り、⽔返し、防⿃網
   （SUS製10×10程度）付き、点検可能な取り外し式とする。
 ８．ダクト接続されるガラリはダクト取付⽤⾦物（ＰＬ－２．３加⼯）付とし

 ９．ステンレス建具のうち⽚側のみに開くものは、特記なき場合
   框に押・引の⽂字を同材にて張りつける。
１０．幅⽊上から⽬線（H=1500）以上の⾼さまでにガラスを使⽤した建具は、

   特記なき限り追突防⽌サイン

１１．電気錠関連⼯事区分︓
   ハンドル、錠前︓     ※建具⼯事 ・電気設備⼯事
   扉内配管、通電丁番︓   ※建具⼯事 ・電気設備⼯事
   制御線躯体内配管︓    ・建具⼯事 ※電気設備⼯事
   スイッチ、センサー設置︓ ・建具⼯事 ※電気設備⼯事
   制御機器︓        ・建具⼯事 ※電気設備⼯事
   通線、調整、動作確認︓  ・建具⼯事 ※電気設備⼯事
   制御ソフト製作調整︓   ・建具⼯事 ※電気設備⼯事
   電源供給︓              ※電気設備⼯事
１２．防⽕防煙シャッターの制御は遠隔復帰が可能な機構とする。
１３．排煙パネル部は全てグラスウール充填とする。
１４．アルミアルマイト仕上げは被膜9μ，塗膜14μとする。
１５．外部ガラス廻りシーリングはポリイソブチレン系とする。

１８．両開き、親⼦開き防⽕扉は順位調整器（上枠隠蔽タイプ）付とする。
１９．レバーハンドル電気錠はアンチパニックタイプとし停電時解錠とする。

W2,400以上は中⽅⽴、1,200以上は中⽬板を夫々ガラリ後部に裏あてする。
⼜、補強材も含め⿊⾊塗装とし、枠は⾯付アルミアングル材を使⽤し、

⼜、枠廻りは全て⼆重シールとする。

⼩⼝⾒付のみ姿とする。

２１．外部鋼製建具は防錆処理亜鉛メッキ塗装下地。
２２．ステンレス、ブロンズ、アルミ、仕上等の下地材はスティールジンクロメートメッキ。

１６．便所・⼿洗・湯沸・シャワー室・浴室・脱⾐室等の建具に使⽤する合板はタイプⅠ耐⽔合板その他は
   タイプⅡ合板。ペンキ、⾊ラッカー仕上の合板はシナベニヤ。
１７．SDは特定防⽕設備(法36条、令112条第1項）、LSDは（法第２条第九号の⼆ロ）に規定する防⽕設備とする。

１４．ガラス 框⼾枠は全て⾓出し加⼯とする。
１５．SD、LSDの⼤枠⾒込⼨法は特記なき限り壁厚+10mmとする。

１８．シャッターのボトムレールはSUS Ｐ1.6HL巻き加⼯とする。
１９．ＰＳ、ＥＰＳは⽚⾯パネル⼾とする。
２０．ガラスリブ⽅⽴⼩⼝は全てSUS0.8t HLシール接着処理する。

２３．ガラス貼付フィルムは防⽕認定品、Ｆ☆☆☆☆、JISA5759A法B法を満⾜し、乳⽩フィルムは可視光線透過30％程度とする。

(SD,SWD,AD共通)

２４．化粧フィルム貼り(DF)は、AICAダイノックフィルム オルティノ同等とする。

開閉装置   ︓ A︓⼿動式  B︓電動式

⽀持⾦物丁番 ︓ A︓サイクロンヒンジ  B︓隠し丁番

ハンドルタイプ︓ L︓L型レバーハンドル Z︓Z型プッシュプル
C:ケースハンドル

久⽶設計図⾯基準枠 20120904 建具表TLS_502

 ７．レバーハンドル︓Ｌ型 SUSシルバー

ステンレスヘアライン 

（UT-260-53G同等品）

（UL1051-001S同等品）

（豊和フレンドminiL同等品）

スリットタイプとする。（シブタニ︓ブラインドロック同等品）

(ユニオンG10502-26-038同等品以上)
引⼿︓ストレート型19φL455(引⼾に設置)
ステンレスヘアライン 

   プッシュプルハンドル︓Z型 ALシルバー （PPDDZ同等品）

２６．Low-eガラスは⽇射熱取得型とする。

■ 建具共通事項・凡例・詳細
1 建具符号凡例 2 材質凡例

3 仕上凡例

4 ガラス凡例

5 ⾦物形式

6 エアタイト形式

7 防⽕防煙形式

8 枠納まり関連共通事項 9 ⾦物関係共通事項 10 ⼀般共通事項
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WxH

AD

AD - 01 3 I 1F ⾷品庫 A AL 900 × 2000 40 150 F C5 〇 〇 枠:SUS □500窓

AD - 02 1 I 1F ⾷品製造実習室 A AL 1350 × 2000 40 150 F C5 〇 〇 枠:SUS □500窓

AD - 03 3 F 1F ⾷品製造実習室 A AL 1000 × 2000 40 150 F C5 〇 〇 枠:SUS □500窓　スイング扉

AD - 04 7 F 1F ⾷品製造実習室 A AL 1200 × 2000 40 150 F C5 〇 〇 枠:SUS □500窓　スイング扉

AD - 05 3 A 1F ⾷品製造実習室 A AL 900 × 2100 40 150 F C5 〇 〇 枠:SUS □500窓　スイング扉

AD - 06 3 I 1F ⾷品製造実習室 A AL 1100 × 2000 40 150 F C5 〇 〇 枠:SUS □500窓

AD - 07 6 A 1F ⾷品製造実習室 A AL 940 × 2000 40 150 F C5 〇 Z 〇 枠:SUS □500窓

AD - 08 2 E 1F 保健室1A A AL 2040 × 2000 40 70 A3

T5+
A12
+Lo
w-E5

〇 L 〇 A 〇 〇 〇 B 〇 詳細図(A513_D)参照上部給
排気⼝

LSD

LSD - 01 4 I 1F HWC SOP ST 1100 × 2000 40 150 F - 〇 〇 〇 〇 〇 表⽰錠・ロット錠

LSD - 02 5 I 1F 保健室1A SOP ST 1100 × 2000 40 150 F T5 〇 〇 〇 〇 〇 W80×H1800窓

LSD - 03 15 J 1F 事務室 SOP ST 1200 × 2000 40 150 F T5 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D

LSD - 04 1 J 1F 書庫1B SOP ST 1200 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 〇 〇 D 75×1800 ガラリ有効(0.048㎡)

LSD - 05 21 A 1F 休養室1A SOP ST 900 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 D 特
1 常

LSD - 06 7 B 1F 事務室 SOP ST 940 × 2000 40 150 F T5 〇 L 〇 B 〇 D

LSD - 07 4 A 1F 海洋⽣物準備室 SOP ST 800 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 D

LSD - 08 6 A 1F 職員更⾐室1A SOP ST 800 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 D

LSD - 09 4 C 1F ⾷品製造実習室 SOP ST 600 × 2000 40 150 F T5 〇 L 〇 A 〇 D 75×900 ガラリ有効(0.024㎡)

LSD - 10 1 I 1F ⾷品製造実習室 SOP ST 1350 × 2000 40 150 F - 〇 〇 〇 〇 〇

OSD

OSD - 01 7 - 1F ⼯学実習室 A AL 3000 × 3000 - - - - 〇 詳細図(A-522)参照
SD

SD - 01 1 図⽰ 1F ボンベ置場 AM ST 図⽰ 50 50 - - 〇 L B 〇 〇 ⾦物は全てSUS

SD - 02 1 図⽰ 1F ガスボンベ庫 AM ST 図⽰ 50 50 - - ◯ L B 〇 〇 ⾦物は全てSUS

SD - 03 1 図⽰(
両開) 1F 階段2 SOP ST 3590 × 3860 60 100 - - 〇 〇 FB加⼯枠・⼦扉W750×H180

0

SD - 03a 1 図⽰(
両開) 1F 階段1 SOP ST 3590 × 3785 60 100 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 04 1 図⽰(
両開) 2F 階段2 SOP ST 3590 × 2860 60 100 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 05 4 図⽰(
両開) 2F 階段2 SOP ST 3590 × 2400 60 100 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 06 2 図⽰(
両開) 1F 階段3 SOP ST 2790 × 2800 60 100 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 07 3 図⽰(
両開) 1F 階段3 SOP ST 2790 × 2400 60 100 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 08 2 図⽰(
折畳) 1F廊下1B SOP ST 2450 × 2800 60 170 - - 〇 〇 特

1 随 煙 FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 09 1 図⽰(
折畳) 1F廊下1D SOP ST 1970 × 2800 60 170 - - 〇 〇 特

1 随 煙 FB加⼯枠

SD - 10 1 図⽰(
両開) 1F 廊下1D SOP ST 2400 × 2800 60 100 - - 〇 〇 FB加⼯枠・管理扉

SD - 11 7 図⽰(
折畳) 2F 廊下2C SOP ST 2400 × 2400 60 100 - ◯ 〇 特

1 随 煙 FB加⼯枠

SD - 11b 1 図⽰(
折畳) 3F　廊下3C SOP ST 2455 × 2400 60 100 - ◯ 〇 特

1 随 煙 FB加⼯枠

SD - 12 1 図⽰(
⽚開) 2F 廊下2B SOP ST 1730 × 2400 60 100 - - 〇 〇 特

1 随 煙 FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 13 2 図⽰(
⽚開) 4F 階段3 SOP ST 1600 × 2400 60 100 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 14 1 図⽰(
折畳) 1F 廊下1A SOP ST 2130 × 2800 60 170 - - 〇 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠

SD - 15 1 図⽰(
折畳) 3F 階段1 SOP ST 3500 × 2400 60 170 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠

SD - 16 2 図⽰(
⽚開) 3F 階段1 SOP ST 1400 × 2400 60 100 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠・⼦扉W750×H180
0

SD - 17 1 図⽰(
3枚) 3F ラウンジ3A SOP ST 3470 × 2400 60 170 - - 〇 〇 特

2 随 煙 ○ FB加⼯枠

SD - 18 2 A 2F PS7 SOP ST 640 × 2000 40 150 F - 〇 B C 〇 つぶし曲枠

SD - 18a 1 A 1Fブロワー機械室 SOP ST 640 × 2000 40 150 F - 〇 B C 〇 特
1 常 つぶし曲枠

SD - 19 32 A EPS・PS SOP ST 800 × 2000 40 150 F - 〇 B C 〇 つぶし曲枠

SD - 20 1 F 2F 集団給⾷室 SOP ST 1840 × 2000 40 150 F - 〇 K B C 〇 〇 〇 つぶし曲枠
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⼾
当
り
・
あ
お
り
床

順
位
調
整
器

フ
ラ
ン
ス
落
と
し

付
属
⾦
物
⼀
式
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閉
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置

エ
ア
タ
イ
ト

網
⼾

防
⽕
種
別

開
閉
⽅
式

熱
煙
感
知

遮
煙
性
能

WxH
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型
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枠
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・
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⽔
切
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C
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ガラリ
型式

・
⼨法
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扉
⾒
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箱
錠

本
締
錠

グ
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⾃
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⾮
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⼾
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⼝
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|

⼾
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⼀
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網
⼾

防
⽕
種
別
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⽅
式

熱
煙
感
知

遮
煙
性
能

WxH

SD - 21 4 A DS SOP ST 800 × 2000 40 150 A1 - 〇 B C 〇 B ロックウール充填・つぶし曲枠・T-
2

SD - 22 1 F 1F 消⽕ポンプ室 SOP ST 1840 × 2000 40 150 A1 - 〇 B C 〇 〇 〇 B 防
1 常 ロックウール充填・つぶし曲枠・T-

2

SD - 23 2 A 1F ゴミ庫1B SOP ST 940 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 D

SD - 24 6 A 1F ⾷製廊下 SOP ST 940 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 D 特
1 常

SD - 25 2 H 2F 倉庫2A SOP ST 1200 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 〇 〇 D 特
1 常

SD - 26 1 F 1F 書庫1A SOP ST 1600 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 〇 〇

SD - 27 1 F 1F ゴミ庫 SOP ST 1840 × 2000 40 150 F - 〇 L 〇 A 〇 〇 〇 D

SD - 28 2 L 3F 専⾨調理室1 SOP ST 1800 × 2000 40 150 F - 〇 〇 〇 〇 〇 特
1 常

SD - 29 1 A 2F 放送室 SOP ST 940 × 2000 80 150 F - ◯ ◯ A B 〇 A ロックウール充填

SD - 30 1 A 2F 放送室 SOP ST 940 × 2000 80 150 F - ◯ ◯ A B 〇 A 特
1 常 ロックウール充填

SD - 31 1 H 4F 楽器庫4B SOP ST 1240 × 2000 80 150 F - ◯ ◯ A B 〇 〇 〇 A ロックウール充填

SD - 32 2 F 4F ⾳楽室 SOP ST 2040 × 2000 80 150 F - ◯ ◯ A B 〇 〇 〇 A ロックウール充填

SD - 33 2 H 2F 多⽬的室 SOP ST 1240 × 2000 80 150 F - ◯ ◯ A B 〇 〇 〇 A ロックウール充填

SD - 34 3 I 2F 職員室2A SOP ST 1100 × 2000 40 150 F - 〇 〇 〇 〇 〇 特
1 常

SD - 35 1 図⽰
2F
電気機器実習室（⾼圧
）

SOP ST 図⽰ 50 50 - - ◯ L B 〇 〇 第3種接地対応仕様

SD - 36 1 F ピット SOP ST 2390 × 1280 40 150 A3 - ◯ 〇 A 〇 A ハンドル脱着式・ロックウール充填

SD - 37 1 A ピット SOP ST 1070 × 1280 40 150 A3 - ◯ ◯ A 〇 A ハンドル脱着式・ロックウール充填

SD - 38 20 A ハト⼩屋 B-DP
1 ST 640 × 600 40 200 A3 - 〇 K A 〇 B ロックウール充填

SD - 39 1 A ELV点検⼝ SOP ST 700 × 700 40 180 A - 〇 B C 〇 特
1 常

SLW
SLW - 01 1 詳細 1F 中会議室1A 図⽰ 〇 詳細図参照・指定⾊焼付

SLW - 02 1 詳細 2F 船舶職員室1 図⽰ 〇 詳細図参照・指定⾊焼付

SLW - 03 1 詳細 3F 選択教室3C 図⽰ 〇 詳細図参照・指定⾊焼付

SLW - 04 1 詳細 3F 計測実習室 図⽰ 〇 詳細図参照・指定⾊焼付

SLW - 05 1 詳細 4F 選択講義室1 図⽰ 〇 詳細図参照・指定⾊焼付

SLW - 06 1 詳細 4F 選択講義室2 図⽰ 〇 詳細図参照・指定⾊焼付

SLW - 07 1 詳細 4F 選択講義室3 図⽰ 〇 詳細図参照・指定⾊焼付

SS
SS - 01 1 図⽰ 1F コミュニティホール SOP ST 6955 × 3100 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 02 1 図⽰ 1F コミュニティホール SOP ST 8820 × 3100 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 03 1 図⽰ 2F ステーション2 SOP ST 3710 × 2400 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 04 1 図⽰ 2F ステーション2 SOP ST 6930 × 2400 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 05 3 図⽰ 2F ステーション2 SOP ST 4730 × 2400 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 07 1 図⽰ 3F ステーション3 SOP ST 6930 × 2400 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 08 1 図⽰ 3F ステーション3 SOP ST 7105 × 2400 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 09 1 図⽰ 3F ステーション3 SOP ST 6760 × 6200 〇 特
2 随 煙 ○ StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 10 1 図⽰ 3F 専⾨調理室1 SOP ST 7880 × 2400 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 11 1 図⽰ 4F ステーション4 SOP ST 7030 × 2400 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 13 1 図⽰ 4F ラウンジ4A SOP ST 3360 × 2400 〇 StFB加⼯枠 B-DP-2

SS - 14 1 図⽰ 4F ステーション4 耐⽕ク
ロス ST 4730 × 2400 〇 耐⽕スクリーン・StFB加⼯枠

B-DP-2
SUSD

SUSD - 01 2 F 1F ブロワー機械室 HL SUS 1840 × 2000 40 400 A3 - 〇 L A A 〇 〇 〇 B

SUSD - 02 1 F 1F ⾷製調味加熱室 HL SUS 3040 × 2400 40 400 A3 - 〇 L A A 〇 〇 〇 B

SUSD - 03 2 A 1F 漁具製作準備室 HL SUS 940 × 2000 40 290 A3 - 〇 L A A 〇 B

SUSD - 04 1 H 1F 資源増殖実習室 HL SUS 1240 × 2000 40 290 A3 - 〇 L A A 〇 B

SUSD - 05 1 L 1F 鋳造実習室 HL SUS 2000 × 2000 40 150 A2 - 〇 〇 〇 〇 〇 D

SUSD - 06 6 F 1F 技術員室兼倉庫 HL SUS 1800 × 2000 40 400 A3 - 〇 L A A 〇 〇 〇 B

SUSWD

SUSWD - 01 2 図⽰ 1F 昇降⼝ HL SUS 図⽰ 40 400 A3 図⽰ 〇 L A A 〇 〇 〇 B FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SUSWD - 02 5 E 1F 原動機・流体実験室 HL SUS 図⽰ 40 290 A3 図⽰ 〇 L A A 〇 〇 〇 B

SUSWD - 03 4 E 1F 廊下1C HL SUS 図⽰ 40 290 A3 図⽰ 〇 L A A 〇 〇 〇 B

SUSWD - 04 2 図⽰ 1F ⽞関 HL SUS 図⽰ 400 図⽰ 〇 〇 〇 パニックオープン・上下枠SUS・下
堀込ガイドローラー

SUSWD - 05 2 E 1F 廊下1A HL SUS 図⽰ 40 290 A3 図⽰ 〇 L A A 〇 〇 〇 B

SWD

SWD - 01 2 図⽰ 1F 昇降⼝ SOP ST 図⽰ 40 200 F 図⽰ 〇 L A A 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 02 1 図⽰ 1F ⼤講義室 SOP ST 図⽰ 40 200 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D

SWD - 03 1 図⽰ 1F ⼤講義室 SOP ST 図⽰ 50 200 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 D 特
1 常 パイロスリムスクリーン・パイロガラス

ドア同等

SWD - 04 1 図⽰ 1F 図書室(書庫) SOP ST 図⽰ 50 150 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 05 1 図⽰ 1F PS SOP ST 図⽰ 40 150 F 図⽰ 〇 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定・SU
Sガラス丁番

SWD - 06 1 図⽰ 1F ラウンジ1A SOP ST 図⽰ 40 150 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 07 1 図⽰ 1F 資源増殖実習控室 SOP ST 図⽰ 50 150 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 08 1 図⽰ 1F 資源増殖実習控室 SOP ST 図⽰ 50 150 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 09 1 図⽰ 1F 海洋⽣物実験室 SOP ST 図⽰ 50 150 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 10 1 図⽰ 1F 海洋⽣物実験室 SOP ST 図⽰ 50 150 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 11 1 E 1F ⼤講義室 SOP ST 1840 × 2000 40 200 F ST5 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D

SWD - 12 2 図⽰ 3F ラウンジ3C SOP ST 図⽰ 40 150 F 図⽰ 〇 〇 〇 〇 〇 FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 13 2 図⽰ 1F 保健室1A SOP ST 図⽰ 50 150 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 14 1 図⽰ 1F 事務室 SOP ST 図⽰ 40 150 F 図⽰ 〇 〇 〇 〇 FB加⼯枠・上下⼆辺固定

SWD - 15 1 図⽰ 1F ラウンジ1B SOP ST 図⽰ 40 150 F 図⽰ 〇 L 〇 B 〇 〇 〇 D FB加⼯枠

SWD - 16 1 図⽰ 1F PS SOP ST 図⽰ 40 150 F 図⽰ 〇 〇 〇 〇 〇 D FB加⼯枠・上下⼆辺固定・SU
Sガラス丁番

WD

WD - 01 154 図⽰ 教室 OSCL W 1100 × 2000 40 150 ST5 〇 〇 〇 特
1 常 詳細図(A-510)参照

WD - 03 18 図⽰ 教室 OSCL W 1800 × 2000 40 150 〇 〇 〇 特
1 常 詳細図(A-510)参照

WD - 04 1 図⽰ 2F 専攻科準備室 OSCL W 940 × 2000 40 150 〇 L 〇 枠︓Stつぶし曲げSOP

WD - 05 13 図⽰ 教室 OSCL W 1350 × 2000 40 150 〇 〇 〇 詳細図(A-510)参照

WD - 06 1 図⽰ 教室 OSCL W 1000 × 2000 40 150 〇 〇 〇 詳細図(A-510)参照

WD - 07 2 図⽰ 教室 OSCL W 1800 × 2000 40 150 〇 〇 〇

WD - 08 3 図⽰ 4F被服・家庭経営室 VC W 図⽰ 40 100 〇 Vレール⼾⾞付・SUS堀込引⼿

WD - 09 3 図⽰ 4F被服・家庭経営室 VC W 図⽰ 40 100 〇 Vレール⼾⾞付・SUS堀込引⼿

WD - 10 1 図⽰ 4F被服・家庭経営室 VC W 図⽰ 40 100 〇 Vレール⼾⾞付・SUS堀込引⼿

WD - 11 1 A 2F 専攻科準備室 OSCL W 640 × 2000 40 100 〇 L 〇

WD - 12 2 図⽰
2F
電気機器実習室（⾼圧
）

OSCL W 2000 × 2000 40 100 - - 〇 ◯ 〇 〇 遮光⽤

WD - 13 4 図⽰ 1休養室 VC W 図⽰ 40 100 〇 Vレール⼾⾞付・SUS堀込引⼿

WD - 14 1 図⽰ 4F被服・家庭経営室 VC W 図⽰ 40 150 〇 〇

AG

AG - 01 8 図⽰ 1F 廊下1A A AL 2180 × 1200 100 80 〇
裏⿊⾊⽅⽴付・ダクトフランジ付・
SUS防⿃ネット・４周⼀体溶接・
ガラリ開⼝率50%

AG - 02 5 図⽰ 1F 廊下1C A AL 2400 × 1200 100 80 〇
裏⿊⾊⽅⽴付・ダクトフランジ付・
SUS防⿃ネット・４周⼀体溶接・
ガラリ開⼝率50%

AG - 03 2 図⽰ 1F ⼯学実習室 A AL 2380 × 500 100 80 〇
裏⿊⾊⽅⽴付・ダクトフランジ付・
SUS防⿃ネット・４周⼀体溶接・
ガラリ開⼝率50%

AG - 05 1 図⽰ 1F ラウンジ1B A AL 3570 × 500 100 80 〇
裏⿊⾊⽅⽴付・ダクトフランジ付・
SUS防⿃ネット・４周⼀体溶接・
ガラリ開⼝率50%

AG - 07 2 図⽰ 2F 屋根6 A AL 4000 × 600 100 80 〇
裏⿊⾊⽅⽴付・ダクトフランジ付・
SUS防⿃ネット・４周⼀体溶接・
ガラリ開⼝率50%

AG - 08 2 図⽰ 3F 屋根5 A AL 900 × 600 100 80 〇
裏⿊⾊⽅⽴付・ダクトフランジ付・
SUS防⿃ネット・４周⼀体溶接・
ガラリ開⼝率50%

AG - 09 1 図⽰ 4F 屋根4 A AL 1700 × 600 100 80 〇
裏⿊⾊⽅⽴付・ダクトフランジ付・
SUS防⿃ネット・４周⼀体溶接・
ガラリ開⼝率50%

AG - 10 1 図⽰ 2F 屋根6 1F 給気塔 A AL 2400 × 900 100 80 〇
裏⿊⾊⽅⽴付・ダクトフランジ付・
SUS防⿃ネット・４周⼀体溶接・
ガラリ開⼝率50%

AT

AT - 01 4 図⽰ 4F ステーション4 A AL 1090 × 1090 図⽰ 〇 詳細図(A-511)参照(⼿動開
放)

AT - 02 4 図⽰ 4F 階段 A AL 1090 × 1090 図⽰ 〇 詳細図(A-511)参照(FIX)
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校
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訂正 ・

・

・

・

・
A-507建具表3 A1版 ---

A3版 ---

AW

AW - 50 11
図
示 1F ラウンジ1B A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 50a 1
図
示 1F 図書室(閲覧) A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 51 1 図
示 1F 機械実習室(旋盤) A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照
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⽕
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煙
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AW

AW - 01 30 図⽰ 各階南側 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_A)参照

AW - 01b 11 図⽰ 1F 東側 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-513_C)参照・上部
給排気⼝

AW - 02 9 図⽰ 1F MWC1 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_A)参照

AW - 03 4 図⽰ 1F WWC1 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_A)参照

AW - 04 56 図⽰ 各階 北側 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_A)参照

AW - 04b 14 図⽰ 各階 北側 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_B)参照・上部
給排気⼝

AW - 05 44 図⽰ 各階 ⻄側 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_A)参照

AW - 06 69 図⽰ 各階 東側 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_A)参照

AW - 07 1 図⽰ 1F 海洋⽣物実験室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 08 1 図⽰ 1F
機械実習室(特殊機械) A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 09 6 図⽰ 2F 廊下2A A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-514_F)参照

AW - 10 4 図⽰ 2F 廊下2D A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-514_F)参照

AW - 11 1 図⽰ 2F 廊下2A A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 12 1 図⽰ 2F 職員室2B A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 13 4 図⽰ 3F 書道室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 13a 1 図⽰ 2F 職員室2A A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 14 1 図⽰ 2F 職員室2A A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 15 1 図⽰ 2F 製図室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 16 2 図⽰ 2F 電気計測実習室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 17 3 図⽰ 2F 調理教室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 18 1 図⽰ 2F 航海計器実習室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 19 1 図⽰ 3F 廊下3D A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 20 1 図⽰ 3F 化学実験室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G+A-514_F)
参照

AW - 21 2 図⽰ 3F 電気⼯作実習室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 22 4 図⽰ 4F 廊下4C A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 23 1 図⽰ 4F 美術室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 24 2 図⽰ 1F 廊下1A A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_A)参照

AW - 25 2 図⽰ 1F 廊下1C A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-512_A)参照

AW - 26 1 図⽰ 2F 職員室2B A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 27 1 図⽰ 2F 職員室2B A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-515_G)参照

AW - 28 2 図⽰ 3F 更⾐室3B A AL 図⽰ 図⽰ 〇 〇 詳細図(A-514_E)参照

AW - 29 1 図⽰ 4F ⾳楽室 A AL 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-515_G)参照

WW

WW - 01 79 図⽰ 各階 教室 OSCL W 図⽰ 図⽰ 〇 詳細図(A-511)参照

ACW

ACW - 01 1 図
示 1F コミュニティホール A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-516)参照

ACW - 02 1 図
示 3F ステーション3 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-517)参照

ACW - 03 1
図
示 3F ラウンジ3A A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518)参照

SP

SP - 01 1 図
示 1F PS1 B-DP

-2 ST 3817 × 2800 50 72 - - 〇 詳細図(A-521)参照・指定色
焼付

SP - 02 1
図
示 1F PS2

B-DP
-2 ST 4408 × 2800 50 72 - - 〇

詳細図参照(A-521)・指定色
焼付

SP - 03 4
図
示 2F～４F PS2

B-DP
-2 ST 8262 × 2000 50 72 - - 〇

詳細図参照(A-521)・指定色
焼付

SP - 04 2
図
示 3F PS1 4F PS1

B-DP
-2 ST

<各種
> × 2000 50 72 - - 〇

詳細図参照(A-521)・指定色
焼付

SP - 05 1 図
示 2F 職員更衣室2A B-DP

-2 ST 3738 × 2400 70 70 - - 〇 詳細図参照(A-521)・指定色
焼付

SP - 06 1 図
示 2F 職員更衣室2C B-DP

-2 ST 3531 × 2400 70 70 - - 〇 詳細図参照(A-521)・指定色
焼付

AW

AW - 52 1 図
示

1F
原動機・流体実験室 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 53 3 図
示

1F
原動機・流体実験室 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 54 1 図
示

1F
空気調和・衛生実習
室

A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 55 1
図
示 1F 図書室(書庫) A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 56 11 図
示 2F ラウンジ2D A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 56a 1 図
示 1F 大講義室 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 57 2 図
示 2F ラウンジ2C A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 58 2
図
示 2F 多目的室 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 59 2
図
示 2F 多目的室 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 60 1 図
示 2F 多目的室 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 61 1 図
示 2F 更衣室2B・2A A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_E)参照

AW - 62 1 図
示 3F ラウンジ3B A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 63 2
図
示 3F ステーション3 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 64 2
図
示 3F 更衣室3A A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_E)参照

AW - 65 2 図
示 3F ステーション3 A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_E)参照

AW - 66 2 図
示 4F ラウンジ4A A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 67 2 図
示 4F ラウンジ4A A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

AW - 68 1
図
示 4F ラウンジ4B A AL 図示 - - - 図示 〇 詳細図(A-518_F)参照

SW

SW - 01 1
図
示 2F ラウンジ2B SOP ST 図示 - 121 - 図示 〇

特
2 常 ○ 詳細図(A-511)参照

SW - 02 2 図
示 3F ステーション3 SOP ST 図示 - 121 - 図示 〇 特

2 常 ○ 詳細図(A-511)参照

SW - 03 2 図
示 4F 音楽室 SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 詳細図(A-510)参照

SW - 04 1 図
示 4F ステーション4 SOP ST 図示 - 121 - 図示 〇 特

2 常 ○ 詳細図(A-511)参照

SW - 05 1
図
示 2F 廊下2D SOP ST 図示 - 121 - 図示 〇

特
2 常 ○ 詳細図(A-511)参照

SW - 06 1
図
示 1F 食製調味加熱室 SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 詳細図(A-510)参照

SW - 07 1 図
示 1F 食製調味加熱室 SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 詳細図(A-510)参照

SW - 08 1
図
示

1F
空気調和・衛生実習
室

SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 詳細図(A-510)参照

SW - 09 1
図
示 2F 廊下2B SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 外 随 詳細図(A-510)参照

SW - 10 1
図
示 3F ステーション3 SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 外 随 詳細図(A-510)参照

SW - 11 1 図
示 3F ステーション3 SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 外 随 詳細図(A-510)参照

SW - 12 1 図
示 4F ステーション4 SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 外 随 詳細図(A-510)参照

SW - 13 1 図
示 2F 調理準備室 SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇 防

1 常 詳細図(A-510)参照

SW - 14 1
図
示 1F 大講義室 SOP ST 図示 - 50 - 図示 〇

防
1 常 詳細図(A-510)参照

WW

WW - 02 1
図
示

1F
食品化学総合実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 03 2
図
示

1F
空気調和・衛生実習
室

OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 04 2 図
示 1F 施工実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 05 1
図
示 1F 材料試験実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 06 1
図
示 1F 溶接実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 07 1 図
示 1F 情報実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 08 1 図
示 1F FA実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 09 1 図
示 1F 漁具製作実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 10 1
図
示 1F 漁具製作実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 11 4
図
示 3F 書道室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 12 1 図
示 3F 電気工作実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 13 1 図
示 3F 自動制御実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 14 1 図
示 3F 計測実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 15 1
図
示 3F 計測実習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 16 1
図
示 3F 調理学習室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 17 1 図
示 4F 被服・家庭経営室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 18 2 図
示 4F 被服室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照

WW - 19 1 図
示 4F接遇マナー室 OSCL W 図示 - 150 - 図示 〇 詳細図参照
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厨房除害設備埋設
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管理扉

ガスボンベ室

EPS2

玄関

N

硬質ウレタンフォーム板2種1号（PUF）

ビーズ法ポリスチレンフォーム板1号
（EPS）

吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF）

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種
(XPS)

湿式不燃断熱材

硬質ウレタンフォーム板2種1号(PUF)

凡例 部位 断熱材種別
厚さ

（ｍｍ）

外壁

屋根

床下

床下

床下

床下

70

50

70

50

30

50

30

熱伝導率

（ｗ/ｍ・ｋ）

熱抵抗値

（㎡・ｋ/ｗ）
備考

0.023

0.036

0.026

0.028

0.044

0.023

3.04

1.38

2.69

1.78

0.68

2.17

スラブ上、パラペット

立上り部

湿式外断熱工法

スラブ下

屋内結露対策部1.15

※断熱補強部はS-PUFt50とし、熱端から1000ｍｍ

※断熱材露出部は不燃仕様とする

断熱複合板打込

昇降口、玄関

1F床下

(断熱補強部はt30)

外壁
吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF） 50 0.026 1.92

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-615断熱範囲図-1 A1版 1/200

A3版 1/400
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⽔産科資料室

⽣徒会室2A

船舶職員室2
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屋根6

屋外機器置場9
（太陽光パネル）

屋外階段1

屋外階段2

屋外階段3

屋外階段4

屋外階段5

屋外機器置場10
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ラウンジ2C 廊下2C

ラウンジ2D

廊下2D
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上部吹抜
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応接室2B

N

硬質ウレタンフォーム板2種1号（PUF）

ビーズ法ポリスチレンフォーム板1号
（EPS）

吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF）

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種
(XPS)

湿式不燃断熱材

硬質ウレタンフォーム板2種1号(PUF)

凡例 部位 断熱材種別
厚さ

（ｍｍ）

外壁

屋根

床下

床下

床下

床下

70

50

70

50

30
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30

熱伝導率

（ｗ/ｍ・ｋ）

熱抵抗値

（㎡・ｋ/ｗ）
備考

0.023

0.036

0.026

0.028

0.044

0.023

3.04

1.38

2.69

1.78

0.68

2.17

スラブ上、パラペット

立上り部

湿式外断熱工法

スラブ下

屋内結露対策部1.15

※断熱補強部はS-PUFt50とし、熱端から1000ｍｍ

※断熱材露出部は不燃仕様とする

断熱複合板打込

昇降口、玄関

1F床下

(断熱補強部はt30)

外壁
吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF） 50 0.026 1.92

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-616断熱範囲図-2 A1版 1/200

A3版 1/400



RD(融雪)100Φ

RD(融雪)100Φ

DP150Φ

RD(融雪)125Φ

RD(融雪)125Φ

RD(融雪)100Φ

RD(融雪)100Φ
DP150Φ

DP150Φ

DP150Φ

DP150Φ

DP125Φ

DP200Φ
DP150Φ

DN

UP

UP

DN

RD(融雪)50Φ

DP150Φ

DP150Φ

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11

EPS1

PS1

PS2

⽣徒会室3A

選択教室3A

教室3G

教室3F

更⾐室3A

教室3E

教室3D

教室3C

教室3B

教室3A

理科薬品庫
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EV1

選択教室3D

DS

師範デモ室
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N

硬質ウレタンフォーム板2種1号（PUF）

ビーズ法ポリスチレンフォーム板1号
（EPS）

吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF）

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種
(XPS)

湿式不燃断熱材

硬質ウレタンフォーム板2種1号(PUF)

凡例 部位 断熱材種別
厚さ

（ｍｍ）

外壁
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床下
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床下
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熱伝導率

（ｗ/ｍ・ｋ）

熱抵抗値

（㎡・ｋ/ｗ）
備考

0.023

0.036

0.026

0.028

0.044

0.023

3.04

1.38

2.69

1.78

0.68

2.17

スラブ上、パラペット

立上り部

湿式外断熱工法

スラブ下

屋内結露対策部1.15

※断熱補強部はS-PUFt50とし、熱端から1000ｍｍ

※断熱材露出部は不燃仕様とする

断熱複合板打込

昇降口、玄関

1F床下

(断熱補強部はt30)

外壁
吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF） 50 0.026 1.92

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名
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N

硬質ウレタンフォーム板2種1号（PUF）

ビーズ法ポリスチレンフォーム板1号
（EPS）

吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF）

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種
(XPS)

湿式不燃断熱材

硬質ウレタンフォーム板2種1号(PUF)

凡例 部位 断熱材種別
厚さ

（ｍｍ）

外壁

屋根

床下

床下

床下

床下
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70

50

30

50

30

熱伝導率

（ｗ/ｍ・ｋ）

熱抵抗値

（㎡・ｋ/ｗ）
備考

0.023

0.036

0.026

0.028

0.044

0.023

3.04

1.38

2.69

1.78

0.68

2.17

スラブ上、パラペット

立上り部

湿式外断熱工法

スラブ下

屋内結露対策部1.15

※断熱補強部はS-PUFt50とし、熱端から1000ｍｍ

※断熱材露出部は不燃仕様とする

断熱複合板打込

昇降口、玄関

1F床下

(断熱補強部はt30)

外壁
吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF） 50 0.026 1.92

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-618断熱範囲図-4 A1版 1/200

A3版 1/400



RD(融雪)150Φ

RD(融雪)150Φ

RD(融雪)150Φ

RD(融雪)150Φ

RD(融雪)125Φ

RD(融雪)125Φ

RD(融雪)150ΦRD(融雪)150Φ

RD(融雪)150ΦRD(融雪)150Φ

UP

UP

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11

3300 7800 8100 8100 8100 8100 6400 3600 5900 3000 7200

85
00

33
00

48
00

34
00

47
00

81
00

81
00

81
00

47
00

34
00

48
00

33
00

85
00

屋根3

屋根2

屋根1

69600

73
70

0

煙突

N

硬質ウレタンフォーム板2種1号（PUF）

ビーズ法ポリスチレンフォーム板1号
（EPS）

吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF）

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種
(XPS)

湿式不燃断熱材

硬質ウレタンフォーム板2種1号(PUF)

凡例 部位 断熱材種別
厚さ

（ｍｍ）

外壁

屋根

床下

床下

床下

床下

70

50

70

50

30

50

30

熱伝導率

（ｗ/ｍ・ｋ）

熱抵抗値

（㎡・ｋ/ｗ）
備考

0.023

0.036

0.026

0.028

0.044

0.023

3.04

1.38

2.69

1.78

0.68

2.17

スラブ上、パラペット

立上り部

湿式外断熱工法

スラブ下

屋内結露対策部1.15

※断熱補強部はS-PUFt50とし、熱端から1000ｍｍ

※断熱材露出部は不燃仕様とする

断熱複合板打込

昇降口、玄関

1F床下

(断熱補強部はt30)

外壁
吹付硬質ウレタンフォームA種１H
（S-PUF） 50 0.026 1.92

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-619断熱範囲図-5 A1版 1/200

A3版 1/400



H
E

DP150Φ
DP150Φ

DP125ΦDP150Φ

N

アスファルト露出防水絶縁断熱工法A
（改質アスファルト防水ノンケトル工法 同等）

凡例 防水種別

アスファルト露出防水絶縁断熱工法B
（加熱型改質アス塗膜防水工法 同等）

ウレタン塗膜防水

超速硬化ウレタン複合防水

モルタル防水

ゴムアスファルト系塗膜防水

ウレタン塗膜防水(ノンスリップ)

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11

PS5 EV1 EPS1

PS1

PS2

PS6

前室1 MDFEV2

物品庫

保健器具庫1ASK・PS1HWC1

保健器具庫1B

保健室1A

打合せ室

保健相談室1A

事務室

MWC1ゴミ庫1A

休養室1B休養室1A

技術員室兼倉庫

図書室(書庫)

⼩会議室1A

昇降⼝

中会議室1A

中会議室1B

保健相談室1B

保健室1B

ブロワー機械室

漁具製作実習室

MWC4

階段4

海洋⽣物準備室

海洋⽣物実験室

消⽕ポンプ室

資源増殖実習室

資源増殖実習準備室

漁具製作準備室

FA実習室

階段3

機械制御実習端末処理室

機械制御実習加⼯室

情報実習室
施⼯実習室

⼯具室

書庫1A

職員更⾐室1A

材料試験実習室 空気調和・衛⽣実習室

通路

⼤講義室

⼯学実習室

MWC2書庫1B

WWC2

コミュニティホール

図書室(閲覧)

溶接実習室

⼩会議室1B

司書室

WWC1

機械実習室(旋盤)

鋳造実習室

休養室1C休養室1D

資源増殖実習控室

⽔槽置場

職員更⾐室1B

階段2

階段1

WWC4
PS4

EPS4

MWC3WWC3PS3

EPS3

⾷製WC2
⾷製更⾐室(M)

⾷製更⾐室(W)

⾷製倉庫
⾷製学習室

⾷製通路

⾷製包装室⾷製惣菜室

⾷製⿂⾁詰・充填室

⾷製ボイラー室

⾷製タンク室
⾷製原料処理室

⾷製サニタリー室1

⾷製製品庫

⾷製管理室

⾷製調味加熱室⾷製サニタリー室2

エントランスホール

HWC2

給湯室

機械実習室(特殊機械)

コンプレッサー室

原動機・流体実験室

⾷品化学総合実習室

⾷品薬品庫

⾷品化学総合実習準備室

⾷品資源学習室

SK

SK

⾵除室

⾷製備品庫

冷蔵庫(0℃)

冷凍庫(-20℃)冷凍庫(-50℃)

⾷品庫

⾷製洗⾯2⾷製洗⾯1
⾷製WC1

廊下1C

廊下1D

ラウンジ1A 廊下1A

ラウンジ1B

ガスボンベ室

EPS2

ゴミ庫1B

SK・PS2

廊下1B

備品庫

81
00

81
00

81
00

85
00

33
00

48
00

34
00

47
00

81
00

81
00

81
00

47
00

34
00
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00

33
00
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00

73
70
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玄関

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-620防水範囲図-1 A1版 1/200

A3版 1/400



RD(融雪)75Φ

DP150Φ
DP150Φ

DP100ΦDP150Φ

N

アスファルト露出防水絶縁断熱工法A
（改質アスファルト防水ノンケトル工法 同等）

凡例 防水種別

アスファルト露出防水絶縁断熱工法B
（加熱型改質アス塗膜防水工法 同等）

ウレタン塗膜防水

超速硬化ウレタン複合防水

モルタル防水

ゴムアスファルト系塗膜防水

ウレタン塗膜防水(ノンスリップ)

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11

専攻科準備室
PS7

EV1 EPS1

PS1

PS2

職員更⾐室2B

校⻑・応接室2A

進路指導室・進路応接室

教育相談室2A

課題研究準備室電気機器実習室(⾼圧) 課題研究実習室

電気機器実習室(回転)

電気機器準備室

シミュレーター室

海洋気象実習室

ICT室

船舶職員室1船舶運⽤学習室 ⾯談室
職員更⾐室2D

WWC2 MWC2校⻑室2B

ステーション2

選択教室2A

進路指導室

教室2G

教室2F

更⾐室2B

更⾐室2A

教室2E

教室2D

教室2C

教室2B

教室2A

電気計測実習室

製図室製図準備室器具庫

教育相談室2B
航海計器実習室

階段4

PS6

印刷室2B

給湯室2B 倉庫2B

倉庫2A

PS5

給湯室2A

職員室2A

職員室2B

階段3

職員WWC2

職員MWC2

EPS2

階段2

階段1

MWC１WWC1職員MWC1

職員WWC1

印刷室2A

電気機器実習室(静⽌)

調理教室

多⽬的室

放送室

MWC3
WWC3

PS3

EPS3

MWC4PS4

EPS4

シミュレータ作業室

調理準備室

運⽤実習室(航海運⽤標本室)

専攻科学習室

⽔産科資料室

⽣徒会室2A

船舶職員室2

職員更⾐室2A

職員更⾐室2C

ラウンジ2B
廊下2B

廊下2Aラウンジ2A

ラウンジ2C 廊下2C

ラウンジ2D

廊下2D

廊下2ESK

SK

応接室2B

倉庫2C
SK・PS2

EV2

DS
WWC4

81
00

81
00

81
00

85
00

33
00

48
00

34
00

47
00

81
00

81
00

81
00
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00
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00

48
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00
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70
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-621防水範囲図-2 A1版 1/200

A3版 1/400



DP150Φ

DP150Φ

N

アスファルト露出防水絶縁断熱工法A
（改質アスファルト防水ノンケトル工法 同等）

凡例 防水種別

アスファルト露出防水絶縁断熱工法B
（加熱型改質アス塗膜防水工法 同等）

ウレタン塗膜防水

超速硬化ウレタン複合防水

モルタル防水

ゴムアスファルト系塗膜防水

ウレタン塗膜防水(ノンスリップ)

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11

EV1 EPS1

PS1

PS2

⽣徒会室3A

選択教室3A

教室3G

教室3F

更⾐室3A

教室3E

教室3D

教室3C

教室3B

教室3A

理科薬品庫

倉庫3A

階段2

階段1

廊下3A

WWC1

階段4

階段3

倉庫3C

集団給⾷実習室

EV2 WWC2 MWC2

書道室

PS5

書道準備室

課題研究室(器具保管)

電気⼯事実習室 電気⼯作準備室電気⼯作実習室

⾃動制御実習室計測実習室(照明)計測実習室 計測準備室

電⼦計算機実習室

専⾨調理室2

PS6

⾷物科職員室 専⾨調理室1

調理学習室

EPS2

化学実験室
ラウンジ3B

ラウンジ3A

接遇マナー室

理科室

廊下3D

ステーション3

MWC1

電⼦計算準備室

電⼦計測実習室
選択教室3C選択教室3B

更⾐室3B

MWC3
WWC3

PS3

EPS3

MWC4WWC4
PS4

EPS4

集団給⾷検収室

集団給⾷⾷品庫集団給⾷サニタリー室1

集団給⾷サニタリー室2

選択教室3D

DS

師範デモ室

専⾨調理準備室

⾷物科更⾐室2⾷物科更⾐室1
理科準備室

SK
廊下3B

ラウンジ3C

廊下3C

SK

理科倉庫

倉庫3DSK・PS2

PS7

倉庫3E

81
00

81
00

81
00

85
00
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-622防水範囲図-3 A1版 1/200

A3版 1/400

1 : 200

3階



DP125Φ

N

アスファルト露出防水絶縁断熱工法A
（改質アスファルト防水ノンケトル工法 同等）

凡例 防水種別

アスファルト露出防水絶縁断熱工法B
（加熱型改質アス塗膜防水工法 同等）

ウレタン塗膜防水

超速硬化ウレタン複合防水

モルタル防水

ゴムアスファルト系塗膜防水

ウレタン塗膜防水(ノンスリップ)

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11

EV1 EPS1

PS1

PS2

楽器庫4A

倉庫4A

教室4G

教室4F

更⾐室4A

教室4E

教室4D

教室4C

教室4B

教室4A

倉庫4C

倉庫4B

階段2

階段1

WWC1

WWC2MWC2

総合実践室

PS5

PS6 EPS2

美術室美術準備室

MWC1

更⾐室4B

階段4

階段3

被服・家庭経営室
家庭科準備室

商業実習準備室ネットワーク実習室

被服室

廊下4A

プログラミング室 情報処理室

選択講義室3 選択講義室1選択講義室2

楽器庫4B

MWC3
WWC3

PS3

EPS3

MWC4
WWC4

PS4

EPS4

商業倉庫

選択講義室4

DS ⾳楽室

SK

SK

ステーション4

廊下4B

倉庫4DSK・PS2

ラウンジ4B
廊下4D

ラウンジ4A
廊下4C

DS
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-623防水範囲図-4 A1版 1/200

A3版 1/400



N

アスファルト露出防水絶縁断熱工法A
（改質アスファルト防水ノンケトル工法 同等）

凡例 防水種別

アスファルト露出防水絶縁断熱工法B
（加熱型改質アス塗膜防水工法 同等）

ウレタン塗膜防水

超速硬化ウレタン複合防水

モルタル防水

ゴムアスファルト系塗膜防水

ウレタン塗膜防水(ノンスリップ)

Y4

Y5

Y5a

Y6

Y6a

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11a

Y11

Y12a

Y12

Y13

X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9a X9 X10a X10X5 X11
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岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(建築)工事

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・
A-624防水範囲図-5 A1版 1/200

A3版 1/400


